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L. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabu¢io namo adresu: Dariaus ir Giréno g. 63, Silalé, atnaujinimo (modernizavimo) darby investicijy planas vykdomas pagal
Paslaugy vieSojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. B6-164(b) pasirasyta 43077 Prie investicijy plano pridedamas pastato energinio
naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-02380. Pastato energinio naudingumo klasé - E. Vizualinés apzitiros aktas Nr. 171222-1;

Visi investicinio plano pasitilymai yra pateikiami kaip prie§projektiniai sprendimai projektavimo darbams,

Investicijy plane siillomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. [gyvendinus projekta pagal paketa

B, biity pasiekiamas didZiausias taupymas ir komforto lygis.

Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabuc¢io namo apZitiry aktai:

Kasmeting Nr. SIBU-DGN-17-0003: 2017-11-20
Eskiziniai Nr. 171222-3; 2017-12-22
planai

Vizualine Nr. 171222-1; 2017-12-22
NML Nr. 171222-2: 2017-12-22

I1. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukeija (pagal sieny medziagas)

1.2 Auksty skaicius

1.3 Statybos metai

1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr.
1.4 Namo energinio naudingumo klasé

1.4.1 Sertifikato nr,

1.4.2 Sertifikato i8davimo data

1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate

1.4.4 Energijos sagnaudos pastato §ildymui nurodytos sertifikate

1.4.5 Pagrindinis pastato Sildymui naudojamas Silumos saltinis
1.5 UZstatytas plotas

Plyty miiras

3

1967

E
KG-0212-02380
2018.01.04
678,25 m2
235,47
kWh/m?#/ metus
centrinis Sildymas
279 m2

1.6 Priskirto zemés sklypo plotas 0 m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 0,6 tikst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentelé
Eilés nr. Pavadinimas Mato vnt. K::::ls’ Pastabos
1 2 3 4 5
2.1 Bendrieji rodikliai
201 buty skaicius vnt. 12
2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 601,33
2.1.3  [namo negyvenamosios paskirties patalpy
S vnt. 0
skaidius*
2.14 namo negyvenamosios paskirties patalpy .
bendrasis (naudingasis) plotas m ¢
2.15 namo naudingasis plotas (3.1.243.1.4) m? 601,33
Ly 2




2:2

Sienos (nurodyti konstrukcija)

koeficientas

221 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. B
angy plota), jskaitant angokraséius w’ 649,48 Plyty miras
2.2.2  |iSoriniy sieny Silumos perdavimo STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
koeficientas W/mPK 1,27 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.2.3 . Antzeminé dalis:|27,34
cokolio plotas m? 109,38 ———
PoZeminé dalis:[82,03
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
224  |cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m?K 1,46 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
23 Stogas (nurodyti konstrukeijg)
23.1 [stogo plotas m? 283,76 Sutapdintas
STR 2.01.09:2012 "Pastaty energinis
232  |stogo Silumos perdavimo koeficientas W/m*K 0,85 naudingumas. Energinio naudingumo
sertifikavimas"
2.4 Langai ir balkony durys
24.1 langy skaicius, i8 jy: vnt. 41
24.1.1 [langy, pakeisty | mazesnio &lumos vat 1
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2  [langy plotas, i$ jy: m? 111,75
24.2.1 langql. pakeisty ] mazesnio §ilumos m? 91.46
pralaidumo langus, plotas
243  |balkony (lodzijy) dury, i3 ju: vnt 0
2.43.1 [balkony (lodzijy) dury, pakeisty } mazesnio
§ilumos pralaidumo duris, skai¢ius vnt 0
244 balkony (lodzijy) dury plotas, i8 jy: m? 0,00
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 0.00
2.5 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, rasiy, Silumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
2.5.1 langy skaicius, i8 jy vnt 7
2.5.1.1 |langy, pakeisty } mazesnio Silumos laidumo ot 7
langus, skaiCius
2.5.2 |langy plotas, i$ jy: m? 3,35
2.5.2.1 |langy, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo m? 335
langus, plotas
2.53 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skai¢ius kei¢iamos durys: jéjimo - 1 vat..riisio - 1
vit 3 vnt., tambiiro - 1 vnt.
254 lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 8,96 kei¢iamos durys 8,96 m*
2.6 Riisys
2.6.1 riisio perdangos plotas m? 148
2.6.2 risio perdangos Silumos perdavimo
W/m*K 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.




3. Namo konstrukeijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés biiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir

_— . . B d g - W
Eilés | Vertinimo 've::;n;-:as ISsamus biiklés apradymas (defektai, nee]l.] i apZ}lll’l-l‘. sta;.tyt.)os
nr. objektas ! & deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) tyrul?_l]mq i e
apZiiiros akty datos,
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Sieny konstrukeija - plyty miiras. Sienos suskilinéjusios,
sudrékusios, sieny §iluminé varza netenkina norminiy
reikalavimy.
3
312 pamatai Cokolio tinkas nutrupéjes, sudrékes, nuogrinda
suskilingjusi ir i8sikraipiusi. Konstrukeija nesiltinta,
netenkina galiojanciy reikalavimy.
3
33 stogas Stogas sutapdintas, konstrukcija nesiltinta, danga piisléta.
Siluminé stogo konstrukcijos varza netenkina norminiy
reikalavimy.
3
Statinio vizualinés apziiiros
r— T . ——— ktas Nr.171222-1. 43091
34 buty ir kity Dauguma langy pakeisti  PVC su stiklo paketais, likg : fl,s_ ‘ o
; s _ Dan G Apziiiros vadovas Kestutis
patalpy langai nepakeisti yra nesandartis - patiriami dideli Silumos Kalinotis. Evelif atesiatas
g‘ba]konq nuostoliai. Netenkinami galiojantys reikalavimai. Nr.0212, isd. 2013.08.27.,
e ¥ Nr.11610, i&d. 2007 10 26.
35 balkony ar Balkony pastate néra.
lodzijy
laikanciosios 3
konstrukcijos
3.6 rusio perdanga Risys nesildomas, jrengtas ne po visu pastatu, perdanga
nesiltinta,
3
3.7 bendrojo Laiptinés j¢jimo ir riisio durys medinés, tambiiro durys
naudojimo nejrengtos.
patalpy langai
ir lauko durys 3




38 Sildymo Pastatui Siluma tickiama i§ kvartalinés katilinés. Vamzdynai
sistema seni, izoliacija pasenusi.
3
39 karsto vandens Karsto vandens vamzdynai seni, izoliacija sena.
sistema
3
3.10  |vandentiekis Vamzdynai nepakeisti.
: Statinio vizualinés apzifiros
— - - aktas Nr.171222-1. 43091
3.11 Elll(.)tf?kL] Nuoteky vamzdynai seni, galimai nuo apnasy sumazéjes Apzitiros vadovas Kestutis
salinimo _ 3 pralaidumas; Keliuotis, kvalif. atestatas
infinerinés Nr.0212, isd. 2013.08.27.,
s Nr.11610, isd. 2007 10 26.
3.12  |védinimo Veédinimas nattiralus, gyvenamose patalpose per langus ir
inzinerinés duris, san. mazguose ir virtuvése per vertikalius védinimo
sistemos 3 kanalus.
3.13  |bendrieji Elektros instaliacija nepakeista, bikle patenkinama.
elektros ir 3
apSvietimo
jrenginiai
3.13  |bendrojo Laiptiniy sienos ir grindys patenkinamos biiklés.
naudojimo 3
laiptinés

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(bitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy
pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2014 - 2016 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12

punktu.
3 lentelé
E:r“ Rodiklis Mato vat. Kiekis Kiekis
1 2 3 4 5
411 Skai¢iuojamosios namo §iluminés energijos sanaudos patalpy KWh/metus 141595
7 [ildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m?/metus 235,47
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klase klase E
Faktinés Silumineés energijos sagnaudos namo patalpy $ildymui KWh/metas 100.485.00
4.1.3 |pagal ankstesniujy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj.
kWh/m?/metus 167,10
414 4.1 3 .punkte nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy T 3.551,00
skaicius
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 28,30

4.2 pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.
Silumos nuostoliai per pastato sienas:

Silumos nuostoliai per pastato langus:
Silumos nuostoliai per pastato stogg:

Silumos nuostoliai per pastato perdangas vir§ nesildomy risiy:

Silumos nuostoliai per isilginius §iluminius tiltelius:

Silumos nuostoliai per pastato i§orines duris:

70,97
35,44
30,35
6,18
16,09
1,02

kWh/m2/metus
k'Wh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
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5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A 4.1 lentele

Eilés
nr.

Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *

Atitvaros Silumos
Trumpas priemonés aprasymas, perdavimo Darbuy kiekis | Mato

nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U | (m2, m, vat.) | vnt.

(W/(m?K)

Priemonés
pavadinimas

2 3 4 3 6

51

Energijos efektyvuma didinanéios priemones:

I3oriniy sieny (taip pat ir cokolio) 3iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty paSalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity
sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

Atliekamas iSoriniy sienu (taip pat ir cokolio) §iltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty paalinima. Sienos Siltinamos polistireniniu putplas¢iu. Numatomas ilumos perdavimo
koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Apdaila - fasadinis dekoratyvinis (tekstiirinis) tinkas. Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Atliekami cokolio antzeminés ir
pozeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai. Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis bei antzeminés dalies apdaila
dekoratyviniu tinku ar klinkerio plytelémis. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama nuogrinda. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato
(elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Ap3iltinty sieny (taip pat ir cokolio) $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR
2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. MedZiagu ir apdailos tipas parenkamas techninio darbo projekto rengimo metu.
Irengimui naudojamos medziagos ir jranga turi buti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

ISorés sieny ir angokrascéiy plotas 649,48

U <0,18 (W/m2K) Bt

Cokolio plotas (antzeminé ir pozeminé dalys) 109,38

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langu ir lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jé¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1.3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas i$ sieny, jskaitant atlieky sutvarkymg; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. [&jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). [rengimui naudojamos medziagos ir
jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Kei¢iamos jéjimo durys (1 vnt.)] . 3,69
Kei¢iamos riisio durys (1 vnt.)| U< 1.6 (W/m2K) | 1,58
Kei¢iamos tambiro durys (1 vat.)| . 3.7 m?
Kei¢iami riisio langai (0 vnt.)} i 0,0
i< /
Kei¢iami laiptiniy langai (0 vnt.) U* " (meZK) 0,0
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Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto ar katilinés. individualiy katily ir (ar) karsto vandens ruoimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip pat atsinaujinanciy energijos saltiniy (saulés. vejo, geotermines

energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

Atnaujinamas, automatizuojamas $ilumos punktas, esama sistema kei¢iama j dvivamzde, nepriklausomo jungimo, apatinio paskirstymo Sildymo sistema. Zemiausiose magistralés
vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo ¢iaupai, auk§¢iausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir
atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontucjami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiirg. Diegiama individuali dalikliné Silumos
apskaita ant kiekvieno radiatoriaus montuojant daliklius. kuriy pagrindu bus apskaic¢iuojami ir paskirstomi mokesciai uz ilumos energija.

Irengiamas §ilumos punktas oz - | 1 vnt.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenaZo funkcija. Auk3¢iausiose sistemos vietose montuojami automatiniai
nuorintojai. 1. Nauju balansiniy ventiliy, automatiniy nuorintojy ir rutuliniy ventiliy su drenavimo funkcija sumontavimas; 2. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai; 3. Sumontuotos jrangos izoliavimas; 4. Sistemos hidraulinis isbandymas; 5. Sildymo sistemy subalansavimas. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintoju reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

5131
Automatiniai balansiniai ventiliai ant sildymo sistemos stovy = 14 vit.
Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas
Atnaujinami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakei¢iami Sildymo sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei
kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medZziagos ir jranga turi bati sertifikuoti ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamuy taisykliy.
Kei¢iami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai| 150 m.
Kei¢iami $ildymo sistemos stovai| 215 m.
Kei¢iami radiatoriai - ' 40 vt
individualios ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose
Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Sistemos jrengimui naudojamos
medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlieckami laikantis atitinkamy taisykliy.
Termostatiniai ventiliail e 40 vnt.
kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas
Atnaujinama karsto vandens ruoimo sistema, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais ranksluosciy dziovintuvai.
5132 Termobalansiniai ventiliai ant kar$to vandens sistemos stovy 4 vnt.
Kei¢iami karito vandens sistemos magistraliniai vamzdynai ' 75 m
Kei¢iami kar$to vandens stovai 60 m

12 vnt.

Keitiami rank8luoséiy dziovintuvai
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Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas

Laiptinése atliekamas tinkuoty pavirdiu atstatvmas. dazymo darbai. laiptu remontas. porankiu atnaujinimas.

Laiptiniy sieny plotas' - | 192.3 | m?

* Trumpas priemoneés aprasymas. nurodant konstrukeiniu sprendimu principus, atitvaru §ilumos pralaidumo siektinus rodiklius. techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvaru silumos
prasy 1 sp 1P p ! Irang !

-0

perdavimo koeficiento U (W/(m*K ) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin.. 2013, Nr. 129-6366).

Priemoniy paketas B (pagal gyventojy pageidavima) 4.2 lentelé
Numatomi priemoniy techniniai-energiniai rodikliai *
Eilés Pricthonits Atitvaros s“:ilumos
- pavadinimas Trumpas priemonés apraSymas, perdavimo Darby kiekis | Mato
nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas ir pan. koeficientas, U | (m2, m, vnt.) | vnt.
(W/(m*K)
1 2 2 4 5 6
5.1 |Energijos efektyvuma didinancios priemones: : ' _ 4 _
ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdziy demontavima, jrengima ar keitima, elektros, duju ar kity
sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i¥skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
[rengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny (taip pat ir cokolio, jgilinant ne maziau nei 1.2 m) Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima. Sienos
Siltinamos akmens vata. Numatomas §ilumos perdavimo koeficientas 0,25 < U < 0.18 (W/m2K). Apdaila - fasadines plokstés. (spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu).
Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé. Kei¢iamos iforinés palangés. Balkony plokstes Siltinamos. Atlikus cokolio Siltinimo darbus jrengiama nuogrinda.
511 Techniniame projekte numatomas visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSores atitvary. | bendra kaina jskai¢iuoti visi auks¢iau
7 |igvardyti darbai, bet neapsiribojant. Ap&iltinty sieny (taip pat ir cokolio) Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojuy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
I3orés sieny ir angokradéiy plotas 0,25 <U<0.18 649,48 ,
Cokolio plotas| ~ (W/m2K) 109.38 m
Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy ir lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkonu, riisio, konteinerinés, Silumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), i¢jimo laipty
remontas ir pritaikymas nejgaliyjuy poreikiams (panduso jrengimas)
Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus j PVC su stiklo paketais- U < 1.3 (W/m2K). Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy lauko duris naujomis, sandariomis durimis. Silumos
perdavimo koeficientas U < 1,6 (W/m2K). Darby sudétis: 1. seny bloky isémimas i sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma: 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas;
512 3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukejy jrengimas. [éjimus pritaikyti nejgaliujy poreikiams (panduso jrengimas). Irengimui naudojamos medziagos ir

jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

kei¢iamos jéjimo durys (1 vnt.)| 3.69
Kei¢iamos riisio durys (1 vat.)| U *_C 1.6 (W/m2K) 1,58 m?
kei¢iamos tambiiro durys (1 vnt.)| - 3,69




Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas

Silumos punkto ar katilinés. individualiy katily ir (ar) karto vandens ruodimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas. taip pat atsinaujinanciy energijos Saltiniu (saulés. vejo. geotermines

energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas

Atnaujinamas, automatizuojamas §ilumos punktas, esama sistema kei¢iama j dvivamzde kolektorine. Zemiausiose magistralés vamzdyny vietose jrengiami vandens nuleidimo Giaupai.
auk3¢iausiose-automatiniai nuorintojai. Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Ant balansiniy
ventiliu sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy temperatiira. Pakeic¢iami magistraliniai vamzdynai, sumontuojami nauji radiatoriai. Demontuojama esama
uzdaromoji armatiira, montuojami nauji balansiniai ventiliai. sumontuota jranga regulivojama, priduodama eksploatacijai, izoliuojama.

Kolektorines spintos 3 12 vnt.

Irengiamas §ilumos punktas - I vnt.

Balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas

Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su drenazo funkcija. Auks¢iausiose sistemos vietose montuojami automatiniai
nuorintojai. 1. Naujy balansiniy ventiliy, automatiniy nuorintojy ir rutuliniy ventiliy su drenavimo funkcija sumontavimas; 2. Sildymo sistemos stovy reguliavimas ir pridavimas
eksploatacijai: 3. Sumontuotos jrangos izoliavimas; 4. Sistemos hidraulinis i3bandymas: 5. Sildymo sistemy subalansavimas. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biti
sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

vnt.

W

Automatiniai balansiniai ventiliai ant §ildymo sistemos stovuy| = -

Sildymo prietaisy ir (ar) vamzdyny keitimas

Atnaujinami Sildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su aliuminio folija. Pakei¢iami Sildymo sistemos stovai. VamzdZiy tipas, diametras bei
kiti parametrai parenkami techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamuy taisykliy.

Keic¢iami 8ildymo sistemos magistraliniai vamzdynaif - 195 m.
Kei¢iami §ildymo sistemos stovai] - 215 -
Keitiami radiatoriai 40 viit.

individualios $ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose

Butuose prie radiatoriy montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis nustatymas yra 16-22°C. Individualiai $ilumos apskaitai
montuojami duomenu kaupikliai su nuotolinio perdavimo funkcija. Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy reikalavimus,

darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Termostatiniai ventiliai|

Nuotoliniai duomeny kaupimo ir perdavimo jrenginiai - 40 vnt.

5132 Termobalansiniai ventiliai ant karsto vandens sistemos stovy| . 4 vnt.
Keitiami karito vandens sistemos magistraliniai vamzdynai 75 m.

Kei¢iami karéto vandens stovai = 60 =

Keic¢iami gyvatukai 12 vnt.

kar§to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Atnaujinama karsto vandens ruodimo sistema, stvuose montuojami termobalansiniai ventiliai, kei¢iami magistraliniai vamzdynai ir stovai. Magistraliniai vamzdynai izoliuojami
termoizoliaciniais kevalais su folija. Demontuojami seni ir kei¢iami naujais rank$luos¢iy dziovintuvai.
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Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos sustiprinima ar deformacijy salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba
naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant kopécias j pastoge), apsiltinant jj arba perdanga pastogéje

Irengiamas naujas §laitinis stogas, Siltinama pastoge, jrengiama nauja danga. [rengiama iSorinio lietaus nuvedimo sistema (iki $ulinio). Stogo danga parenkama techninio darbo projekto
metu. [rengiamos medzio konstrukcijos - mirlotai, gegnés, statramséiai, grebéstai ir kt); pastogés 3iltinimas termoizoliacinémis plokitémis; garo ir véjo izoliacijy jrengimas: stoglangiu

514 jrengimas: naujos stogo dangos jrengimas, aptaisant kraigus, karnizus; jrengiamas liukas uzlipimui j pastoge: vejalenciy, aptverimy, stogo kopéciy ir kt. jrengimas; lietaus nuvedimo
sistemos jrengimas; Zaibosaugos atstatymas; anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas. | bendra kaina iskaiiuoti visi auksciau isvardyti darbai, bet
neapsiribojant. ApSiltinto pastato stogo Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimo" keliamus reikalavimus.

Apsiltinama stogo konstrukcija ir kei¢iama danga[ U=0,16 (W!’mZ_K)I 435,0 m?
Védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos sistemos jrengima
Isvalomi ir dezinfekuojami natiiralaus, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis, pakeisti védinimo groteles. Irengti minirekuperatorius, skai¢iuojant kiekvienam butui po 1
5.1.5 [vnt. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Minirekuperatoriy jrengimas|f - 12 vnt.
Védinimo kanaly i$valymas (buty ir kt. patalpy skaiiui) = 12 vnt.
Buty ir kity patalpy langy keitimas j mazesnio &ilumos pralaidumo langus
Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus ir balkony duris naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Silumos perdavimo koeficientas U < 1.3 (W/m2K). Darbuy sudétis: 1. seny
5.1.6 blokuy iSémimas i8 sieny, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. palangiy i§émimas; 3. naujai montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 4. vidaus.ir laulfo palangiy .iren.gimasE 5.
' sandiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 6. angokras¢iy apdaila. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintoju reikalavimus, darbai atliekami
laikantis atitinkamy taisykliy.
Keitiamy buty langy plotas:l' U <13 (Wm2K) | 20,28 m?
Elektros instaliacijos atnaujinimas

517 _Pake‘isti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose sumontuoti nfauj.u? a'tjung.imo at_nc.m.atu& Es.arni laidy, Sviestuvai,
jungikliai demontuojami, montuojami kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, matuojamos varzos.

Investicijos skai¢iuojamos butuy ir kt. patalpy skaiéiui e I 12 vnt.
5.2 |Kitos priemones: ‘- .

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas
Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno

sl ir kiemo nuotakyno, grindy ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas virs stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.
Vamzdyny ilgis| - | 76 | m.
Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas
527 Pakeisti visus Saltojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji vamzd#iai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atiakos j butus, vamzdyny

praplovimas, dezinfekcija ir hidraulinis bandymas.

Vamzdynqilgisl - = ] 115 [ m.

Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas

5.2.3 [Laiptinese atlickamas tinkuoty pavirsiy atstatymas, dazymo darbai, laipty remontas, porankiy atnaujinimas.

=] 1923 | w
* Trumpas priemonés apraSymas, nurodant konstrukciniy sprendimy principus, atitvary §ilumos pralaidumo siektinus rodiklius, techninés jrangos charakteristikas ir pan. Atitvary Silumos

perdavimo koeficiento U (W/(m*K) vertés turi biiti ne didesnés uz nurodytasias statybos techniniame reglamente STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas", patvirtintame
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. gruodzio 09 d. jsakymu Nr. D1-909 (Zin., 2013, Nr. 129-6566). 11
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio
naudingumo nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentelé
Lilé Rodikliai Mato vnt s
— e sl Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1  [Pastato energinio naudingumo klasé klase E C
6.2  [Skai¢iuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy §ildymui, i§]  k'Wh/metus 141595 38810
ju pagal energija taupancias priemones: 235,47 64,54
6.2.1 |I3ores sieny Siltinimas i§ iSorés. 70,97 8,47
2, Siltinimas. 30,35 4,33
6.2.2 Sio‘gt.) Siltiniman — kWh/m?/metus -
6.2.3 [llginiai iluminiai tilteliai 6,18 3,79
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas j maZzesnio Silumos pralaidumo 35,44 18,26
langus
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury keitimas
. it ; 1,02 0,77
iskaitant susijusius apdailos darbus
6.3 Skai(:jltlloljamqjq §i||::m.inés energijos se.m'audq pata]p.q %ildymui T 726
sumaZzéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis
6.4  |Ismetamo SESD (CO2) kiekio sumaZéjimas tonu/metus | . 23,95
Priemoniy paketas B 5.2 lentelé
- Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. — 5
Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1 Pastato energinio naudingumo klasé klasé E B
6.2 |SkaiCiuojamosios Siluminés energijos sanaudos patalpy ildymui, i5|  kWh/metus 141595 36139,7
Ju pagal energija taupan&ias priemones: 235,47 60,1
6.2.1 |lSorés sieny Siltinimas i§ iSores. 70,97 8.3
6.2.2 |Stogo Siltinimas.
o.g? ?I_Iflmnfzu_; — kWh/m*/metus .30 i 2
6.2.3 [llginiai Siluminiai tilteliai 6,18 3,0
6.2.4 |Buty ir kity patalpy | keii i mazesnio §il laid
] il y patalpy langy keitimas j maZzesnio §ilumos pralaidumo 35.44 162
angus
6.2.5 [Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury keitimas
iskaitant susijusius apdailos darbus L2 L
6.3 |SkaiCiuojamuyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy sildymui ) .
s . = » = procentais 74,48
sumazéjimas palyginti su esamos padéties duomenimis
6.4  |Ismetamo SESD (CO?) kiekio sumazéjimas tony/metus 24,571
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7. Preliminari namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy kaina

Priemoniy paketas A

6.1 lentele

Preliminari kaina
Eilés nr. Priemonés pavadinimas is viso, Eur/m?
tiikst. Eur | (naudingojo ploto)
1 2 3 4
7.1 Energijos efektyvuma didinancios priemonés: w
el [Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukeijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos sienos 75,693 125,88
(cokolio) atitraukima (isskyrus keitimg naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
712 Bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiro, balkony, riisio, konteinerings, ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir 3232 537
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.3.1  |Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 20,721 34,46
7.1.3.2  [karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) 6.980 11.61
izoliavimas : '
7.1.4 Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy Salinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengimg, arba naujo $laitinio stogo (be patalpy 29,429 48,94
pastogeje) jrengimas (jskaitant kopétias | pastoge), apsiltinant jj arba perdanga
pastogéje
1.L5 \{édinimt? siste?mos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 1,303 217
sistemos jrengima g ’
7.1.6 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j maZesnio §ilumos '
pralaidumo langus HIG 0
F Elektros instaliacijos atnaujinimas 4,487 7,46
IS viso:| 145,963 242,73
7.2 Kitos priemonés: ' i | o
7.2.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 3,250 | 5,40
7.2.2 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 5,396 8,97
7.23 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 3,198 432
15 viso: 11,844 19,70
Galutiné suma:| 157,807 262,43
Tl kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 7,51
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Priemoniy paketas B

6.2 lentele

Preliminari kaina

Eilés nr. Priemonés pavadinimas i§ viso, Eur/m?
tikst. Eur [ (naudingojo ploto)
1 2 3 B
7.1 Energijos efektyvumg didinangios priemonés: _ |
711 [Soriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny (cokolio)
konstrukcijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdZiy demontavima, jrengima ar
keitima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos sienos 88,694 147,50
(cokolio) atitraukima (i8skyrus keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.
7.1.2 Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar) bendrojo
naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos
punkto) keitimas (jskaitant susijusius apdailos darbus), j&jimo laipty remontas ir e 537
pritaikymas nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas)
7.1.3.1  |Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas 36,609 60,88
7.1.3.2 !(ars';to vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) 6.980 11.61
izoliavimas d ’
7.1.4 Stogo ar perdangos pastogéje iltinimas, jskaitant stogo konstrukcijos
sustiprinima ar deformacijy $alinima, stogo dangos keitima, lietaus nuvedimo
sistemos sutvarkymg ar jrengima, arba naujo §laitinio stogo (be patalpy 70,318 116,94
pastogéje) jrengimas (jskaitant kopédias | pastoge), apSiltinant jj arba perdanga
pastogéje
7.1.5 \{édinimo. SiStf:'mOS sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant rekuperacijos 7063 11.75
sistemos jrengimag 2 ?
7:1:6 Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio §ilumos
; 4,118 6,85
pralaidumo langus
7.1:7 Elektros instaliacijos atnaujinimas 4,487 7,46
1§ viso:| 221,501 368,35
72 |Kitos priemonés: . |
7.2.1 Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 3,250 5,40
723 Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 5,396 8,97
7.2.3 Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 3,198 3,32
1§ viso: 11,844 19,70
Galutiné suma:| 233,345 388,05
7.3 kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 5,08
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8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A 7.1 lentelé
Eilés nr. I3laidy pavadinimas Prel:ﬁm}:::r[:::rma, Sant};:kl::;nliama.
! 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i$ viso: 157,807 262,43
8.1.1 15 ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms
I sl Sl 145,963 242,73
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
igyvendinimo priezitirg, kuria vykdo Projekto vadovas) 12,625 21,08
8.3 Statybos techniné prieZifira 3,157 5,25
8.4 Projekto administravimas 1,746 2,90
= = Galutiné suma: 753350 | 291,58
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé
Eilés nr. iaidy pavadinimes Prelir_ninari kaina, | Santykiné kaina,
tikst. Eur Eur/m*
| 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i viso: 233,345 388,05
8.1.1 Li:;ll;lzt:gljfs darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms 221,501 368.35
8.2 Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
jgyvendinimo priezitira, kuria vykdo Projekto vadovas) 18,607 L
8.3 Statybos techniné priezidra 4,667 7,76
8.4 Projekto administravimas 1,746 2,90
= Galutiné suma: 258,425 | 429,76
PASTABA:

I. Projekto parengimo kaina - 8% nuo statybos darby kainos.
2. Statybos technines prieziiiros kaina - 2% nuo statybos darbuy kainos.

3. Projekto administravimo kaina - 0,1 Eur/m¥mén. + PVM. Administravimo laikotarpis numatomas 24 men.
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9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 8.1 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vat, | Rediklio Pastabos
reik§meé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 28,86
9.1.2 atémus valstybés parama metais 2047
92 Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaina metais 26,69
922 atémus valstybés parama metais 18,31

|
Pries modernizavima A paketas
m Sildymas  ® Investicijy graZinimas = Sutaupymas

Priemoniy paketas B 8.2 lentelé

. R Rodiklio
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. SR Pastabos

reikimeé

1 2 3 4 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9.1.1 pagal suvesting kaing metais 41,59
9.1.2 atémus valstybés parama metais 29,10
9.2 Energija taupanciu priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaina metais 39,48
922 atémus valstybés parama metais 26,98

Prie§ modernizavima B paketas
m Sildymas  ® Investicijy graZinimas @ Sutaupymas

Pastabos:

Sildymo sanaudos "prie§ modernizavima", t.y. faktinés §ildymo sanaudos perskaigiuotos norminiams metams.

Investicijy grazinimas=1/20/S /K x Pn, kur:
I - investiciju suma, Eur;

20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;

K - gildymo kaina, Eur/kWh;

Pn - palikany norma (anuiteto metodu).
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10. Projekto jgyvendinimo planas

9 lentelé
Darby pradzia | Darby pradzia
Kig Priemonés pavadinimas - p'ahafga S p.abafga Pastabos
nr. (metai, ménuo) | (metai, ménuo)
A paketas B paketas
1 2 3 4 5
10.1 |ISoriniy sieny (taip pat ir cokolio) §iltinimas, jskaitant sieny

(cokolio) konstrukeijos defekty pasalinima, esamy lietvamzdzZiy

demontavima, jrengima ar keitima, elektros, dujy ar kity sistemuy
ar jrengimy nuo Siltinamos sienos (cokolio) atitraukima (i3skyrus
keitima naujais) ir nuogrindos sutvarkyma.

2018.04-2019.12

2018.04-2019.12

10.2

Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas ir (ar)
bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio,
konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant susijusius
apdailos darbus), jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyjy
poreikiams (panduso jrengimas)

2018.04-2019.12

2018.04-2019.12

10.3.1

Sildymo ir (ar) karito vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas

2018.04-2019.12

2018.04-2019.12

10.3.2

karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny
keitimas ir (ar) izoliavimas

2018.04-2019.12

2018.04-2019.12

10.4 |Stogo ar perdangos pastogéje Siltinimas, jskaitant stogo

konstrukeijos sustiprinima ar deformacijy alinima, stogo dangos

keitima, lietaus nuvedimo sistemos sutvarkyma ar jrengima, arba

naujo Slaitinio stogo (be patalpy pastogéje) jrengimas (jskaitant AOLBIR NG RLEIA- NI

kopectias | pastoge), apsiltinant jj arba perdangg pastogéje
10.5 [Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas, jskaitant 2019.12

rekuperacijos sistemos jrengima 2018.04:2013.121 2018.04-2013.
10.6 |Buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas j mazesnio

Silumos pralaidumo langus . 6 i
10.7 [Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas 2018.04-2019.12{2018.04-2019.12
10.8 |Elektros instaliacijos atnaujinimas 2018.04-2019.12{2018.04-2019.12
10.9 |Geriamojo vandens vamzdyny ir jrenginiy atnaujinimas 2018.04-2019.12(2018.04-2019.12
10.10 |Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 2018.04-2019.12{2018.04-2019.12
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11. Projekto finansavimo planas

Priemoniy paketas A

10.1 lentele

Planuojamos lé3os

Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, takst.| Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo visos sumos
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami lé8y $altiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu '
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lésos
a3 i 0,000 0,00
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lésos
’ 157,807 90
11.1.3 Valstybés paramos Ié3os. kurios skiriamos apmokant projekto parengimo. jo
administravimo ir statybos techninés prieziiros islaidas 17,528 10
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo lésos) 0,000 0,00
I8 viso:| 175,335 100,00
11.2 Valstybes paramos 1€30s, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, jgyvendinus projekta, is ju:
[1.2.1 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 12,625 100,00
11.2.2 IStatybos techninés priezifiros ilaidy kompensavimas 3,157 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 men.
11.2.3 Projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy kompensavimas * 1,746 100,00
11.2.4  |Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms: '
11.2.4.1 [kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkangiy Vyriausybés nustatytoms energinj proc.
P . o 43,789 30,00
efektyvuma didinané¢ioms priemonéms
11.2.4.2 |papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame proc.
name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas &ilumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar kei¢iama
§ildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios Silumos apskaitos 2,072 10.00

prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai
kompensuojant 10 proc. iy priemoniy jgyvendinimo kainos*

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kreditg ir paliikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Projelq

T foryyem o 40

\ {7
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Priemoniy paketas B

10.2 lentelé

Planuojamos léSos

Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, tiikst.| Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo visos sumos
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami [€3y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é3
uty 1r ] p Pu savinin 4 nu sS0s 0,000 0’00
1 1 it Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo lésos
233,345 90,30
11.1.3 Valstybés paramos 1¢3os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo
administravimo ir statybos techninés prieziiiros islaidas 25,080 9.70
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo 1é3os) 0 0,00
I3 viso:| 258,425 100,00
112 Valstybés paramos leSos, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas, igyvendinus projekta, i$ ju:
12l Projekto parengimo ilaidu kompensavimas 18.667 100,00
1122 IStatybos techninés prieziros islaidy kompensavimas 4,667 100,00 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
1123 Iprojekto jgyvendinimo administravimo i8laidy kompensavimas* 1,746 100,00
11.2.4  |Valstybés parama. tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms: -
11.2.4.1 [kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj . proc.
. . S 66,450 30,00
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.2 [papildoma valstybés parama, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame proc.
name jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas $ilumos
punktas, jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy ir (ar) pertvarkoma ar keig¢iama
Sildymo sistema, butuose ir kitose patalpose jrengiant individualios §ilumos apskaitos 3,661 10,00

prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) termostatinius ventilius, papildomai
kompensuojant 10 proe. 8iy priemoniy jgyvendinimo kainos™

Pastaba. | valstybes parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant
kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Projekty jgvvendinime skvriaus [
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12. Preliminarus investicijy paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

Priemoniy paketas A 11.1 lentelé
Investicijy suma, Eur Valstybés
Buto ir kity Patalyii Energinj efektyvuma parama B
Eiles patalpy numeris ar il didinanéioms priemonéms energinj Investicijy suma, Preliminarus
kitas g‘ Kitos . efektyvumg | atémus valstybés | ménesinés jmokos Pastabos
" | identifikavimo | (PeRdrasis) : T T Bviso | gidinantioms| parama, Eur | dydis, Eur/m2
g plotas m? Bendrosios Individualios | Priemones . . p ok s
POEYIEG investicijos investicijos PrICMoNEMS,
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

12:1 1 43,92 10299,02 0,00 865,06 11164,08 3349,60 781448 0,99

12:2 2 41,06 962836 1506.60 808,73 11943.70 3131,48 8812,22 1,19

12.3 3 46,31 10859,46 1293,95 912,14 13065,55 3531,88 9533,67 1,14

12.4 4 57,19 13410,77 0,00 1126,43 14537,20 4361,65 10175,55 0,99

12.5 5 44,14 10350,61 0,00 869,40 11220,00 3366,38 7853,63 0,99

12.6 6 56,38 13220,83 0,00 1110,48 14331,31 429987 10031.43 0,99

12.7 7 46,31 1085946 0,00 912,14 11771,60 3531,88 8239,72 0,99

12.8 8 56,54 13258.35 2153,58 1113,63 16525,56 4312,08 1221348 1,20

12.9 9 46,90 1099781 0,00 923,76 11921,57 3576,87 8344,70 0,99

12.10 10 57,67 13523,33 0,00 1135,89 14659,21 4398,26 10260,96 0,99

12.11 11 47,21 11070,51 0,00 929,86 12000,37 3600,52 8399,86 0,99

12.12 12 57,70 13530,36 0,00 1136,48 14666,84 4400,54 10266,29 0,99

601,33 141009 4954 11844 157807 45861 111946
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkregioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj. tvirtinant investicijy plana turi biiti gautas to buto savininko rastiikas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés imokos dydis apskaiciuotas jvertinant 3 proc. metines paliikanas ir 240 mén. kredito termina.
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Priemoniy paketas B 11.2 lentelé
Investicijy suma, Eur Valstybés
Buto ir kitu' Patalpy Energinj efektyvuma pararfm. o _
Filés patalpy BUErITHY R Sl didinang¢ioms priemonéms energinj In‘vestmuq sumj‘\, .Prel‘ln'fin‘arus
. . l.utas . (hendvasis) .Kitos . I viso t?fe'ktyv:fmq atémus valstybés meneszmes imokos | Pastabos
ldentlﬁka\.flmo a— Bentirasion Individualios | Priemonés dl(.!mam-.:loms paramg, Eur dydis, Eur/m2
e investicijos investicijos PTG
Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai
12.1 I 43,92 1539547 480,00 865,06 16740,54 5120,77 11619,76 1,47
12.2 2 41,06 14392.94 1986.60 808,73 17188,28 478732 12400,96 1,67
2.3 3 46,31 16233.25 1773,95 912,14 18919,34 5399,43 13519,91 1,62
12.4 4 57,19 20047,06 480,00 1126,43 21653,50 6667.97 14985,53 1,45
12:8 5 4414 15472,59 480,00 869,40 16821,99 5146,42 11675,56 1,47
12.6 6 56,38 19763.13 480,00 1110,48 21353.,61 6573,53 14780,08 1,45
12.7 7 46,31 16233,25 480,00 912,14 17625,39 5399,43 12225,95 1,46
12.8 8 56,54 19819,22 2633,58 1113,63 23566,43 6592,18 16974,25 1,66
12.9 9 46,90 16440,06 480,00 923,76 1784382 5468,22 12375,60 1.46
12.10 10 57.67 20215,32 480,00 1135.89 21831,21 6723,93 15107,28 1,45
12.11 11 4721 16548,73 480,00 929.86 17958,59 5504,37 1245423 1,46
12012 12 57,70 20225,84 480,00 1136,48 2184232 6727,43 15114,89 1,45
Viso 601,33 210787 10714 11844 233345 70111 163234
PASTABOS:

. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodzijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkregioms patalpoms.

1
2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plana turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.
3

. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskai¢iuotas jvertinant 3 proc. metines paliikanas ir 240 mén. kredito termina.
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|3. Didziausios (leistinos) meénesinés jmokos dydis:

DidZiausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui
Eur/m2/mén. (apskaiiuojama pagal formule, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodzio 16 d.
nutarimo Nr. 1725 ,.Dél Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisykliy
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity
imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo™ (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte).

apskai¢inojama pagal formule:
I=((Ee—Ep)xKe/ 12) x K x Kp x Kk, kur:
| — daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis (Eur/m2/men);

Ee — skai¢iuojamosios iluminés energijos sanaudos per metus prie§ daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo)
projekto jgyvendinimg (kWh/m2/metus);

Ep — skai¢iuojamosios §iluminés energijos sanaudos per metus jgyvendinus daugiabugio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekta (kWh/m2/metus);

Ke — siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas atnaujinimo (modernizavimo) projekto patvirtinimo diena (Eur/kwh);

|2 — ménesiy skai¢ius metuose (mén.);

Kp — Siluminés energijos sutaupymo, 3iluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9.

Kk —koeficientas, jvertinantis lésy skolinimosi atnaujinimo (modernizavimo) projektui ar jo daliai parengti ir statybos
techninei priezitrai vykdyti jtaka, — 1.1.

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energija taupanciomis atnaujinimo (modernizavimo)
priemonémis - 1,2

[3.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai 1,73 .
A paketas - — - — - — —_—— Eur/m2/mén.
13.2 Ivertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai 1,90
13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai 1,77
B paketas |[— l : — = p - = =T .P,._ - . Eur/m2/mén.
13.2 [vertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitirai 1,95
PASTABA:

Skaiciavimuose naudojama §ilumos kaina - 0,0532 Eur/kWh
14. Preliminarus kredito grazinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 mety);

I$metamy Siltnamio efekty sukelian&iy dujy (toliau — SESD) (CO, ) kiekio sumaZinimo skai¢iavimas Siluminés
energijos sutaupymo atveju

Metinis Siluminés energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 170,93
Tarsos faktoriaus reikimeé t COsy MWh B)' 0,233
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COyqy/metus  [(C) = (A) x (B) 23,95
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)’ 25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COsy. (E)=(C) x (D) 598,75

I8metamy Siltnamio efekty sukeliandiy dujy (CO2 ekv.) kiekio sumaZinimo skaiiavimas elektros energijos
sutaupymo atveju

Metinis elektros energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 7,54
TarSos faktoriaus reik§meé t CO5.y /MWh (B)' 0,707
Metinis SESD kiekio sumazinimas t COyqyy/metus  |(C) = (A) x (B) 5,33
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (D)’ 25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumaZinimas t COsupr (E)=(C)x (D) 133,25
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Priedas Nr. 1~ Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0212-02380

1 lapas | 2 lapy
Pastato (jo dalles) unikalus pastato numaris B786-7000-8092 - o

Pastalo adrasas. Danaus ir G:reno_ﬁ_éf‘; Silae, Sﬁa!eﬁ © sav
Pastato (jo dalies) paskims Kitl gyvenamigj mﬂaﬁa (narmai) - B
Paatma (jo dalies) Sildomas platas m* B7H.25 - - -

Viso paslalo il&ﬁnmas plutas m' 878 25 o

Pastaty (u daliy) energimio naudingumo klasitikavimas | kinses®

* fse kiase yrB lBikoma aukeAiausa, | nurodn energijos bevelk nevartajant paststa,
G wlase nurodo energidki nesfektyvy pastaly

Skaitiuojamoesios matings rodikiiy vergs vienam mmum metrui pastalo (jo dalies) £ Slidomo plato:

~ Neatsinayjinangios pirmines anergijos w\auaos KWni(m? metai)
Atsinaufinantion prmings energijos sanaudos AN Im® meta)

Meticey atsnaupnandios pirmings anergiios synaudy santykio su mekinemis
NEEtBMaL|INAntion mrmines anergjos synaudamis verte il

Snummu mugum sgnasudes pastatul Sitdyll, KWhI(m* metal)

SHumlm enugmns sanaudos karstam hmnrunrn vandeni mo&m WWR{m* metai)
Sumng EIEKIrOS anargsjos synaudos kW}nrim' metai)

Pnﬂmn | aplinky Jsme'lamns CO: Kieskin I-gco:f[m' meta)
Serufikavime cupmn mubu

o - = e
o Sartifikato lmwma data 2018.01.04 Senifikato gahiojima l_a_n_rj_»f\ns.

o = e N ) .

o Sertifikaty ibaave

ﬁ kit Kestais Keliuats

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo

<E |

kiase.

13409
27085
482
23547
0.67
%356
30.24
.
2093

2028-01-04

Ateslato
MNr 0212
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr, KG-0212-02380

2 lapns ¢ 2 apy
Flastatn (jo dubes) unaakis pastale numens  8795-T000-8012
Faslan sdresen  Dsdsus ir Gireno g 43, Sinle, Staies 1 saw
FaRann (j0 SRS A N gyweiiney Dastaisl [nemai)
Pastaty (jo caies | Eidomas plales m* 51828
Visa pastalo ikdomas plotas, mt 678,25
Pasinio (jo dsbws) soergirs saudinguma klose E
METINES RODILIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO {J0 DALIES) SILDOMC PLOTO:
Paatate (jo dalien) pieminds enargijos sanmidons;

Normmes neatempuinantion PIMInGs REUas Sanaedins. Wnim* motal) 220,72
Alsmanngs neaesnadeantion prmines enstglos senaudos KWVIm® metsi W24
Seadiuofimosios neasnnuicettiog pimings enargios saniudas AWM mista) 154, 00
Skallivoantionds stsqmuinetios prmines ensrghos sanaudos. Y hAM* Mt 2708
SREEHAGATIL,) MR ALSNAL enErgios sannudy seitykio su metinémis 483
NRMBNOUINANEIS PINNINGS BOAIQINS FanaLdnTES vaitd, Wit
24 dos p | {jo talial) diloy: A Shuilhiy
M RO IO pijos. WWIIm® meta) 92 128,84 4238
AT DS TS energies, KWIVIm® mets) 22840
Srumines onoigyos. KAhAM® mata) 7138 o a2 208,47
Energ anaudos p (o dalini) véuinel Normines ALV St aInIman s
i Lo QiR eIt ead) ] o o67
ARSINALHNANEIDE MIMINRdGE BORIYEas. KW him® mete) - - 0,00
Sdurnines ereigics, KATM® el 0 0 0AaT
Enorglios sanaudos karktam Duitiniam vandeisisl ruosii: Mearmninds Alnnsiras SRR
Naataasuginention prmines energios. KWRim® metm) 450 240 Toe
Aoy DTS o i mretai) . a2 2a
Siluminnies anergios. KWHI M metai) aam 60,00 4155
Esoktros gl 1 P (jo walyjel Mix s Atgkall) Shaltiucya
NaalBiEUInANIng Iries Somigiin naes sanaudos KW m med) 4,00 0400 8467
ATIRauFIantics pEmines ansgies sunings sanaudies. KWHm? metal) . = 0.60
Elekros i HANNLI0S. WV - mesai) 30,00 anon 2024
Ekires saengijos sar Partalpy apdeet W e mesni) 1250 12,50 13,60
Pantatui (jo dalind} Akdyt naudojemi Sllumos Saltini ir Slldoml plotal, karaoss e amsdopami:
Silurmros Lumeiai Sidemi plete m*
&6 Aamnin_1 54 tinklm * pastato & 870,25
Pastatui (jo dabiai) vésinti doj ora W [renginiu tipal i plotak. | e naudpjami:
(ira Caidancay |rangok Upas Sictormy plota. m*
Pastatul (o dail) vidin dajamy wid ko) tipal ir 8 photal, khurl lom J
Wisdinima sisiernos tinas Sedony plats,
Pastate (jo dabyse) kartam buttiniamm ruodel jamy frangos tpal ir dlidomi piotal, kirluose [l navtojami:
Farsta butinio i rangos toas Sigami platal. m*
Sil bolimus_ 1 Sl ke - Lilimos punkt, arhs
#aatatn | aplnka itmatamas SO kiskis (kO O=m* metai) 2083
Faslann (jo asses) sandaring Skadisamo auomanys L ee wilind i LN
Wmmms‘-m uﬂu'm:ulhg-mllwymnﬁnqﬂll mmmh"
. o e it 1
Sertitkato diading apls M1E-01-0 Sertmalo goboypmo teermirg A2E-0t-4
= K Kl i




Eil
Nt

a1
42
43
44
45
46
a7

Pastato energijos sanaudy skaiélavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212-02380

Priamones
pasiato (o dalies) energiniam naudingumu gering
pavadirmas

Suumos nuostolia per pastals seras
Silumon nuostallal par paststo sloga
Siamos nuostolial per pastals perdanann kuiics Hboanl su lborn
Silumos muostalian per atitvaras, kunos nbojas su grunty
Pt grindis gnt grume
- honzoniahal pakraslivese apsiltintas grindis ant grunta
- pef wertik@alian pakradliuose apdilfintes grindis ant grunta
- per vertialian v hotizentalian pakragéiunse apsinips gnndis 3nt grumo
- par Bidomo risic abivares kunos nbojas: su gruntu
per grindis virk vadinamy pognnddiy
- per grindis vird nedildurmy vedinamy risy
liai par langus, stoglangius, & T

Silumos m
skainag attvarss

Silumes nuostolial Por PRSI0 1B0ANES duNs If varius neshaitant nuostoliy
del dury varstymo

Silumes swestolial per pastaio (ginus Sluminius Ultsius
Silumaos nuostolal os pastato vadinimo
Silumos nuosichkai 48l wilsormines idorms oio nhstragiios

Siumos pritehedyirmai 15 dores pasiato o dalies) Sildymo lanatepu
Viainial Sumos 8siskyrimal pastale (jo daties] Sdldyme lalkotarpi

Situmos nuosiolia Kuruws pastals (o dalies) $idyms | B
oM pensucia Slumos pritekejimal & idores it vidinia SilUMos Ssiskymai

Sumines elekiros energijos sgnaudos pastain

Elekiros energijos sgnaudos Datalpy apsvietimu
Silurminés energijos synaudos karfam yandemi ruost
Silurnines energias sanaudos pasiatu Silayh
Sdurmines energijos sansudns pastatu) vesint

Pastialy anarginic naudingume
sEtifikaimo exsperas Kesuhs Keuuatin

Shaikugamosios energijos
sanaics kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, KWhitm®* matai)
7087
30,35
032

583
.00
0.00
0,00
Qoo
2.00
618
35 44

1,02

6.0
2018
Qoo

57.00
4343
78.51

30.24
13,50
43,55
236,47
a67

Atestale
Nr.0212
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Priedas Nr. 2 Nuotraukos
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Litetratiira:

18.
19.

20.

21.

22.

23.

24.

Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabuciy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo priezitiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823);

Daugiabucio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6363);

Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2004 m,
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452);

STR 1.12.06: 2002 “*Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme™;

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas™;

STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”.

STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas, Naudojimo sauga®;

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo™;

. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir Silumos iSsaugojimas’;

. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medziagy ir gaminiy $iluminiy — techniniy dydziy, deklaruojamos ir projektines vertés™;

. STR 2.01.04: 2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

. STR 2.01.09:2012 ,Pastaty energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas®;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmes jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”.

. PASTATU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBY SKAICIUOJAMUJU KAINU REKOMENDACIJOS VIII,

pagal 2017 m. spalio mén. statybos resursy skai¢iuojamgsias kainas. Vilnius, 2017, UAB | SISTELA™.
STR 2.05.01:2013 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas™.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBU KAINUY APSKAICIAVIMAIL XXXI. Pagal 2017 m. spalio mén. skai¢iuojamasias
resursy rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB , Sistela™.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.J[SAKYMO NR. D1-677 ,,DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO* PAKEITIMO. 2014 m. balandZio 18 d. Nr.D1-365.

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 | .DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTT) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU IGYVENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIY PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI
IGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU IMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES IMOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505.

STATYBOS RESURSU SKAICTUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2017 m. spalio mén. darbo, medziagy, gaminiy,
masiny ir mechanizmy eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2017, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATY VAL RINKINYS R63P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastaty inzinerinés sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATYVAI RINKINYS R62P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"
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Priedai:

Gyvenamojo namo apzitiros aktas

Statinio vizualinés apzitiros aktas

Natiiriniy matavimy ir numatomy kainy pagrindimo lentelé
Natiriniy matavimy atlikimo aktas

Daugiabucio namo eskizinis planas, fasadai



STRI.O3.07:2017

Rita Sulciené, atestato Nr.34234, UAB ,.Silutés biistas*

2017.11.20

UAB ,, SILALES BUSTAS*
STATINIO APZIUROS AKTAS
Nr. SIBU-DGN-17-0003

. Direy,,
Sudarymo vieta : UAB ,,SILALES BUSTAS* Kﬂ%éﬁ’f _
Gyvenamojo namo adresas: ~ S. DARIAUS IR S. GIRENO G. 63, SILALE Kori -
(unikalus Nr. 8796-7000-9012) 9Dyja tiky.
Apzitra: Kasmetine
Apzitros tikslas : statinio konstrukeijy ir inZinerinés jrangos biiklés nustatymas.
Eilés Apzitiros Pastebéti defektai, deformacijos, Rekomenduotini darbai
Nr. objektai jrangos gedimai defektams pasalinti
L. COKOLIS Pastebimi pamaty jtriikimai, Remontuoti statinio cokolj
(pamatai) vietomis nutrupéjes cokolio tinkas
2. ISORINES [3orinés sienos silikatiniy plyty
SIENOS (fasadas) | miiras- biiklé patenkinama .
3 STOGAS Stogo bituminé danga vietomis Atlikti stogo dangos atskiry viety
iSkelta pusliy. remontg
4. LAIPTINES Biikle patenkinama.
3. BENDRA Sildymo sistema isbalansuota, Sildymo sistemos modernizavimas
INZINERINE
IRANGA Elekros instaliacija neatitinka EI[T | Atlikti elektros instaliacijos
reikalavimy profilaktinj remonta
v Vs <,
¥ ot
(apZitros vadovo pareigos) (Parasasy”
Darby vykdytojas |
Andrius PetruSkevicius - I

(apzitiros vykdytojo parcigos, vardas, pavarde)

TARNYBOS VADOVAS
Vidas Balbuckis

Pash':ltq administravirn:
S vadybininke
Daiva Vaidiulice

( para$as)

( paraSas)

AUPMA TIKR o

ROy, 14, . 05 N b



STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS Nr. 171222-1

2017-12-22

Statinio adresas: Dariaus ir Giréno g. 63, Silalé
Apziiiros tikslas: Pastato konstrukeijy ir inZineriniy sistemy techniné apzitra.
Statinio vizualinés apZiiiros vadovas: Kestutis Keliuotis, atestato Nr.0212.

E;Lés Konz::;i:ivas / Pastebéti defektai, deformacijos gedimai Rekomenduojami darbai defektams pa3alinti
Statybinés konstrukcijos
1 sienos Sieny konstrukceija - plyty miras. Sienos Sutvarkomi i$oriniy sieny defektai, konstrukcija
(fasadinés) suskilinéjusios, sudrékusios, sieny Siluminé varza |3ilitinama, jrengiama apdaila.
netenkina norminiy reikalavimu.
a7 pamatai ir Cokolio tinkas nutrupéjes, sudrékes, nuogrinda  |Pastato cokolis Siltinamas, pamatai apsiltinami,
nuogrindos suskilingjusi ir i8sikraipiusi. Konstrukcija irengiama hidroizoliacija.
nesiltinta, netenkina galiojan¢iy reikalavimy.

3 stogas Stogas sutapdintas, konstrukcija nediltinta, danga |Siltinti stogo konstrukcija termoizoliaciniu
piisléta. Siluminé stogo konstrukcijos varza sluoksniu, uzdengti nauja danga, pagal poreikj
netenkina norminiy reikalavimuy. paaukstinti védinimo kaminélius, paaukstinti

parapeta. Apskardinti. Atnaujinti lietaus nuvedimo
sistema.

4 langai ir balkony |Dauguma langy pakeisti j PVC su stiklo paketais, |Pakeisti senus buty langus ir balkony duris.

durys butuose ir |like nepakeisti yra nesandarts - patiriami dideli
kitose patalpose |3ilumos nuostoliai. Netenkinami galiojantys
- reikalavimai.
5 balkony ar Balkony pastate néra. Atstatyti iStrupejusias balkony plokstes, balkonus
lodzijuy jstiklinti pagal vieninga projekta.
laikanc¢iosios
konstrukcijos

6 riisio perdanga  |Rasys nedildomas, jrengtas ne po visu pastatu, Siltinti risio lubas termoizolaciniu sluoksniu.
perdanga neSiltinta.

7 langai ir lauko  [Laiptinés jéjimo ir risio durys medinés, tambiiro |Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy langus ir

durys durys nejrengtos. duris.
laiptinése ir

kitose bendrojo

naudojimo

patalpose




Inzinerinés sistemos

1 Sildymo Pastatui Siluma tiekiama i$ kvartalinés katilinés.  |[Modernizuoti §ilumos mazga pritaikant
inzinerines Vamzdynai seni, izoliacija pasenusi. sumazésian¢iam Silumos poreikiui. Pakeisti sistema
sistemos j dvivamzde, jrengiant bei tinkamai izoliuojant

naujus vamzdynus, sumontuoti balansavimo
elementus, pakeisti butuose radiatorius su
termostatiniais voZtuvais.

2 kar$to vandens |Kar8to vandens vamzdynai seni, izoliacija sena.  |Pakeisti kar§to vandens sistemos magistralinius
inzinerines vamzdynus.
sistemos

3 vandentiekio Vamzdynai nepakeisti. Keisti geriamojo vandens sistemos vamzdzius,
inZinerines izoliuoti.
sistemos

4 nuoteky Salinimo [ Nuoteky vamzdynai seni, galimai nuo apnasy Pakeisti buitiniy nuoteky vamzdynus iki artimiausio
inzinerinés sumazejes pralaidumas. Sulinio.
sistemos

5 védinimo Védinimas natiralus, gyvenamose patalpose per  |[3valyti védinimo kanalus, dezinfekuoti, irengti
inZinerinés langus ir duris, san. mazguose ir virtuveése per naujas kanaly groteles, gyvenamosiose patalpose
sistemos vertikalius védinimo kanalus. jrengti minirekuperatorius.

6 elektros Elektros instaliacija nepakeista, biiklé Pakeisti elektros jvadinius ir magistralinius laidus
bendrosios patenkinama. iki individualiy apskaitos dézuciy, atnaujinti
inzinerinés automatus.
sistemos

7 liftai (jeigu yra) |néra. -

Vizualinés apziiros vadovas:

Dalyvavo:

%

Kestutis Keliuotis




NATURINIU MATAVIMU IR NUMATOMU KAINU PAGRINDIMO LENTELE NR. 171222-2
2017-12-22
Gyvenamojo namo adresas: Dariaus ir Giréno g. 63, Silalé
Pagrindas: Sutartis Nr. B6-164(b) i§ 43077 d.

Gyvenamyjy namy energinio naudingumo sertifikaty ir investiciniy plany parengimui kaip pagrindas

A paketas
Eil. Mato I Normatyvo/dokumento | Kaina Eur
Nr. Konstruktyvas i Kiekis Nr. su PVM
1 |ISorés sieny Siltinimas m2 649,48 121-23-03 101,43
Cokolio Siltinimas 109,38
2 |AntZeminé dalis m2 27,34 114-21-07 101,36
Pozeminé dalis 82,03 113-21-05 85.87
Bendro naudojimo patalpy dury keitimas 8.96
[éjimo 3,69 162-31-09 364,15
3 |Risio m2 1.58 162-31-10 333,27
Tambiiro 3,69 162-11-02 310,7
3* |Pandusai | m2 | 15 | 301-03-01 | 143,66
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas 0,00
4 |laiptinés langai m2 0,00 301-16-09 231,79
rlisio langai 0,00 301-16-08 325,09
5 |Stogo iltinimas | m2 | 283,76 | 151-12-02 | 103,71
Buty langy ir balkony dury keitimas 0,00
6 |Langai m2 0.00 161-11-02 203,03
Balkony durys 0,00 0 0
7 |Balkony ar lodZijy stiklinimas m2 0,00 131-11-04 159,65
Sildymo sistemos pertvarkymas
ilumos punkto modernizavimas " | rinkos duomenys 2041
balansiniy ventiliy montavimas ’ 14 211-01-01 _ 246
p magistraliniy vamzdyny keitimas 150 211-04-01 20,69
stovy keitimas 215 211-06-01 21,1
radiatoriy keitimas 40 211-09-01 100,18
termostatiniai ventiliai 40 211-08-05 93.33
dalikliai 0 210-01-01 143,93
Karsto vandens sistemos pertvarkymas
o [ltermobalansiniy ventiliy jrengimas vnt. | 4 ] rinkos duomenys [ 239
i
(AKX



magistraliniy vamzdyny keitimas 75 208-01-01 27,72
stovy keitimas 60 208-02-01 50,35
10 Védinimo sistemos pertvarkymas
Kanaly i¥valymas (buty skai&iui) vnt. l 12 | 212-01-01 | 108,55
11 |Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas m | 76 | kalkuliacija | 42,76
12 |Geriam0j0 vandens vamzdyno keitimas m. ] 15 | kalkuliacija | 46,92
Elektros instaliacijos atnaujinimas
13 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 3 207-04-01 344,86
Automaty pakeitimas (buty skaiciui) vit. 12 207-03-01 108,04
Bendrojo naudojimo patalpy ap3vietimas m2 148 207-05-01 14,57
13 |Bendr0jo naudojimo laiptiniy remontas m2 | 192 ] kalkuliacija | 16.63
B paketas
Eil. Mato T Normatyvo/dokumento | Kaina Eur
Nr. Konstruktyvas b Kiekis N su PVM
1 |ISorés sieny Siltinimas m2 649,48 122-12-05 119,94
Cokolio Siltinimas 109,38
2 |Antzeminé dalis m2 27.34 115-21-09 137,17
Pozeminé dalis 82,03 113-21-05 85.87
Bendro naudojimo patalpy dury keitimas 3,69
3 [&jimo - 3,69 162-31-09 364,15
Riisio 1,58 162-31-10 333,27
Tambiiro 3.69 162-11-02 310,7
3+ |Pandusai m2 | 15 | 301-03-01 | 143,66
Bendro naudojimo patalpy langy keitimas 0.00
4 |laiptinés langai m2 0,00 161-11-02 231,79
riisio langai 0,00 161-11-01 325,09
5 |Stogo iltinimas m2 [ 000 | 151-13-03 [ 103,71
Buty langy ir balkony dury keitimas 20,28
6 |Langai m2 20,28 161-11-02 203,03
Balkony durys 0,00 161-11-02 203,03
7 |Balkony ar lodzijy stiklinimas m2 0,00 163-10-01 159,65
Sildymo sistemos pertvarkymas
Silumos punkto modernizavimas 1 rinkos duomenys 2041
balansiniy ventiliy montavimas 3 211-01-01 245,68
8 magistraliniy vamzdyny keitimas it 195 211-04-01 20,69
stovy Keitimas e B (T 211-06-01 21,1




radiatoriy keitimas 40 211-09-01 100,18

termostatiniai ventiliai 40 211-08-05 93,33

dalikliai 40 210-01-01 143,93

Karsto vandens sistemos pertvarkymas

9 |termobalansiniy ventiliy jrengimas vnt. - rinkos duomenys 239

magistraliniy vamzdyny keitimas 75 208-01-01 27,72

Védinimo sistemos pertvarkymas

10 |Kanaly iSvalymas (buty skaiciui) - 12 212-01-01 108,55
Minirekuperatoriy jrengimas ’ 12 kalkuliacija 480

11 |Buitiniq nuoteky vamzdyny keitimas I m. I 76 | kalkuliacija I 47

12 |Geriamojo vandens vamzdyno keitimas [ m. | 115 | kalkuliacija I 46,92
Elektros instaliacijos atnaujinimas

13 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt, 3 207-04-01 344,86
Automaty pakeitimas (buty skai¢iui) vt. 12 207-03-01 108,04
Bendrojo naudojimo patalpy apSvietimas m2 148 207-05-01 14,57

14 |Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas m2 192 kalkuliacija 16.63

* Pataisa remiantis rinkos kainomis.
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Del darby kiekio nustatymo Investicijy plano rengimui.

Kiekiai
Planuojami
Eil. T Mato Pagri.ndinilai darby kiek'iaL
- Pavadinimas nt daugiabucio nustatyti
gyvenamojo atliekant
namo rodikliai | matavimus
vietoje
! 2 3 4 5
1 ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES
1.1 |I8oriniy sieny Siltinimas, jskaitant konstrukcijos defekty pasalinima. m’. 649.48 649,48
12 Coko.]ir:) sie%u; éiltin?mas, iskaitant cokolio sieny konstrukcijos defektu il 109.38 109.38
pasalinima ir nuogrindos sutvarkyma.
2.1 |Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langu keitimas m’. 3,35 3.69
Bendrojo naudojimo patalpose esantiy lauko dury (jéjimo, tambiiro,
2.2 |balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant me. 8,96 8,96
susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas
2.3 |léjimy pritaikymas nejgaliuju poreikiams - pandusy jrengimas m’. 0,00 1,50
3. [Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas:
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir kar§to vandens
5 1 ruo§irﬁ0 jrengir%iq keitimas ar pertvarkytjnas, taip p?t ir a‘tsinauji.nanéiq o 1,00 1.00
" |energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos, biokuro ir ' ’ !
panasiai) irengimas
3.2 |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vit. 3,0 3,0
3.3 [magistraliniy $ildymo sistemos vamzdyny keitimas m. 1950 195,0
3.4 |Sildymo sistemos stovy keitimas m. 107,5 215,0
3.5 |radiatoriy keitimas vnt. 40.0 40,0
3.6 |termostatiniai ventiliai vnt. 40.0 40.0
3.7 |termobalansiniai kar§to vandens ventiliai vnt. 40.0 94010
3.8 |magistraliniy k/v vamzdyny keitimas m. 75,0 75,0
3.9 [k/v stovy keitimas m. 60,0 60,0
3.10 |ranksluos¢iy dziovintuvy keitimas vnt. 12,0 12,0
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo 3laitinio stogo
irengimas (i8skyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po
4 |védinama $laitinio stogo pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo naujo m2. 283,76 283,76
Slaitinio stogo pastoge irengimas energinj efektyvuma didinanéiy
priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
5 i\:::;lilln?:;]os ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar nt. 12,00 12.00
¢ L‘angq ir ba]lfonq duru butuose ir kitose patalpose keitimas j mazesnio 5 - 0.00
Silumos pralaidumo langus e = !
7 - :f




Balkony ar lodzZijy jstiklinimas, jskaitant esamos laikanciosios

7 |konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos m. 0,00 0,00
irengima pagal viena projekta

8. |Rusio perdangos Siltinimas me. 148,00 0,00

11 KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*

11 |Vandentiekio inZinerinés sistemos m. 115,00 115,00

12 |Nuoteky 3alinimo inZinerinés sistemos m. 76,00 76,00

13 |Elektros bendrosios inZinerinés sistemos vnt. 12,00 12,00

14 | Prie3gaisrinés saugos jrenginiy sistemos m. 0 0

15 |DrenaZo inZinerinés sistemos m. 0 0

Natiirinius matavimus atliko:

UAB "Stogy Panorama" —r

Kestutis Keliuotis




Daugiabuéio Dariaus ir Giréno g. 63, Silalé, eskizinis planas ir fasadai

Eskizinis planas

Priekinis fasadas




Galinis fasadas

Soninis fasadas




