Investicijy plano rengéjas

Kuricme Lictuias aicil;

Kestutis Keliuotis
Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pazyma
2012 m. birzelio 13 d. Nr. 117032/1977

DAUGIABUCIO NAMO, Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé,
ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANAS

2019.11.06

Investicijy plano rengimo vadovas: Kestutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, i§duotas 2013 08 27.
(vardas, pavardé, kvalifikacijos atestato arba diplomo iSdavimo data, numeris)

Renggjai:  Kestutis Keliuotis, kvalifikacijos atestatas Nr.0212, iduotas 2013, 0827,
(vardas, pavarde, kvalifikacijos atestato arba diplomo i¥davimo data numerlsl /
p i y 4 - .‘//j"
[/ Silalgs vaib
Uzsakovas: i dinlims actios ffj BAIUHHS
Silalés raj. Savivaldybés administracija, J. Basanavi¢iaus g g 2, Silale, +3704497611 info@silale.lt

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis pa§tasl

Valdemaras Jasevi TR

Bendrojo naudojimo objekty valdytojas:
UAB "Silalés biistas”, J. Basanavitiaus g. 4, Silalé, 870055966,

(juridinio asmens pavadinimas, adresas, telefonas, elektroninis pastas)

Suderinta: Biisto energijos taupymo agentiira: / L/ s (,// ,,QO,JU (9.3 ‘ L _51':—:»-'

(a o parclgus araas, vardas, pavardé, data)

d JO JF Z%mm@%&%

e S

Dovile Gj c _h o DOh‘U““E y “
Projekng jey\eegin '?"‘/\v”" i '\'7:-{1“.‘.
&




I. AISKINAMASIS RASTAS

Daugiabué¢io namo adresu: Dariaus ir Giréno g. 39, Silal¢, atnaujinimo (modernizavimo) darby investiciju planas vykdomas pagal
Paslaugy vie$ojo pirkimo-pardavimo Sutartj Nr. CPO130199/B6-130(b) pasiradyta 2019.10.17 Prie investicijy plano pridedamas
pastato energinio naudingumo sertifikatas Nr. KG-0212-03483. Pastato energinio naudingumo klasé - F. Vizualinés apZiiiros
aktas Nr. 191024-02; Visi investicinio plano pasiiilymai yra pateikiami kaip prie§projektiniai sprendimai projektavimo darbams.
Investicijy plane sitilomi du pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy paketai A ir B. [gyvendinus projekta pagal paketg
B, biity pasickiamas didZiausias taupymas ir komforto lygis. Gyventojy pasirinkimu koreguotas B paketas.

Investicinis planas parengtas vadovaujantis 2019 m. rugpjicio 14 d. Nr. D1-488 [SAKYMO

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M. LAPKRICIO 10 D. JSAKYMO NR. DI1-677 ,, DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJU PLANO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO“ PAKEITIMU. Kainy parinkimui panaudotos UAB "Sistela” rekomendacijos, o taip pat remtasi rinkos
kainomis ir jkainiais, skelbiamais VS] CPO LT svetainéje.

Kasmetiné Nr. SIBU-DGN-19-0003; 2019.07.25
Eakizinial Nr. 191024-01; 2019.10.24
planai

Vizualiné Nr. 191024-02; 2019.10.24
NML Nr. 191024-03; 2019.10.24

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI

1. Daugiabudio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1 Namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) Plyty miras
1.2 Auksty skaidius 5
1.3 Statybos metai 1971
1.3.1 Tipinio namo projekto, pagal kurj pastatytas namas, serijos Nr, -
1.4 Namo energinio naudingumo klasé F
1.4.1 Sertifikato nr. KG-0212-03483
1.4.2 Sertifikato i¥davimo data 2019-11-22
1.4.3 Pastato naudingas plotas nurodytas sertifikate 2095,09 m2
. " . . 184,17
1.4.4 Energijos sanaudos pastato $ildymui nurodytos sertifikate KWh/m?/metus
1.4.5 Pagrindinis pastato §ildymui naudojamas Silumos $altinis centrinis §ildymas
1.5 Uzstatytas plotas 509 m2
1.6 Priskirto Zemés sklypo plotas - m2
1.7 Atkuriamoji namo verté (V] Registry centro duomenimis) 0,66 tikst. Eur
2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai
1 lentele
Eilés nr. Pavadinimas Mato vat. K‘j::fs’ Pastabos
1 2 3 4 5
25 Bendrieji rodikliai
2.1.1  |buty skai¢ius vnt. 40
2.1.2  |buty naudingasis plotas m? 1943,51
2.1.3  |namo negyvenamosios paskirties patalpy
skai¢ius* it g
2.1.4  |namo negyvenamosios paskirties patalpy
bendrasis (naudingasis) plotas o 0
2:1.5 namo naudingasis plotas (3.1.2+3.1.4) m2 1943,51
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2.2 Sienos (nurodyti konstrukeijg)
221 iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kt. . _
angy plota), jskaitant angokra$cius " 1677,00 Pigtn iifad
2.2.2  [i%oriniy sieny $ilumos perdavimo STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
koeficientas W/m2K 1,27 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
223 kolionl i — AntZzemine dalis:|92,00
i 2 2 Pozeminé dalis:|148,00
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
224  [cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m*K 1,46 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
23 Stogas (nurodyti konstrukcija)
2.3.1  |stogo plotas m? 564,00 Sutapdintas
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio
2.3.2  |stogo Silumos perdavimo koeficientas Wm*K 0,85 naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas"
2.4 Langai ir balkony durys
2.4.1 langy skaidius, i§ juy: vit. 120
2.4.1.1 |langy, pakeisty j mazesnio $ilumos
" vt 104
pralaidumo langus, skaicius
2.4.2 |langy plotas, i§ ju: m? 334,30
2421 |l , pakeisty j maZesnio §il
angy, pa eisty | maZesnio 5ilumos - 293.10
pralaidumo langus, plotas
243  |balkony (lodzijy) dury, i8 ju: vnt 30
24.3.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio
Silumos pralaidumo duris, skaicius vnt 22
2.44  |balkony (lodzijy) dury plotas, i$ jy: m? 49,20
2.4.4.1 |balkony (lodzijy) dury, pakeisty j mazesnio
Silumos pralaidumo duris, plotas m? 36,08
2.5 Bendrojo naudojimo patalpy (laiptiniy, riisiy, $ilumos punkty ir kity) langai ir lauko durys:
2.5.1 langy skaicius, 1§ jy vnt 39
2.5.1.1 |langy, pakeisty j maZesnio §ilumos laidumo
oy vnt 27
langus, skai¢ius
252 langy plotas, 18 jy: m? 41,70
2.5.2.1 |langy, pakeisty j maZesnio $ilumos laidumo
m? 37,26
langus, plotas
2:53 lauko dury (laiptiniy ir kt.) skaicius kei¢iamos durys: j&¢jimo - vnt., riisio -
vat 6 vnt., tambiiro - 3 vnt.
2.5.4  |lauko dury (laiptiniy ir kt.) plotas m? 13,41 keitiamos durys 6,48 m?
2.6 Rusys
2.6.1 riisio perdangos plotas m? 470
2.6.2  |riisio perdangos Silumos perdavimo i
koeficientas WK 0,71

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu¢iame name esan¢ios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.)
patalpos, jregistruotos Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas.
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3. Namo konstrukcijy ir inZineriniy sistemy fizinés - techninés biuiklés jvertinimas

2 lentelé

Ivertinimo pagrindai
(kasmetiniy ir
neeiliniy apZiiiry, statybos

Eilés | Vertinimo Bendras I$samus biiklés apraSymas (defektai, A s e £
; S o Wi e tyrinéjimy ir vizualinés
nr. objektas |jvertinimas * deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) apHilivokakin s
registracijos numeriai,
vykdytojai)
3.1 iSorinés sienos Konstrukeija - plyty miiras. Sitiles iStrupéjusios, | pastatg

patenka drégme. IStrupéjusios raudonos apdailos plytos.

3 Konstrukeija nesiltinta.
3.2 pamatai Pamatai betoniniai, i$oréje tinkuoti, tinkas nutrupéjes,
konstrukcija neapsiltinta.
3
3.3 nuogrinda Nuogrinda suskilingjusi, apaugusi Zole, pamatai
neapsaugoti nuo drégmés.
3
34 stogas Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma danga. Danga
pisléta. Konstrukcija nesiltinta, parapetas vietomis
3 neapskardintas, védinimo kaminéliai apirg.
3.5 buty ir kity Dauguma langy ir balkony dury pakeisti j PVC su stiklo
patalpy langai paketais. Likusi dalis - seni, nesandarfs.
ir balkony
durys 4
3.6 balkony ar Balkony aptvérimai mediniai, dalis balkony atnaujinti,
lodzijy istiklinti PVC gaminiais su stiklo paketais.
laikanciosios 3
konstrukeijos
37 riisio perdanga Riisio perdanga neapSiltinta.
3
3.8 bendrojo Laiptiniy langai nauji PVC, riisio langai seni, nesandaris.
naudojimo Laiptiniy j&jimo ir riisio durys metalinés, tambiry durys
patalpy langai 3 i§imtos.
ir lauko durys
3.9 Sildymo Sildymo sistema sena, vienvamzdé, nesubalansuota,
sistema 3 punktas neautomatizuotas, vamzdynai seni, pastatas
Sildomas netolygiai.
3.10  |karsto vandens

sistema

Vamzdynai seni, pazeisti korozijos.

Statinio vizualinés apZzitiros
aktas Nr.191024-02.
2019.10.24 Apzitros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, i8d.
2013.08.27., Nr.11610, i3d.
2007 10 26.




Statinio vizualinés apZitiros

aktas Nr.191024-02.
2019.10.24 Apzitiros vadovas
Kestutis Keliuotis, kvalif.
atestatas Nr.0212, 18d.
2013.08.27., Nr.11610, i8d.

2007 10 26.

3.11  |vandentiekis Vamzdynai neatnaujinti.
3
3.12  |nuoteky Nuoteky sistema sena.
$alinimo
InZinerinés 3
sistemos
3.13  |védinimo Védinimas natiiralus, oro pritekéjimas pro langus ir duris,
inZinerinés pasalinimas - i§ san. mazgy ir virtuviy pro vertikalias
sistemos 3 védinimo angas.
3.14  |bendrieji Elektros instaliacija dalinai atnaujinta.
elektros ir 3
ap§vietimo
jrenginiai
3.15 |bendrojo Laiptiniy sieny tinkas ir dazai atsilupg, laipty pakopy
naudojimo 3 betonas iStrupéjes.
laiptinés

* Ivertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus biitina remontuoti); 1 — labai blogas
(buitina remontuoti nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai dél papildomy pastato
pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas

4.1 Siluminés energijos sanaudos pagal esamg padétj, 2016 - 2018 metai. Rodikliai nustatomi vadovaujantis Tvarkos apraso 12

punktu.
3 lentelé
Eilés ivis oo
= Rodiklis Matas Kiekis
1 2 3 4
A1 BS‘kaiéiuc?jamosios namo §ilumi-nés energij 0s sanaudos pat'filpq KWh/metus 357936
Sildymui pagal energinio naudingumo sertifikato duomenis KWh/m*metus 184,17
4.1.2 |Namo energinio naudingumo klasé klasé F
Faktinés Siluminés energijos sanaudos namo patalpy Sildymui pagal i hinagtas 221 008.18
4.1.3 |ankstesniyjy 3-jy mety iki projekto rengimo mety vidurkj. :
kWh/m?*/metus 113,72
414 :k;?;l]::nkte nurodyty $ildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3733.33
4.1.5 |Siluminés energijos sanaudos patalpy §ildymui vienam DL. kWh/dienolaipsniui 59,20

4.2 pagrindinés $ilumos nuostoliy priezastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis.
Silumos nuostoliai per pastato sienas:

Silumos nuostoliai per pastato langus:
Silumos nuostoliai per pastato stoga:

Silumos nuostoliai per pastato perdangas virs nesildomy risiy:

Silumos nuostoliai per i%ilginius $iluminius tiltelius:
Silumos nuostoliai per pastato i¥orines duris:

e

65,56
40,21
20,12
12,34
22,14
1,33

kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus
kWh/m2/metus




5. Numatomos jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemonés

Priemoniy paketas A

-y

4.1 lentele

Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai

Atitvaros

a J
/

2%
: ,t.\'/

techninio projekto rengimo metu. Butuose prie stovy montuojami nauji radiatoriai. Butuose pric radiatoriy
montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutémis, kuriy gamyklinis
nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali Silumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno
radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus. darbai atlieckami laikantis atitinkamu taisvkliu.
Balansiniai ventiliai 27 vnt
Magistraliniai vamzdynai 272 m
Stovai 782 m

Radiatoriai 123 vnt

i - :
m e -
Eilés | . 3 3 Trumpas priemonés apradymas pc:'(;lavgjw e g 1 =
Priemonés pavadinimas b : L. e ey : (m?, m., vant., | 5 =
nr. nurodant kenstrukciniy sprendimy principus techninés jrangos charakteristikas | koeficientas kompl., butas) ‘g* = .E
ir pan. U (W/(m?K) = =,
ir (ar) kiti E
rodikliai A
2 3 4 5 6 v
energijos efektyvumg didinancios priemonés
Silumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar§to vandens ruo§imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
Irengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas su komercinés silumos apskaitos sistema, §ildymo ir karsto
vandens ruodimo sistemomis, atliekamas cheminis $ildymo sistemos stovy praplovimas naudojant cheminius
priedus, neiSardant jrangos, bet siekiant pagalinti nuosédas ir ne$varumus. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys,
51.1 Sildymo sistemos stovuose pakei¢iama uzdaromoji armatira. Taip pat numatoma jrengti duomeny kaupiklius ir
nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama su I kompl. 9370,05 9370,05
nauju sumazéjusiu $iluminés energijos poreikiu.
) punkto modernizavimas 1 vnt
cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt
o uzdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 24 m
sildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy §ilumos
o1:d apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)
Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy
temperatiirg. Atnaujinami §ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su
aliuminio folija. Pakei¢iami Sildymo sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami
1 kompl. 57 387,76 | 57 387,76




Termostatiniai ventiliai 123 vnt
Daliklai 123 vnt

513

karSto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Modernizuojama karito vandens ruo8imo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami
termobalansiniai ventiliai. Kar$to vandens ruodimui — dviejy laipsniy lituotas $ilumokaitis. Magistraliniai
vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. [rengiami nauji rank§luos¢iy dziovintuvai.

Termostatiniai ventiliai 8 vnt
Magistraliniai vamzdynai 136 m
Stovai 224 m
Gyvatukai 40 vnt

I kompl.

16 203,76

16 203,76

natiiralios védinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

ISvalomi ir dezinfekuojami natiiralaus veédinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kamineliy dalis,
pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Vedinimo kanaly valymas, dezinfeckavimas; 2. Védinimo groteliy
keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medZiagos ir jranga turi buti sertifikuoti ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

40 buty

353840

88,46

5.1.5

sutapdinto (plokicio) stogo $iltinimas, stogo dangos jrengimas

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo
projekto metu. Atnaujinami ir $iltinami laiptiniy stogeliai. Numatomi darbai: ant jau esamos dangos jrengiama
nauja stogo danga, parapeto pakélimas iki reikiamo auk$¢io, nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas, garo
izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, papildomos Siltinamosios izoliacijos
tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos kamin¢liy atnaujinimas, prieglaudy aptaisymas,
paprapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas, zaibosaugos atstatymas, seny kopéciy ir/ar
liukypakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apéiltinimo. | bendra
kaing jskaiCiuoti visi auks¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Ap3iltinto pastato stogo Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimo" keliamus
reikalavimus.

U<0,16
(W/m2K)

564,00 m2

41 138,16

72,94

?

iSoriniy sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstrukceijos defekty pasalinima
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Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukcijy defekty pasalinima. Sienos §iltinamos
polistireniniu putplasc¢iu. Numatomas Silumos perdavimo koeficientas U < 0,20 (W/m2K). Balkono laikanciy
konstrukeijy ir saugos aptvary keitimas. Balkonuose esancios iSorés sieny $iltinimo tipa ir biidg numatyti
techninio darbo projekto rengimo metu. Atsparumo smigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei norminé.
Apsiltinty sieny $ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo
projektavimas ir sertifikavimas" keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny $iltinimo darbams turi biiti naudojama
iSoriné termoizoliaciné sistema (statybvict¢je vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy
apsaugoty atitvary iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno
gamintojo statybos produktas j rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos
techninj jvertinimg ir paZenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos
sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

U<0,20
(W/m2K)

1677,00 m2

139 559,94

83,22

.

7517

cokolio $iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo §iltinamos s

icnos (cokolio) atitraukimag

Atlickami cokolio antzeminés ir pozeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai.
Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. AntZeminés dalies apdailos bidas
numatomas techninio projekto metu. Techniniame projekte numatyti visy inzineriniy sistemy prijungimo mazgy
prie pastato (elektros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Cokolio
Silumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio §iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
ifor¢je jrengiama sieny apéiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas ] rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinima ir
pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

Antzeminé dalis 92 m2
Pozemin¢ dalis 148 m2

U <0,25
(W/m2K)

240,00 m2

17 838,92

74,33

5.1:8

nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindg aplink pastata. Numatomi darbai: dangos i8ardymas (jskaitant atlicky sutvarkyma);
pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos bordiiiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.

123,20 m2

4 718,56

38,30

balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukeijos jrengimg pagal vicng projekty

Dovile Giaciene




Istiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreik] sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuosc auk3tuose.
Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki vir§aus. Numatomi darbai: 1. Angokras¢iy paruo$imas balkony rémuy
konstrukeijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny
ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokrasc¢iy apdaila. Investicijos numatomos
butams pagal balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali biti tikslinamos. Naudojamos medZiagos ir
jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy.

171,00 m2

21 609,27

126,37

5:1.10

bendrojo naudojimo patalpose esanéiy langy keitimas (jskaitant apdailos darbus)

Pakeisti riisio langus. Jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti bei atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

Risio langai 12 vnt

U S 153
(W/m2K)

4,44 m2

1 164,52

262,28

5.1:1.1

bendrojo naudojimo lauko dury (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos darbus)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy tambiiro duris naujomis, sandariomis durimis. Darby sudétis: 1. seny
bloky i§émimas i§ sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 3. sandiiry tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. J¢jimus
pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas). Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti
sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Tambiiro durys 3 vnt

Us<l4
(W/m2K)

6,48 m2

1.637,95

252,77

jéjimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas)

Suremontuoti jéjimo laiptus. Jé¢jimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas).
Pandusas 3 vnt

7,5 m2

862,43

114,99

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas mazesnio Silumos pralaidumo langais

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Darby sudétis:
seny bloky i%émimas i8 sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; palangiy iSémimas; naujai montuojamy bloky
istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandiiry tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; angokra§¢iy apdaila. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamuy taisykliy.
Buty langai 41,2 m2
Balkony durys 13,12 m2

Uu=<l13
(W/m2K)

54,32 m2

856191

157,62

5.1.14

risio perdangos §iltinimas

Riisio perdanga Siltinti apklijuojant termoizoliaciniu sluoksniu riisio lubas ir nudaZzyti.

470 m2

8 920,60

18,98

3115

bendrojo naudojimo elektros inZinerinés sistemos, apvietimo sistemos atnaujinimas (clcktros kabeliy keitimas, $viesos diody (LED) apSvietimo ir automatinés apSvietimo

valdymo sistemos jrengimas)




P

-

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose
sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidu, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami

kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai, I kompl. 13 161,50 | 13161,50
matuojamos varzos.
Investicijos skai¢iuojamos buty skaiciui 40 vnt
I§ viso (Eur be PVM) 345 673,73
PYM 72 591,48
I§ viso (Eur su PVM) 418 265,21
5.2 |kitos priemonés
geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas
Pakeisti visus $altojo vandentickio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji
vamzd¥iai, uZdaromoji armaltiira, nauji stovai ir at§akos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir
5-2.1 |hidraulinis bandymas. I kompl. 9542,78 | 9542,78
Geriamojo vandens magistralinis vamzdynas 136 m
Stovai 118 m
buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas
Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio Sulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami
N nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant pric riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
/5 5 7 |ardymas ir atstatymas, stovo i§vedimas vir§ stogo sistemai védinti; atlickamas hidraulinis bandymas.
I kompl. 6 376,08 6 376,08
vl
Buitiniy nuoteky stovai 168 m
Isvadai 18 m
laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruogimas dazymui ir dazZymas, turékly atnaujinimas ir dazymas
Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirsiy atstatymas, nudauzant pazeistg tinkg ir tinkuojant
naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su pavirSiaus
dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant paZeisty victy iskirtimg ir i¥musy uztaisyma bei paviriy
nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir ridZiy nuvalyma, daZyma bei netinkamy
323 |porankiy keitima. 3 laiptinés| 665797 | 2219,32
Laiptiniy sieny plotas 516 m2
Luby plotas 156 m2
Laipty plotas 125 m2
Turekly plotas 40 m2
I§ viso (Eur be PVM) 22 576,83
PVM 4 741,13
I§ viso (Eur su PVM) 27 317.96
5.3 {kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investicijy sumos, procentais 6,13

Davile Giaciene
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Priemoniy paketas B 4.2 lentele
Numatomi priemoniy techniniai - energiniai rodikliai i
=
Atitvaros g’ i
7 ord —
— N . . m“mf's Darby kiekis 2 5
Eilés TR SR o Trumpas priemonés apraSymas, perdavimo 2 = &
pavadinimas s g _ s _— ) (m?, m., vnt., 2 &
nr. nurodant konstrukciniy sprendimy principus techninés irangos charakteristikas | koeficientas kompl., butas) 5 ,E
ir pan. U (W/(m?K) g 3
ir (ar) kiti ]
rodikliai 3
7)
1 2 3 4 5 6 7
5.1, |energijos efektyvumg didinancios priemonés
$ilumos punkto ar katilinés jrengimas, keitimas, pertvarkymas arba individualiy katily ir (ar) kar$to vandens ruo8imo jrenginiy jrengimas ar keitimas
Jrengiamas naujas automatizuotas $ilumos punktas su komercinés §ilumos apskaitos sistema, Sildymo ir karsto
vandens tuodimo sistemomis, atlickamas cheminis iildymo sistemos stovy praplovimas naudojant cheminius
priedus, ncidardant jrangos, bet siekiant pasalinti nuosédas ir ne§varumus. Kei¢iamas cirkuliacinis siurblys,
sildymo sistemos stovuose pakei¢iama uzdaromoji armatiira. Taip pat numatoma jrengti duomeny kaupiklius ir
" |nuotolinio duomeny nuskaitymo ir perdavimo jrenginius. Silumos punkto jranga pritaikoma ir suderinama su 1 kompl. 9 370,05 9 370,05
nauju sumazéjusiu Siluminés energijos poreikiu.
punkto modernizavimas 1 vnt
cirkuliacinis automatinis siurblys 1 vnt
uzdaromoji armatiira stovams ir magistraléms 24 vnt
§ildymo sistemos atnaujinimas ar pertvarkymas) (balansavimas, vamzdyny keitimas, izoliavimas, Sildymo prietaisy, termostatiniy ventiliy jrengimas, individualiy Silumos
5.1.2 apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos jrengimas)
Sildymo sistemos stovuose jrengiami automatiniai balansavimo - reguliavimo ventiliai ir atjungimo ventiliai su
drenazo funkcija. Ant balansiniy ventiliy sumontuojami termostatiniai elementai, kurie reguliuoja stovy
temperatiirg. Atnaujinami ildymo sistemos magistraliniai vamzdynai, izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su
aliuminio folija. PakeiGiami §ildymo sistemos stovai. Vamzdziy tipas, diametras bei kiti parametrai parenkami
1 kompl. 57 387,76 | 57 387,76

techninio projekto rengimo metu. Butuose pric stovy montuojami nauji radiatoriai. Butuose pric radiatoriy
montuojami didelio pralaidumo termostatiniai ventiliai su termostatinémis galvutemis, kuriy gamyklinis
nustatymas yra 16-28°C. Diegiama individuali §ilumos apskaita, montuojami dalikliai ant kiekvieno
radiatoriaus. Sistemos jrengimui naudojamos medZiagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliu.

Balansiniai ventiliai 27 vnt

Magistraliniai vamzdynai 272 m

Yovilg Cindiame
Daovil¢ Gilacieneé
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Stovai 782 m
Radiatoriai 123 vnt
Termostatiniai ventiliai 123 vnt
Daliklai 123 vnt

karsto vandens sistemos pertvarkymas, atnaujinimas, vamzdyny keitimas ir (ar) izoliavimas

Modernizuojama karito vandens ruo&imo sistema, magistraliniai vamzdynai ir stovai, stovuose montuojami
termobalansiniai ventiliai. Kar$to vandens ruogimui — dviejy laipsniy lituotas Silumokaitis. Magistraliniai
vamzdynai izoliuojami termoizoliaciniais kevalais su folija. [rengiami nauji rank§luos¢iy dZiovintuvai.

Termostatiniai ventiliai 8 vnt
Magistraliniai vamzdynai 136 m
Stovai 224 m
Gyvatukai 40 vnt

1 kompl.

16 203,76

16 203,76

natiiralios vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas

Ivalomi ir dezinfekuojami natiiralaus védinimo kanalai, suremontuoti ir atstatyti apgriuvusias kaminéliy dalis,
pakeisti védinimo groteles. Darbai. 1. Védinimo kanaly valymas, dezinfekavimas; 2. Védinimo groteliy
keitimas; 3. Védinimo kanaly remontas vir§ stogo. Naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti ir
atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.

40 buty

3 538,40

88,46

individualiy rekuperatoriy jrengimas

Irengti minirekuperatorius kickvienam butui po | vnt.

40 vnt.

24 462 80

611,57

sutapdinto (plokicio) stogo $iltinimas, stogo dangos jrengimas

Siltinama stogo konstrukcija, jrengiama nauja prilydoma danga. Stogo danga parenkama techninio darbo
projekto metu. Atnaujinami ir $iltinami laiptiniy stogeliai. Numatomi darbai: ant jau esamos stogo dangos
jrengiama nauja danga, parapeto pakélimas iki reikiamo auks¢io, nuolydj formuojancio sluoksnio jrengimas,
garo izoliacijos jrengimas, stogo Siltinimas termoizoliacinémis plokstémis, papildomos Siltinamosios izoliacijos
tvirtinimas, stogo dangos jrengimas, jlajy, ventiliacijos kaminéliy atnaujinimas, prieglaudy aptaisymas,
paprapety apskardinimas, apsauginés tvorelés jrengimas, Zaibosaugos atstatymas, seny kopeciy ir/ar
liukypakeitimas, anteny ir kt. ant stogo sumontuoty jrenginiy nuémimas ir atstatymas po apsiltinimo. | bendra
kaing jskaitiuoti visi auk¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinto pastato stogo Silumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.05.01:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimo” keliamus
reikalavimus.

U<0,15
(W/m2K)

564,00 m*

42 565,08

75,47

iSoriniy sieny 3iltinimas, jskaitant sieny konstrukcijos defekty pasalinima




Irengiamas védinamas pastato fasadas. Atliekamas iSoriniy sieny Siltinimas jskaitant ir konstrukeijy defekty
pasalinima. Sienos $iltinamos akmens vata, pavirsius padengtas stiklo audiniu ir apsauga nuo véjo. Numatomas
silumos perdavimo koeficientas U < 0,18 (W/m2K). Spalva parenkama techninio darbo projekto rengimo metu.
Balkonuose esancios isorés sieny §iltinimo tipa ir bidg numatyti techninio darbo projekto rengimo metu.
Atsparumo smiigiams kategorija turi biiti ne mazesné nei normin¢. Kei¢iamos iSorin¢s palangés. Balkono
laikanéiy konstrukeijy ir saugos aptvary keitimas. Techniniame projekte numatomas visy inZineriniy sistemy
prijungimo mazgy prie pastato perkélimas ant naujai formuojamy iSorés atitvary. | bendrg kaing jskaitiuoti visi
auki¢iau iSvardyti darbai, bet neapsiribojant. Apsiltinty sieny (taip pat ir cokolio) §ilumos perdavimo
koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas"
keliamus reikalavimus. ISoriniy sieny &iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliaciné sistema
(statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary iSoréje
irengiama sieny apéiltinimo ir apdailos sistema), kurig turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos produktas |
rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir pazenklintas CE
zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi biiti suprojektuotos naudojant
atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

U=<0,18
(W/m2K)

1677,00 m?

163 188,87

9731

cokolio iltinimas, jskaitant cokolio konstrukcijos defekty pasalinima, elektros, dujy ar kity sistemy ar jrengimy nuo Siltinamos s

ienos (cokolio) atitraukimag

Atliekami cokolio antZeminés ir pozeminés dalies (jgilinant ne maziau nei 1,2 m) apsiltinimo ir apdailos darbai.
Pamatai padengiami hidroizoliacija, jrengiamas termoizoliacinis sluoksnis. Antzeminés dalies apdailos budas
numatomas techninio projekto metu. Techniniame projekte numatyti visy inZineriniy sistemy prijungimo mazgy
pric pastato (elcktros kabeliai, dujy vamzdynas ir kt.) perkélima ant naujai formuojamy iSorés atitvary. Cokolio
$ilumos perdavimo koeficientas turi atitikti STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas" keliamus reikalavimus. Cokolio $iltinimo darbams turi biiti naudojama iSoriné termoizoliacin¢
sistema (statybvietéje vertikaliy atitvary, taip pat horizontaliy ar pasvirusiy nuo krituliy apsaugoty atitvary
iSoréje jrengiama sieny apsiltinimo ir apdailos sistema), kuria turi sudaryti kaip vieno gamintojo statybos
produktas j rinka pateiktas statybos produkty rinkinys (komplektas), turintis Europos techninj jvertinimg ir
pazenklintas CE Zenklu, arba turintis nacionalinj techninj jvertinima, arba minétos sistemos turi buti
suprojektuotos naudojant atskirus nustatyta tvarka CE Zenklu Zenklinamus statybos produktus.

Antzeminé dalis 92 m2
Pozeminé dalis 148 m2

U<0,22
(W/m2K)

240,00 m*

21 179,64

88,25

5.1.9

nuogrindos sutvarkymas

Sutvarkyti nuogrindg aplink pastatg. Numatomi darbai: dangos isardymas (jskaitant atlicky sutvarkymg);
pagrindo sluoksnio jrengimas; vejos borditiry jrengimas; pasluoksnio jrengimas; naujos dangos jrengimas.

123,20 m’

4 718,56

38,30
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5.1.10

balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos balkony ar lodZijuy konstrukcijos sustiprinima ir (ar) naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal vieng projekty

[stiklinti balkonus pagal vieninga projekta, pagal poreikj sutvarkyti/jrengti stogelius virSutiniuose aukStuose.
Balkonai stiklinami nuo atitvaro iki viraus. Numatomi darbai: 1. Angokra§¢iy paruo§imas balkony rémy
konstrukcijos jstatymui; 2. Balkono stiklinimo bloko jstatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 3. Sandiiry tarp sieny
ir rémo hermetizavimas; 4. Palangés jrengimas ir tvirtinimas; 5. Angokras¢iy apdaila. Investicijos numatomos
butams pagal balkony plota, o rengiant techninj projekta jos gali buti tikslinamos. Naudojamos medZiagos ir
jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy
taisykliy.

171,00 m?

21 609,27

126,37

5.1.11

bendrojo naudojimo patalpose esanciy langy keitimas (jskaitant apdailos darbus)

Pakeisti riisio ir laiptinés langus. Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi biiti sertifikuoti bei atitikti STR
ir gamintojy reikalavimus, darbai atlickami laikantis atitinkamy taisykliy.
Riisio langai 12 vnt

U<13
(W/m2K)

444 1’

1 164,52

262,28

5.1.12

= "-')f',
/

=

bendrojo naudojimo lauko duru (jéjimo, tambiiro, balkony, riisio, konteinerinés, §ilumos punkto) keitimas (jskaitant apdailos darbus)

Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy tambiiro duris naujomis, sandariomis durimis. Durims montuojami dury
pritraukikliai. Tambaro duris pakeist j plastikines. Darby sudétis: 1. seny bloky i§émimas i§ sieny, jskaitant
atlieky sutvarkyma; 2. naujy montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. sandfiry tarp stakty ir
sieny hermetizavimas; 4. spyny ir dury pritraukéjy jrengimas. [éjimus pritaikyti nejgaliyju poreikiams (panduso
jrengimas). Jrengimui naudojamos medziagos ir jranga turi bati sertifikuoti bei atitikti STR ir gamintojy
reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.

Tambiiro durys 3 vnt

Uu<l4
(W/m2K)

6,48 m2

1'637,95

252,77

j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas)

Suremontuoti jéjimo laiptus. Jéjimus pritaikyti nejgaliyjy poreikiams (panduso jrengimas).
Pandusas 3 vnt

75 m2

862,43

114,99

5.1.14

buty ir kity patalpy langy ir balkony dury keitimas maZesnio Silumos pralaidumo langais

Pakeisti senus buty ir kity patalpy langus naujais PVC profiliy gaminiais su stiklo paketais. Darby sudétis:
seny bloky isémimas i$ sieny, jskaitant atlicky sutvarkyma; palangiy i$émimas; naujai montuojamy bloky
Jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; vidaus ir lauko palangiy jrengimas; sandary tarp stakty ir sieny
hermetizavimas; angokra$¢iy apdaila. Naudojamos medZiagos ir jranga turi biti sertifikuoti ir atitikti STR ir
gamintojy reikalavimus, darbai atliekami laikantis atitinkamy taisykliy.
Buty langai 41,2 m2
Balkony durys 13,12 m2

U=1,3
(W/m2K)

54,32 m’

856191

157,62

5.1.15

bendrojo naudojimo clcktros inZinerinés sistemos, apivietimo sistemos atnaujinimas (elektros kabeliy keitimas, §viesos diody (LED) ap$vietimo ir automatinés apSvictimo

valdymo sistemos jrengimas)

acilp (Flatient
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Pakeisti bendrojo naudojimo patalpy elektros instaliacija nuo jvado iki buty apskaitos spinty, apskaitos spintose
sumontuoti naujus atjungimo automatus. Esami laidy, $viestuvai, jungikliai demontuojami, montuojami
kirtikliai, automatai, srovés nuotekio relés, elektros kabeliai, paskirstymo dézutés, jungikliai, judesio davikliai,
matuojamos varzos.

Investicijos skai¢iuojamos buty skai€iui 40 vnt

1 kompl.

13 161,50

IS viso (Eur be PVM)

389 612,50

PVM

81 818,63

I8 viso (Eur su PVM)

471 431,13

5.2

kitos priemonés

5:2.1

geriamojo vandens sistemos atnaujinimas ar keitimas

Pakeisti visus $altojo vandentiekio vamzdynus. Esamas vamzdynas demontuojamas, montuojami nauji
vamzdZiai, uzdaromoji armatiira, nauji stovai ir atiakos j butus, vamzdyny praplovimas, dezinfekcija ir

hidraulinis bandymas.
Geriamojo vandens magistraliniai vamzdynai 136 m
Stovai 118 m

1 kompl.

9 542,78

9542,78

buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

Buitiniy nuoteky vamzdzius pakeisti iki artimiausio $ulinio. Esamas nuotakynas demontuojamas, montuojami
nauji plastikiniai vamzdziai ir fasoninés dalys, jungiant prie riisio vamzdyno ir kiemo nuotakyno, grindy
ardymas ir atstatymas, stovo iSvedimas virs stogo sistemai védinti; atliekamas hidraulinis bandymas.
Buitiniy nuoteky stovai 168 m
[§vadai 18 m

1 kompl.

6 376,08

6376,08

laiptiniy vidaus sieny, luby, grindy paruosimas dazymui ir dazymas, turékly atnaujinimas ir dazymas

Laiptinése atlickamas atskiry viety sieny tinkuoty pavirdiy atstatymas, nudauZant paZeisty tinka ir tinkuojant
naujai, gruntavimas, glaistymas, seny dazy pasalinimo ir dazymo darbai; luby paprastasis remontas su pavir§iaus
dazymu, laiptiniy grindy ir laipty remontas, jskaitant pazeisty viety iskirtimg ir iSmu$y uZtaisyma bei pavirsiy
nudazyma; turékly paprastasis remontas, jskaitant seny dazy ir riid7iy nuvalyma, dazyma bei netinkamy

porankiy keitima.
Laiptiniy sieny plotas 516 m2

Luby plotas 156 m2
Laipty plotas 125 m2
Turékly plotas 40 m2

3 laiptinés

6 657,97

IS viso (Eur be PVM)

22 576,83

PVM

4741,13

IS viso (Eur su PVM)

27 317,96

n

(5]

kity priemoniy lyginamoji dalis nuo bendros investiciju sumos, procentais

5,48

Dovile Giacdiene




6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio energinio naudingumo
nustatymas

Priemoniy paketas A 5.1 lentele
- Kiekis
Tilé ) ikliai ato vnt.
i S Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1  |Pastato energinio naudingumo klasé klasé F 8
skaitiuojamosios iluminés energijos sanaudos patalpy §ildymui ir 571917 225855
kar§tam vandeniui ruosti, kWh/metus
Bl i§ ju pagal energija taupancias priemones:
Sanaudos Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti 294,27 116,21
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas i§ iSorés. 65,56 8.3
6.2.2 |Stogo Siltinimas. 20,12 3.05
o‘g(.) _Sl -mm?a% —_ kWh/m?/metus 2
6.2.3  |llginiai Siluminiai tilteliai 22,14 12,02
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | mazesnio Silumos pralaidumo 40,21 23.83
langus
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanc¢iy lauko dury keitimas
R ik . 1,33 1,07
iskaitant susijusius apdailos darbus
6.3 |Skaicivojamujy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruo$ti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 60.51
duomenimis
6.4  |I3metamo SESD (C0?) kickio sumazéjimas tony/metus 80.63
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIATL*
6.5 [pastato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klasé
priemones i ) )
6.6 |skaiCiuojamyjy Siluminés energijos sanaudy patalpy Sildymui ir
kar§tam vandeniui ruodti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties|  procentais 2 .
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones
Priemoniy paketas B 5.2 lentele
Kiekis
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt. Esama padétis | Planuojama
1 2 3 4 5
6.1  |Pastato energinio naudingumo klasé klasé F B
Skai¢iuojamosios $iluminés energijos sanaudos patalpy Sildymui ir
karStam vandeniui ruosti, kWh/metus 571917 214563
6.2 |i Jju pagal energija taupanéias priemones:
Sgnaudos Sildymui ir kar§tam vandeniui ruosti 294,27 110,40
6.2.1 |ISorés sieny Siltinimas 1§ iorés. 63,56 7,89
6.2.2  [Stogo Siltinimas. ,12 2,90
6.2.3  |Ilginiai Siluminiai tilteliai kWh/m*/metus 2 11.42
6.2.4 |Buty ir kity patalpy langy keitimas | maZesnio Silumos pralaidumo
: NN ; p 40,21 22,64
angus
6.2.5 |Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury keitimas X N
iskaitant susijusius apdailos darbus 1,33 L2
6.3 |SkaiCiuojamuyju Siluminés energijos sgnaudy patalpy 3ildymui ir
kar§tam vandeniui ruodti sumazéjimas palyginti su esamos padéties procentais 62.48
duomenimis
6.4  |I8metamo SESD (CO0?) kiekio sumazé&jimas tony/metus 83,26
PROJEKTO PIRMOJO ETAPO RODIKLIAT*
6.5 |pastato energinio naudingumo klasé, jgyvendinus pirmojo etapo Klasé
priecmones = B )
6.6 |skai¢iuojamyjy Siluminés energijos sgqnaudy patalpy Zildymui ir
kar§tam vandeniui ruosti sumazéjimas, palyginti su esamos padéties procentais - -
duomenimis, jgyvendinus pirmojo etapo priemones E 4

[
A//
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7. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina

Priemoniy paketas A

6.1 lentele

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. I8laidy pavadinimas Eiir Eur/m?
| 2 3 4
8.1 Statybos darbai, i§ viso: 445 583,18 22927
I§ ju: statybos darbai, tenkanty: rijos efektyvumg didinanéioms x
811 qu § a.ty os darbai, tenkantys energij ektyvuma 41826521 215.21
priemonems
Projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei bitina, ir projekto
NG s : : 3 ,82 16,05
8.2 igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto vadovas) 31190.8 .
8.3 Statybos techniné prieZitira 8911,66 4.59
8.4  |Projekto administravimas 8230,76 4,23
Galutiné suma: 493 916,42 254,14
Priemoniy paketas B 6.2 lentele

Preliminari kaina,

Santykiné kaina,

Eilés nr. I8laidy pavadinimas g Eat/m?
1 2 3 4
8.1 |Statybos darbai, i§ viso: 498749,09 256,62
13 ju: statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumg didinanéioms
gL |7 Y8 ensegy A 471431,13 242,57
priemonéms
Projekto parengimas (jskaitant ekspertize, jei biitina, ir projekto
g |, ecoparmagnaEs (ighiltan Cperize, ) e 34912,43 17,96
igyvendinimo prieziiira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3  |Statybos techniné priezitira 997498 5,13
8.4 |Projekto administravimas 8230,76 423
Galutiné suma: 551 867,26 283,94
PASTABA:

1. Projekto parengimo kaina - 7% nuo statybos darby kainos.

2. Statybos techninés prieziiiros kaina - 2% nuo statybos darby kainos.
3. Projekto administravimo kaina - 3,50 Eur/m? + PVM.
LRV 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimas Nr. 1725
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8. Investiciju ekonominio naudingumo jvertinimas

Priemoniy paketas A 7.1 lentelé
Rodiklio
ilés ikliai 4 Pastabos
Eilés nr. Rodikliai Mato vnt —
1 2 3 -+ 5
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
011 pagal suvesting kaina metais 27,56
9.1.2 atémus valstybés parama metais 26,16
9.2 Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal sumine kaing metais 23,11
9.2.2 atémus valstybés paramg metais 15,73
~Prie€ modernizavima ‘
m Sildymas  ® Investicijy grazinimas  ® Sutaupymas ‘
Priemoniy paketas B 7.2 lentelé
Eilés nr. Rodikliai Mato vat. | aiKlio Pastabos
reik§mé
| 2 3 4 ]
9.1 Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
9:1.1 pagal suvesting kaing metais 26,69
9.1.2 atemus valstybés parama metais 18,69
92 Energijg taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
9.2.1 pagal suming kaing metais 25,22
922 atémus valstybés parama metais 17,22
),Pr’igﬁ modernizavimg B paketas
'[ m Sildymas  ® Investicijy grazinimas ~ m Sutaupymas
Pastabos: 7
Sildymo sanaudos "prie§ modernizavima", t.y. faktinés §ildymo sgnaudos perskaidiuotos norminiams metams.
Investicijy grazinimas =1/20/S /K x Pn, kur:
I - investicijy suma, Eur;
20 - projekto jgyvendinimo laikotarpis, metais;
S - naudingasis pastato plotas, m2;
K - Sildymo kaina, Eur/kWh;
Pn - palikany norma (anuiteto metodu).
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9. Projekto finansavimo planas

Priemoniy

paketas A

8.1 lentelé

Planuojamos 1éSos

Eilés nr. LéSy Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur nuo vises sumos
11.1 Planuojami ¢35y Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos 0 0
Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo Ié3os
11.1.2 445583,18 90,21
Valstybés paramos léSos, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo administravimo
11.1.3 |ir statybos techninés prieZiiiros i$laidas 4833324 9,79
11.1.4  |Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tickéjo 1¢50s) 0 0
IS viso:|  493916,42 100
11.2 Valstybés paramos lé3os, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas i$laidas, jgyvendinus projekta, is ju:
11.2.1 |Projekto parengimo ilaidy kompensavimas 31190,82 100
11.2.2 |Statybos techninés priezitros i§laidy kompensavimas 8911,66 100 Numatoma projekto vykdymo trukmé 24 mén.
11.2.3  [Projekto jgyvendinimo administravimo iSlaidy kompensavimas * 8230,76 100
11.2.4 [Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinan¢ioms priemonéms:
11.2.4.1 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkanéiy Vyriausybés nustatytoms energinj .
efektyvuma didinanéioms priemonéms 125479.56 30 proc.
11.2.4.2 papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. $iy priemoniy jgyvendinimo kainos
8 077,70 10 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai igyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name, 10 proc. skai¢iuojama nuo sumy: Silumos
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas ncautomatizuotas $ilumos punktas, 1792.44 22.19 punkto modernizavimas 11337,76 Eur.,
irengiami balansiniai ventiliai ant stovy balansiniai ventiliai 6586.60 Eur.
11.2.4.2.2  |valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama Sildymo sistema, butuose ir kitose 10 proc. skai¢iuojama nuo sumuy:
patalpose jrengiant individualios §ilumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) magistraliniai vamzd. 5502,89 Eur., stovai
termostatinius ventilius 6285,26 77,81 16047,89 Eur., radiatoriai 12223,41 Eur.,

termostatiniai ventiliai 11392,94 Eur.,
dalikliai 17685,47 Eur.

Pastaba. [ valstybés paramg nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatymg, apmokant kredity ir
paliitkanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekito jgyvendinimu.

Dovilé Giacieng
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Priemoniy paketas B 8.2 lentelé
Planuojamos léSos
Eilés nr. Lésy Saltiniai Suma, Procentiné dalis Pastabos
Eur Nnuo visos sumos
1 2 3 4 5
11.1 Planuojami lésy Saltiniai projekto parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 Buty ir kity patalpy savininky nuosavos 1é5os 0 0
11.1.2 Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é8os
498749,09 90,37

I3 Valstybés paramos |é5os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, jo

administravimo ir statybos techninés priezitiros i§laidas 5311817 9,63
11.1.4 Kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito paramos tiekéjo léSos) 0 0

I3 viso:| 551867,26 100
11.2 Valstybés paramos 1&30s, kurios bus skiriamos kompensuojant patirtas islaidas, igyvendinus projekta, is jy:
A H.2.1 Projekto parengimo islaidy kompensavimas 34912,43 100

. S Statybos techninés prieZitiros islaidy kompensavimas 997498 100 Numatoma projekto vykdymo trukm¢ 24 mén.

B\\ .23 Projekto jgyvendinimo administravimo i$laidy kompensavimas* 8230.76 100
L]
e 11.2.4 Valstybés parama, tenkanti energinj efektyvuma didinangioms priemonéms:
11.2.4.1 kompensuojant 30 proc. investicijy, tenkan¢iy Vyriausybés nustatytoms energinj
g e 2ePE SHEN | Vaaneys o o 141429,34 30 proc.
efektyvumg didinané¢ioms priecmonéms
11.24.2 papildoma valstybés parama, kompensuojant 10 proc. §iy priemoniy jgyvendinimo kainos
8 077,70 10 proc.
11.2.4.2.1 |valstybés paramos dydis, kai jgyvendinant atnaujinimo projekta daugiabu¢iame name, 10 proc. skai¢iuojama nuo sumy: silumos
jrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas Silumos punklas, 1792.44 22.19 punkto modernizavimas 11337,76 Eur.,
irengiami balansiniai ventiliai ant stovy balansiniai ventiliai 6586,60 Eur.
11.2.42.2  [valstybés paramos dydis, kai pertvarkoma ar kei¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitose 10 proc. skai¢iuojama nuo sumy:
patalpose jrengiant individualios $ilumos apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar) magistraliniai vamzd. 5502,89 Eur,, stovai
termostatinius ventilius 6285,26 77,81 16047,89 Eur., radiatoriai 1222341 Eur.,

termostatiniai ventiliai 11392,94 Eur.,
~|dalikliai 17685,47 Eur.— * =

Pastaba. | valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kreditg ir
paliikanas, susijusias su namo atnayjinimeo {(modernizavimo) projekto jgyvendinimu.

Dovile Giaciene




10. Preliminarus investiciju paskirstymas namo buty ir kity patalpy savininkams

-

Priemoniy paketas A 10.1 lentelé
Investicijy suma, Eur
Buto ir ity Bl ok . Valstybés [-m.rama
. Patalpy ginj efektyvuma energinj = o .7 :
. patalpu I-IumEl‘lS iR didinangioms priemonéms efeltiyvanig In?'cstlujq sum.a, -Prellmfm.arus
Eilés nr. ar kitas 2 Kitos Sk atémus valstybés | ménesinés jmokos | Pastabos
identifikavimo RS i é Hidse didinanctings arama, Eur dydis, Eur/m2
g plotas m? Bendrosios Individualios | Pr'¢mones pricmonéms, P s =
pos investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai
12.1 1 50,43 9905,82 1615,38 708,84 12230,05 3678.86 8551,18 0,71
12.2 2 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.3 3 50,38 9896.00 871,57 708,14 1147571 3438,22 8037,49 0,66
12.4 4 50,43 9905,82 1615,38 708,84 12230,05 3678,80 8551,18 0,71
12.5 5 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.6 6 50,43 9905,82 2717.75 708,84 13332,41 4030,86 9301,55 0,77
12.7 7 50,43 9905,82 2717,75 708,84 13332,41 4030,86 9301,55 0,77
12.8 8 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.9 9 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 3441,36 8044,88 0,66
12.10 10 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 8044,88 0,66
12.11 11 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.12 12 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 8044,88 0,66
12.13 13 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 8044,88 0,66
12.14 14 28,91 5678,71 0,00 406,30 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.15 15 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 804488 0,66
12.16 16 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 8044,88 0,66
12.17 17 28,93 5682,64 0,00 406,64 6089,28 1814,54 4274,74 0,62
12.18 18 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 3441,36 804488 0,66
2T 19— 50,46 99H 71— —871,57 — 709,27 1149255 | 344324 804932 0,66
12.20 20 28,91 5678,71 1102,36 406,36 7187,43 2165,28 5022,15 0,72
12.21 21 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 804488 0,66
12.22 22 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 3441306 8044,88 0,66
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12.23 23 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.24 24 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 3441,36 8044,88 0,66
12.25 25 50,43 9905,82 1615,38 708,84 12230,05 3678,86 8551,18 0,71
12.26 26 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.27 27 50,43 9905,82 1615,38 708,84 12230,05 3678,86 8551,18 0,71
12.28 28 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 804488 0,66
12.29 29 28,91 5678,71 0,00 406,36 6085,07 1813,28 4271,79 0,62
12.30 30 50,43 9905,82 871,57 708,84 11486,24 344136 8044,88 0,66
12.31 3 64,74 12716,69 871,57 909,99 1449825 4338,90 10159,35 0,65
12.32 32 64,71 12710,80 871,57 909,56 14491,94 4337,02 10154,92 0,65
12.33 33 64,74 12716,69 871,57 909,99 1449825 4338,90 10159,35 0.65
12.34 34 64,71 12710,80 871,57 909,56 14491,94 4337,02 10154,92 0,65
12.35 35 64,74 12716,69 871,57 909,99 1449825 433890 10159,35 0,65
12.36 36 64,71 12710,80 871,57 909,56 14491,94 4337,02 10154,92 0,65
12.37 37 64,74 12716,69 1615,38 909,99 1524206 4576,41 10665,65 0,69
12.38 38 64,71 12710,80 871,57 909,56 1449194 4337,02 10154,92 0,65
12.39 39 64,74 12716,69 871,57 909,99 1449825 433890 10159,35 0,65
12.40 40 63,27 12427,94 2717,75 889,32 16035,01 4836,21 1119881 0,74
1943,51 381758,07 36507,14 27317,97 | 445583,18 133557,26 312025,92
PASTABOS:

1

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didziausios (leistinos) ménesinés jmokos dydi, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko rastiskas sutikimas.

-
2

. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkony/lodZijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai pricmonés dicgiamos konkre¢ioms patalpoms.

. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskai¢iuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliikany 240 mén. kredito terminui.
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Priemoniy paketas B 10.2 lentelé
Investicijy suma, Eur
Buto ir Kity . Energinj efektyvuma Vatlstytics |.)a_rama
patalpy numeris . at'.?lpq didinandioms priemonéms energint Investiciju suma, Preliminarus
Eilés nr. ar kitas naudmg:‘ts Kitos e.fe_k{_vvvafmq atemus valstybés | ménesinés imokos | Pastabos
. g . (bendrasis) i I% viso didinandioms . )
tdent:i‘ika?'mm plotas Bendrosios Individualios | Priemonés priemonéms, parama, Eur dydis, Eur/m2
Py InES investicijos investicijos Eur
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Butai

12.1 1 50,43 10517.31 2355,38 708,84 13581,53 4082,37 9499.16 0,78

12.2 2 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028.,85 0,72

12.3 3 50,38 10506,88 1611,57 708,14 12826,59 3843,18 8983,41 0,74

12.4 4 50,43 10517,31 235538 708,84 13581,53 4082,37 9499.16 0,78

12.5 5 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72

12.6 6 50,43 10517,31 3457,75 708,84 14683,89 443197 10251,93 0,85

12.7 7 50,43 10517,31 3457,75 708,84 14683,89 4431,97 10251,93 0,85

12.8 8 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72

12.9 9 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991,24 0,74

12.10 10 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846.49 8991,24 0,74

12.11 11 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72

1212 12 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991,24 0,74

12.13 13 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846.49 8991,24 0,74

12.14 14 28,91 6029.25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72

12.15 15 5043 1051731 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991,24 0,74

12.16 16 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991,24 0,74

12.17 |37 28,93 6033,43 740,00 406,64 7180,07 2148,09 5031,98 0,72

12.18 18 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991.24 0,74

12.19 19 50,46 10523,56 1611,57 709,27 12844 .40 3848.47 8995,93 0,74

12.20 20 2891 6029,25 184236 406,36 8277,98 2496,36 5781,62 0,83

12.21 21 5043 ~10517,31 1611.57 708,84 12837,72 384649 8991,24 0,74

12.22 22 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 - 899124 — 0,74 - T
12.23 23 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72

12.24 24 50,43 10517.31 1611,57 708,84 12837,72 3846.49 8991,24 0,74

12.25 25 50,43 10517,31 2355,38 708,84 13581,53 4082,37 9499.16 0,78
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12.26 26 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72
12.27 27 50,43 10517,31 235538 708,84 13581,53 4082,37 949916 0,78
12.28 28 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 8991,24 0,74
12.29 29 28,91 6029,25 740,00 406,36 7175,61 2146,76 5028,85 0,72
12.30 30 50,43 10517,31 1611,57 708,84 12837,72 3846,49 899124 0,74
12.31 3 64,74 13501,69 1611,57 909,98 16023,25 4792,94 11230,31 0,72
12.32 32 64,71 13495,44 1611,57 909,56 16016,57 4790,95 11225,62 0,72
12.33 33 64,74 13501,69 1611,57 909,98 16023,25 4792,94 11230,31 0,72
12.34 34 64,71 13495,44 1611,57 909,56 16016,57 4790,95 11225,62 0,72
12.35 35 64,74 13501,69 1611,57 909,98 16023,25 4792,94 11230,31 0,72
12.36 36 64,71 1349544 1611,57 909,56 16016,57 4790,95 11225,62 0,72
12.37 37 64,74 13501,69 2355,38 909,98 1676706 5028,82 11738,24 0,76
12.38 38 64,71 13495,44 1611,57 909,56 16016,57 4790,95 11225,62 0,72
12.39 39 64,74 13501,69 1611,57 909,98 16023,25 4792,94 11230,31 0,72
12.40 40 63,27 13195,12 3457,75 889,32 17542,19 5281,20 12260,99 0,81
Viso: 1943,51 405324,00 66107,13 27317,96 | 498749,09 149507,04 34924205
PASTABOS:

1. Individualias investicijas sudaro buty ar kity patalpy langy keitimas, balkonu/lodZijy stiklinimas, védinimo sistemos ir kt kai priemonés diegiamos konkre¢ioms patalpoms.

2. Jei preliminarus ménesinés jmokos dydis virsija didZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydj, tvirtinant investicijy plang turi biiti gautas to buto savininko ratiskas sutikimas.

3. Preliminarus ménesinés jmokos dydis apskai¢iuotas nejvertinant 3 proc. metiniy paliikany 240 mén. kredito terminui.
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I'1. DidZiausios (leistinos) ménesinés jmokos dydis:

Didziausia ménesiné jmoka, tenkanti buto naudingojo ploto arba kity patalpy bendrojo ploto vienam kvadratiniam metrui
Eur/m2/mén. (apskai¢iuojama pagal formulg, nustatyta Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m. gruodiiq‘ 16 d.
nutarimo Nr. 1725 | Dél Valstybés paramos daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo I;Jlisyk]iq
patvirtinimo ir daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projektui jgyvendinti skirto kaupiamojo jnaso ir (ar) kity
imoky didziausios ménesinés jmokos nustatymo® (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651) 2.4 punkte). ‘

apskai¢iuojama pagal formulg:
I[=((Ee-Ep)xKe/12) x K x Kp x Ka, kur:
[ — daugiabugio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmokos didZiausias dydis (Eur/m2/mén);

12 — ménesiy skai¢ius metuose (meén.); |
Kp — §iluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos jvertinimo paklaidos koeficientas - 1,9. |
Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai (saulés, véjo,
geolerminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

K — koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusia su energijg taupanéiomis atnaujinimo (modernizavimo)

13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninei priezitrai

A paketas 1,79 Eur/m2/meén.

13.1 Nejvertinant skolinimosi techniniam projektui ir techninel prieZitirai ) .
B paketas : e B 1,83 Eur/m"lfmcn.

PASTABA:
Skai¢iavimuose naudojama Silumos kaina - 0,0523 Eur/kWh
12, Preliminarus kredito graZinimo terminas : 240 ménesiais (20.0 mety);
I$metamy iltnamio efekta sukelian¢iy dujy (toliau — SESD) (CO, ) kiekio sumaZinimo skaifiavimas $iluminés

Metinis Siluminés energijos suvartojimo sumazinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 178,06
Tar3os faktoriaus reikimé t COpe /MWh (B)' 0,233
Metinis SESD kiekio sumaZinimas t COsv/metus  |(C) = (A) x (B) 80,63
|
Projekto vertinamasis laikotarpis metais (DY 1"25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COspy. (E)=(C)x (D) 201|5.75

ISmetamy Siltnamio efekts sukelianéiy dujy (CO2 ekv.) kickio sumaZinimo skai¢iavimas elektros energijos

Metinis elektros energijos suvartojimo sumaZinimas (sutaupymas) MWh/metus (A) 8
Taros faktoriaus reikime t COs /MWh (B)' 0,707
Metinis SESD kickio sumaZinimas t COs/metus  [(C) = (A) x (B) 5,66

Projekto vertinamasis laikotarpis metais (DY’ 25
Bendras ismetamy SESD kiekio sumazinimas t COsgp. (E)=(C)x (D) 141,5




Priedas Nr. 1 Energinio naudingumo sertifikatas

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO
SERTIFIKATAS

Nr KG-0212-03483

1lapas / 2 lapy

Pastalo (jo galies; unikalus pastate numens  B7G7-1000- 1018
Pastato adresas  Danaus i Gireno 36, Siae. Silales r sav,
Paslate (o dalies) paskirtis kit gyvenamig) pastata (nama)
Paslato jo Jahes) &loomas plotas m* 2085 0%
Vi50 pastalo sidomas platas. mé 2085 09
Nustatyte pastalo (o dabes)

Haataty (Y daliyl energino Naugingumo KIast kavimas | «ages” anarging Nnaudingumy
klase

< F ]

S A wlasi v lalkoma sukSfauss. || Nuods enargies everk nevisttoosnt casiatg
G klasa nuroado ensrg tkal nestakiywy pastaty

Skaltiuciomosios metings rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalips) &iidomo plota:
Mafsu_caujl"ﬂ-»ﬂ_im NTUnAs anergios 5anaudos KWhim® meta:) 153,85
ABINRUIINGNHNS Ditmings eneigyos sanaudos. KWhims mela) 285,62

RMetiniy atsnsufinantios SOmines ensrgijes syaudy sanlyko sy metinemis
NEALSNAVINANCIOS PUTings e Glus sANAUdomIs verle it

Sifurmings enprgiins sanNaudos pastats Ayl KAIYm? metal) 14417
&Iumumg BIBIGHOS S§0audos pactatul vesmt, KWEiim® mediy 332
Stiutninin BROtGHGS 5NAUC0s Kardtam Ludiniem vandenio ruedt KWhient matai) oo
Sumines elakires energyns s§nEUGDE, KWHIM* matar) 28,83
Elakiros energios sgnaudos sataloy aphwetimun KW melai 12,18
Fastato j aplinka dmotamay OO0 szt KgUOm? metan s
oo Sertlikavimo cksperto pastanos
' <
e Serhifkat igdavims data 20181172 Sttt natn gEhoprn o [nemoas 2009-11-22
o
o V-
Serttinaty Acdave . . L Algsialo
- q ehspertas " ealulis Kaluohs Mor 28
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0212:03483

2 apas ¢ 2 oy
Sustato fu caien) unkilus Dastaty numers. UT9Y 0001014
Sastato wrasas Uariaus o Girencg 3 Silee Sraies ¢ s
SAs1I0 (|0 GRS ) RSMTE KM GYVENaMeY DaaLEal (Nama
“astato (o casns) Sidomas piolas, ¢ 20856 0%
/a0 castad Sidamas piotas. m' 2084 0%
Fasiatn (0 des] anerging nasdingumne kase L

METINES RODIKLIW VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) SILDOMO FLOTO.

Pastato [jo dalies| pamings anergljos sanaudos: .
OIS NESENEUINBNAISE PIFMINGS SNEIGIH Sanauwing, KSAVRYm® matal 202,73

Arsralrds Nests i aRNCIns ITINGS S0RIJTE SANALIGE KA maan PR
SHOLILOEMOENS NEATINAY RAntIns pImines ankrgeca sanaudos WEm metan 153 88

SkiEosurnosios aliraunantios pemines energuon sqheudus, RAVRIm' meta)

SKRLIHBTIY Mty SIMNALINANGICS DETWHS BOAFGHES SANSLIY Santyio 1 malnens
NEASNSLNaSs JIrTNGS SNEMgUs SYIOUCOITIS werte Wil

Energljos sanaudos pastatul {jo dadial) Sudyt Mormings Alanateds AR UHATOR
HMestenaunandios [armires ateeios WWhim® meta TRE3 1314 340
AtLaaunandios pIMIres anergios KW 186 58
Silumnines energion £ 54 &5 40 1ea 1!
Enargijos shinaudos pastatul (Jo dabal) vésint Herrngs Algsatirds Shetunanisiny
Flaglsnaueantiog Drenings enseyon oW b’ et n 1 ar
AMOAUPCANEINL [HITUNAS @BNgies oM him’ minta ) v
Simings energies BV Mt meta &} 9 iw
Enargjon aqraunss karbtam bulbinsiam sansoniui ruogt Hotrmanas Amszatres Stadumanusivs
NeSLI@NANTIDG [TINSS SNErgIcE MM mata) LR W N9y
AUnauinantics prmings angrgios ONham meta,
Stmiies sneigpoe «Vhim? mels, 4z 24 it i
Elektros GAUs sqnausos tate (jo daly e Hormeas Algeatings Staussmosine
et INayNaNCINs BYMINGS BNergis SUIMNGS SANaudes. T m* meta 8500 £9 00 Ak /Y
AlBnAL NS (ININSs ATEgLos SUMmoss Sardudos «WNhim! mels - 49
Elenton anNArgist SuMess SANEaace KW NIm Mot an ol 3000 7583
Finelron ens1gyos sqnaudos palany splasbmu &N im’ mels 1350 1 60 1215
Pastatus (jo datlai) Syt nsudojam: Silumos daltinal it Sildomi plotal kurivose j# naudciami:
Sirnun S8t Sidatnt pota
il saltinis_1 Bliumes vrwal + pastaes Siarnos aurklas T0sh s
Pagtatul Yo dabal) vésinti naudojamy ora Sasdanéiu frenginty tpal ir Sidami plotal, kurivose (= neudojami
Diry doldandiy penpny 1oes Siootn pote m*
Fastatul (jo daliai) v8dintl naucojamy vadinima SIBomy tipal i Adami plotal kurucss (08 nacdojamos
Vainimo 1sterncs thas Seosomi otz m*
Fastatn o tdalysn) kerd | rundti naudoj iranpos Lpai e Sildomi plota), kuruase jie nausaami
Kardlo Buling vantens Mchimo ssieamos ranges 1eas Sadonn otz o
il dattines_ 1 Srunes triiai + paslato Siumos punklz Jous gt
st | sphrey Sronlamas C0 wess (kg Doim’ e 315
Bastarn (0 daes ) SaNdarmo Saadavims Duumeny s «¥1u per valanny inm
Muceogon dsamesrs rdurmcln gaut apve paslslo (jo 04 we palas

oknNCrYifEa afnklysy SNAMGIND fEUdINGLME GennIma ——"

e

Tet faaty ddaving cata Setilinalo gatopmt Inonmas 0L 1522
Senilivate uas § Alers it
CeERTas etiubs Mewos W2
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Pastato energijos sanaudy skaitlavimo rezultatal

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0212.03482

Energijas sanaudy apbibsemas

Silurnns husaloha per pastato sieras”
Silurnos nuestaha per pastalo stoga®
Silurnios tusaslalae per pastato perdangas. kunos nhojas o dore®
Silurmos nuestolan per aldvaras, cunog rbtoast su granty®
Pl prins ant grontn®
per hotenntaha pakiadtucsy apsitintas gnnois ans gruntn®
par verteslinl sakfadtiuose sodillinlas gondis ant grunle®
pat vartaatial ¢ nornzontalia pakradéiuecse aplitinias grndis ant grunta®
par Gildama Miso ativaras kunos nboeasi su grunta”
test gtinls s vedinamy pognnddig®
peat geontelis Wik negildomy voomamig rasay”

Silumes nuastolial par pastats langus. stoglangius, Sviesiangus ¢ kitan
Shnas autvaras’

Silurmgs nuosiolin gar pastats Boenes dusn o s aasxadant nuasiciyg
o dury varstyma™

Biumes nuastolian per pastato dgirius Silammigs Nednss®

Soumos nuostolion dél pestats vedinme®

Siumes nuostoliz dél virdnormings i$orts o filtracijos”
Siumos priterepmar (& ares pastats (jo dales Aatymo laikatas b
WIS Samos IBstERynmE pasials (o dalies) Sildymo lakatarpig

Seurnns nunstoss: kUNUDS PasIato (o aaias) Sdgymo lalkatarp o
eOingEnsuaja Silurmos prtekogima ig i4oras ir vidinial Slumos isssKynma

SUmings 2laktios eNarggos sgnaudas pastute

Einktros enargyos sgnsucos pataipy aptvielima
Silurvints energons sanaetas EArsam Yandenion ruogt
SHurmines anegocs sgneudos pastaton ildyt

Silumings ensegos sgnaudas prstati vesink

" SHUMINgs enetgons, sunaudolos pastiul Sildyt nuostoim

Pastaly seerginie saudingums
sertifikavma ensperlis

Kgstubs Kahuols

SkaEILDEMOMOE #N8TG 0%
sanaudns evadrabtip@me mislie
astale Sidamo oloto
par matas. KWhitm® metan
65 56
20,12

Q.00

0,00
0,60
0.00
1,01
0,0
0.0a
12 54
a0 21

134

2218
22 40
o 00
47 58
70 30

372

20,83
12.15
14,10
1 17
332

Atestatno
Me 0212
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Fastaty eneruiniu naudingamo

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sodifikoto Nr. KG-0212.03483

Frpmnones pastats yo daling) eerginsm
TRUGINGUIILL gerint

Paslato sieny apdiltinimas, kad visy sieni; Samns peedavimo
kaoficientas alitikiy retkalavinas O kases pastalu

Pastato stogy apsdhmimas a0 wisy siofy Sumos pargavimae
koelicientes alilibly ekalavirias © kashs pastelo

Fastaly persangy merns noojas s isom, apslitinimas, kad viey
rardangy, sunog ribogasn su Sore, Silumos zerdevimn
woeficentas mitikty raikalavimus C klases pastai

Fastate grindy ant grunte osilinmas. sed jy Silumos
wardisvirno sovficentas ankly resatavimus © dasss pastatul

Horzoralian pariaddiveae apditinkg grinty an grunto
aptiimmas xKad |y Silumos perdavimo soelicientas abilinty
reibaavirus O kIRSES Lastatu

varisalia pakragdacse spbiltinly grndy ant grunts apliltinmas,
il |y Sdumus perdavmo ¥oeficentas atdinty rexalavimus ©
wlasas pantotun

Verlipu it honizonlabia pakratdiuose apsitinly grnay ant
grunte apdiltirmmas, kad jy Saumos perdawmo soaficentas
alihikly reskalavicnus © klages pastatun

Sidoma misio atvany, ks Noojes sy gy, @paihmmas,
kad Wy Silumos perdavimn ksoefiaentas atitikiy ralkaltasmos O
Kases pastalu

(Gandy wird vedinamy cogrindiy edillimmas s jy filumes
perdavimo koeficientas stukty rskalavwmus C klases pastatu

Guniy wrd nadadoomy vesnamy i apditinmas, kad jy
Slurnos pardavemo koelicientas atibby rekalaumus G Klasas
paslatul

Fastalo langy ketimas inngars, atitinkantiais rakalavimus ©
wasés pastatu

Faslato iS00y [Eims duny ketimas | dunimes, altinkantaenis
roikaiavimus O klasas paslat

Fastalo kar&ta budinig vanoens runsimo sslenos
rekoastiavmas, kad Silumendz energijus sanausss wariam
vandaniul Tucsl FHTkTy redeaiavimus O kinses pastalu

ENerguos agnaudy SHdymul sulsupymigs e paslato Sildyrmo
siaterma Suby jrengta pagal resalpvimas L xiases paslan

Minrialus Shumings energijos pastate Sddyh sutiupymas, g
pastalas alitikly © enegaun naudngumo kiasy ir o Sdaymo
sestorm atility rekalavmus O klasss pastaiul

s Bvimo shspetas #

Souiranes energuns
kigskin, kutf galirna
Sutaupyl pasialn
(|0 dahies) gildamn

oloto kepd1anmams
matro per malus
{dingus prigmens,

EWhiam® medsi)

0.00

0.0

a.00

2216

0,62

[ar
=
&

221

12368

Koatutis Kefuatis

Sidummndn energiusn
dai-s nuo BETaMTL
et pastars

o ey Suvallajans

ENBIRINE Kigii kung
gelana sutduoyh
IEGUR PrRmansg
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Literatiira:

18.
19:

20.

21.

22,

23,

24,

. STR 2.01.04: 2004 “Gaisriné sauga. Pagrindiniai reikalavimai”;

|
Valstybés paramos daugiabugiams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo ir daugiabu¢iy namy atnaujinimo
(modernizavimo) projekty jgyvendinimo prieZiiiros taisyklés, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybés 2009 m.
gruodzio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin., 2009, Nr. 156-7024; 2011, Nr. 15-651, Nr. 164-7823); |

Daugiabu¢io namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos aprasas, patvirtintas Lietuvos Respublikos
aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. jsakymu Nr. D1-677 (Zin., 2009, Nr. 136-5963; 2011, Nr. 139-6563);

Daugiabuciy namy atnaujinimo (modem17av1mo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vynausybes 2004 m.
rugséjo 23 d. nutarimu Nr. 1213 (Zin., 2004, Nr. 143-5232; 2012, Nr. 1-1);

Kaupiamojo jnaso daugiabu¢iam namui atnaujinti (modernizuoti) apskai¢iavimo metodika, patvirtinta Lietluvas Respublikos
aplinkos ministro 2010 m. kovo 9 d. jsakymu Nr. D1-186 (Zin., 2010, Nr. 31-1452); |

STR 1.12.06: 2002 “Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukme”; ,

STR 2.01.01 (1): 2005 “Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis pastovumas ir patvarumas™;

STR 2.01.01 (2): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Gaisriné sauga” ;

STR 2.01.01 (3): 1999 “Esminis statinio reikalavimas. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga”. |

STR 2.01.01 (4): 2008 “Esminis statinio reikalavimas, Naudojimo sauga‘; ‘

. STR 2.01.01 (5): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triuk§mo”;
. STR 2.01.01 (6): 2008 “Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir $ilumos i§saugojimas”;
. STR 2.01.03:2003 “Statybiniy medZziagy ir gaminiy siluminiy — techniniy dyd#iy, deklaruojamos ir projektinés vertés™;

. STR 2.01.09:2012 , Pastaty energinis naudingumas, Energinio naudingumo sertifikavimas*;

. RSN 27-01 “Statiniy ir jy daliy gyvavimo skai¢iuojamosios trukmés jvertinimas”;

. STR 1.05.06: 2010 “Statinio projektavimas”. |

. PASTATU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBY SKAICIUOJAMUJU KAINU REKOMENDACIIOS X,

pagal 2019 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas. Vilnius, 2019, UAB ,,SISTELA*,
STR 2.01.02:2016 "Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

SUSTAMBINTI STATYBOS DARBU KAINU APSKAICIAVIMAL XXXIV. Pagal 2019 m. kovo mén. skai&iuojamasias

resursy rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB | Sistela®. ‘

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2009 M.LAPKRICIO 10 D.]SAKYMO NR. DI -677 ,,DEL
DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTO RENGIMO TVARKOS APRASO
PATVIRTINIMO® PAKEITIMO. 2014 m. balandZio 18 d. Nr.D1-365. \

DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBES 2009 M. GRUODZIO 16 D. NUTARIMO NR. 1725 ,,DEL
VALSTYBES PARAMOS DAUGIABUCIAMS NAMAMS ATNAUJINTI (MODERNIZUOTI) TEIKIMO IR
DAUGIABUCIU NAMU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTU [GYVENDINIMO PRIEZIUROS
TAISYKLIY PATVIRTINIMO IR DAUGIABUCIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTUI

IGYVENDINTI SKIRTO KAUPIAMOJO INASO IR (AR) KITU ]IMOKU DIDZIAUSIOMS MENESINES [MOKOS
NUSTATYMO" PAKEITIMO. 2014 m. gruodzio 23 d. Nr. 1505. |

STATYBOS RESURSU SKAICIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS, pagal 2019 m. kovo mén. darbo, medziagy, gaminiy,
masiny ir mechanizmy eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB ,,Sistela" ir jkainiais, skelbiamais VS] CPO LT
svetaingje. ‘

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R63P Pastaty
atnaujinimo (modernizavimo) darbai, (Pastaty inZinerinés sistemos). Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela"

DARBO, MEDZIAGU IR MECHANIZMU SANAUDU STATYBOJE NORMATYVAI, RINKINYS R62P Pastaty

atnaujinimo (modernizavimo) darbai. Vilnius, 2016, UAB ,,Sistela" |
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Statinio kasmetinés apzifiros aktas

Vizualinés apZiiiros aktas

Natiiriniy matavimy atlikimo aktas

Natliriniy matavimy ir numatomy kainy pagrindimo lentelé
Individualiy investicijy paskirstymo lentele

Pastato fasadai

Pastato pirmo auksto planas



STR 1.03.07:2017

. |
GYVENAMOJO NAMO APZIUROS AKTAS
2019.07.25 Nr. SIBU-DGN-19-0003 |

Gyvenamojo namo adresas: S. DARIAUS IR S. GIRENO G. 39. SILALE |
(unik. Nr. 8797-1000-1018)

Apzitra: Kasmetiné pastato apZiiira |
_Apzitros tikslas : Gyvenamo namo biiklés jvertinimas ir privalomyjy darby nuscj'uymas

UAB ,, SILALES BUSTAS«

Sudarymo vieta : UAB ,,SILALES BUSTAS"

Eiles | Apziiros T Pastebéti defektai, deformacijos. Rekomenduotini darbai
| Nr. | objektai irangos gedimai defektams pa.‘qalfmi

I PAMATAI Vietomis nulrupejes tinkas I Atlikti pamaty remonta
IR U S— ] |

2. "SIENOS Pl}tu mitro siales mrupejus:os Atlikti sieny remonta

drégmé patenka j pastato vidy.
, Vakaringje puseje iStrupejusios
| raudonos apdailos plytos, krenta |

A _ gabalais -
3. NUOGRINDA " Vietomis ;trukc atsirade pl\man Athikti nuogrindos rcmo#ﬂa
| I __nera reikiamos hidroizoliacijos |
4. STOGAS Stogo danga sena. victomis iskelta ‘ Atlikti ﬁtngn remonta
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STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS Nr. 191024-02

2019.10.24

Statinio adresas: Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé

Apfiiros tikslas: Pastato konstrukeijy ir inZineriniy sistemy techniné apZidira.

Statinio vizualinés apZiiiros vadovas: Kestutis Keliuotis, atestato Nr.0212.

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas:

Eil
nr.

Konstruktyvas

Pastebéti defektai, deformacijos gedimai

Rekomenduojami darbai
defektams pasalinti

Statybinés konstrukeijos

(fasadinés)

Konstrukeija - plyty muras. Sitlés iStrupéjusios, j pastata
patenka drégme. I$trupéjusios raudonos apdailos plytos.
Konstrukcija nesiltinta.

Sutvarkyti iSorinius sieny
defekus, Siltinti konstrukceija,
jrengti apdaila.

Pamatai betoniniai, iSoréje tinkuoti, tinkas nutrupéjes,
konstrukeija neapsiltinta.

T S
g i‘.‘.‘ i E

Apéiltinti pastato c|0kolj,
pamatus, jrengti hidroizoliacija.
|




Nuogrinda

Nuogrinda suskilingjusi ir i8sikraipiusi, apaugusi zole,
pakrypusi | pastato puse.

stogas

Stogas sutapdintas, dengtas prilydoma danga. Danga
pusléta. Konstrukeija nesiltinta, parapetas vietomis
neapskardintas, védinimo kaminéliai apirg.

|

Stogo konstrukcija Siltinama
termoizoliaciniu sluoksniu,
uzdengiama nauja danga, pagal
poreikj paaukétinar&i vedinimo
kamineliai, parapetals.
Atnaujinami apskardinimai.
Atnaujinama lietaus nuvedimo
sistema.

langai ir
balkony
durys butuose
ir kitose
patalpose

Dauguma langy ir balkony dury pakeisti j PVC su stiklo
paketais. Likusi dalis - seni, nesandarts.

Pakeisti senus langus ir balkony
duris naujais PVC profilio
paketais. '

-




balkony ar
lodzijy
laikanciosios
konstrukcijos

Balkony aptvérimai mediniai, dalis balkony atnaujinti,
jstiklinti PVC gaminiais su stiklo paketais.

\
Sutvarkyti i§trupéjusfas balkony
plokstes.

riisio perdanga

Riisio perdanga neapsiltinta.

|
Siltinti rasio lubas |
termoizolaciniu sluoksniu.

langai ir lauko
durys
laiptinése ir
kitose bendrojo
naudojimo
patalpose

tambiiry durys iS§imtos.

Laiptiniy langai nauji PVC, riisio langai seni,
nesandariis. Laiptiniy jéjimo ir rusio durys metalinés,

Istatyti naujas tambiro duris,
pakeisti riisio langus.




Laiptiniy sieny tinkas ir dazai atsilupe, laipty pakopy
betonas iStrupejes.

\
Atlikti atskiry viety sieny

tinkuoty pavir§iy atstatyma lubuy,

bendrojo
naudojimo laiptiniy grindy ir laipty
laiptinés paprastajj remonta, netinkamy
porankiy keiltimq.
|
|
\
|
|
InZinerinés sistemos L
Sildymo sistema sena, vienvamzdé, nesubalansuota, : ) | -

. punktas nemodernizuotas, vamzdynai seni, pastatas Modemlzuotl eailg wen_vam?dt;
.§11dymo sildomas netolygiai. sistema su apribotu |malksumallu
inzinerinés temperatiiros nustatymu
sistemos patalpose, jrengti automatizuota

Silumos punktg. |

karsto vandens

Vamzdynai seni, pazeisti korozijos.

\
Atnaujinti kar$to vaindens

inzinerinés
: vamzdynus.
sistemos \
geriamo Keisti geriamojo va]'ndens
vandens sistemos vamzdzius, izoliuoti.
inZinerinés Vamzdynai neatnaujinti. \
sistemos |
nuoteky Pakeisti buitiniy nuoteky
Salinimo vamzdynus iki artimiausio
inZinerines Nuoteky sistema sena. Sulinio. |
sistemos
|
[8valyti védinimo kanalus,
g T, _ 2. WA . dezinfekuoti, jrengti naujas
védinimo Védinimas natiiralus, oro pritekéjimas pro langus ir - Irengti nauy .
b i G b C kanaly groteles, gyvenamosiose
inZinerinés duris, pasalinimas - i§ san. mazgy ir virtuviy pro : ;
; Bl patalpose jrengti
sistemos vertikalias védinimo angas. d "
mlmrekuperatorlusi.
elektros Pakeisti elektros jvadinius ir
bendrosios : _— - . magistralinius laidus iki
ot Elektros instaliacija dalinai atnaujinta. el : : kg
inzinerinés individualiy apskaitos dézuéiy,
sistemos

atnaujinti automatus.
|

Vizualines apziiiros vadovas:

Namo bendrojo naudojimo objekty valdytojas: »

Kestutis Keliuotis|




Natiiriniy matavimy atlikimo aktas

2019.10.24
|
Statinio adresas: Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé |
Natiirinis matavimas: Del darby kiekio nustatymo Investiciju plano rengimui.
Investicijy plano rengéjas: Kestutis Keliuotis.
|
Kiekiai
P1anuojami
Pagrindiniai darbuy kiekiai,
Eil. .. Mato . . )
Pavadinimas i daugiabucio nustatyti
i "~ | gyvenamojo atliekant
namo rodikliai|  matavimus
vietoje
| 2 3 4 b)
v . |

1 ENERGINI EFEKTYVUMA DIDINANCIOS PRIEMONES

1.1 |18oriniy sieny 3iltinimas, jskaitant konstrukcijos defekty padalinima. m’. 1677,00 1677,00
Cokolio sieny 3iltinimas, jskaitant cokolio sieny konstrukcijos defekty ,

T e v aia el i i ’ N ] 240,00 | 240,00
padalinima ir nuogrindos sutvarkyma.

2.1 |Bendrojo naudojimo patalpose esan¢iy langy keitimas m. 41,70 ‘ 4.44
Bendrojo naudojimo patalpose esanéiy lauko dury (i¢jimo, tambiiro,
balkonuy, riisio, konteinerinés, $ilumos punkto) keitimas (jskaitant 541 6.48
22 susijusius apdailos darbus), j¢jimo laipty remontas ir pritaikymas T 13, E
nejgaliyju poreikiams (panduso jrengimas) |
2.3 |l&jimu pritaikymas nejgaliyjy poreikiams - pandusy jrengimas m-, 7.50 7,50
3. |Sildymo sistemy pertvarkymas ar keitimas:
Silumos punkto ar katilinés (individualiy katily), taip pat ir '
. . |atsinaujinanéiy energijos Saltiniy (saulés, véjo, geoterminés energijos,
3-1 I biokuro ir panagiai) jrengimas vk, 1,00 1,00
3.2 |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt. 27,00 | 27.00
4.1 |radiatoriu keitimas vnt. 123,00 | 123,00
3.4.2|8ildymo vamzdyny keitimas m 1054,00 1054,00
. . |individualios 3ilumos apskaitos prietaisy ar dalikliy sistemos ir (ar) ‘
3.5 i i . o vnt. 123,00 123,00
termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir kitose patalpose '
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo $laitinio stogo
irengimas (idskyrus patalpy pastogéje jrengima) ir (ar) perdangos po
védinama Slaitinio stogo pastoge iltinimas, ir (ar) laipty i statomo naujo X '

4 Porae ; : eioo T ; m-. 564,00 564,00
Slaitinio stogo pastogg jrengimas energin] efektyvuma didinanciy ‘
priemoniy jrangai eksploatuoti, jeigu pastogéje montuojami energinj
efektyvuma didinangiy priemoniy elementai. |
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy pertvarkymas, keitimas ar

5 jrengimas vnt. 40,00 40,00
Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose keitimas j maZesnio ) . .

6 Isilumos pralaidumo langus m’. 364,30 | 34,32

7 |Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos laikandiosios m. 171,00 [ 171,00

.'"/“P\) zﬁ/ |
P '



N

g Riisio perdangos iltinimas . 470.00 470.00
9 Elektros bendrosios inzinerinés sistemos vnt. 15,00 | 15,00
11 KITOS NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PRIEMONES* |

10 |Vandentiekio inZinerinés sistemos m. 254,00 254,00
11 |Nuoteky 3alinimo inZinerinés sistemos m. 186,00 .l 86,00
12 [Prie3gaisrinés saugos jrenginiy sistemos m. 0 L0

13 |DrenaZo inZinerinés sistemos m. 0 0
14 | Laiptiniy remontas m’. 516 | 516

Natiirinius matavimus atliko:

IP rengimo vadovas 2D Kestutis Keliuotis




NATURINIU MATAVIMU IR NUMATOMU KAINU PAGRINDIMO LENTELE

2019.10.24

Gyvenamojo namo adresas: Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé

Pagrindas: Sutartis Nr. CPO130199/B6-130(b) i§ 2019.10.17 d.

Gyvenamyjy namy energinio naudingumo sertifikaty ir investiciniy plany parengimui kaip pagrindas
panaudoti kadastriniy matavimy duomenys. Taip pat atlikti ir papildomi skai¢iavimams reikalingi kontroliniai
matavimai. Kainy parinkimui panaudotos UAB "Sistela" rekomendacijos, o taip pat remtasi rinkos kainomis ir

ikainiais, skelbiamais VS] CPO LT svetaingje.

A paketas |
Eil. Mato . .. | Normatyvo/d | Kaina Eur | Suma Eur
Nr. R i L vat. RN okument::Nr. be PYM be PVYM
Silumos punkto atnaujinimas 9370,05
i Silumos punkto modernizavimas vnt. 1 rinkos 7776,86 7776,86
cirkuliacinis siurblys vnt. 1 duomenys 537,19 537,19
uzdaromosios armattros keitimas stovuose vnt. 24 211-02-01 44,00 1056
Sildymo sistemos pertvarkymas | 57387,76
balansiniy ventiliy montavimas vnt. 27 211-01-01 201,61 5443,47
kei¢iami magistraliniai vamzdynai m. 272 211-04-01 16,72 4547,84
2 |kei¢iami $ildymo sistemos stovai m. 782 211-06-01 16,96 13262,72
magistraliniy vamzdyny izoliavimas m. 123 211-09-01 82,13 10101,99
termostatiniy ventiliy montavimas vnt. 123 211-08-05 76,55 9415,65
individualios apskaitos dalikliy montavimas vnt. 123 210-01-01 118,83 14616,09
KarSto vandens sistemos pertvarkymas 16203,76
termobalansiniai ventiliai vnt. 8 kalkuliacija 197,52 1580,16
3 |keigiami k/v magistraliniai m. 136 208-01-01 22,35| 3039,6
kei¢iami k/v stovai m. 224 208-02-01 40,35 9038.,4
gyvatukai vnt. 40 63,64 2545,6
4 Védinimo sistemos pertvarkymas \ 3538.,4
Kanaly iSvalymas (buty skai¢iui) vnt 40 212-01-01 88.46 35384
5 |Stogo Siltinimas m2 564,00 151-13-03 72,94 41138,16
6 |ISorés sieny §iltinimas m2 1677,00 [ 121-23-03 83,22 | 139559,94
Cokolio Ziltinimas 240,00 || 17838,92
7 |Antzeminé dalis m2 92,00 114-21-07 82,29/ 7570,68
PoZeminé dalis 148,00 113-21-05 69,38 10268,24
8 |Nuogrinda m2 123,20 504-01-01 38,30 4718,56
9 |Balkony ar lodZijy stiklinimas m2 171,00 163-10-01 126.37 21609,27
10 Bendro naudojimo patalpy dury keitimas m2 6,48 1637,95
Tambiiro - 6,48 162-11-02 252,77 1637,95
11 |Pandusai m2 7.5 301-03-01 114,99 862,43
1 Bendro naudojimo patalpy langy keitimas - 4,44 | 1164,52
risio langai - 4,44 161-11-01 262,28 1164,52




Buty langy ir balkony dury keitimas 54,32 8561,91
13 |Langai m2 41,20 161-11-02 157,62 6493,94
Balkony durys 13,12 161-11-02 157,62 2067,97
14 |Riisio perdangos Ziltinimas m2 470 131-11-04 18,98 8920,6
Elektros instaliacijos atnaujinimas 13161,5
15 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 15 207-04-01 280,3§ 4205,4
Automaty pakeitimas (buty skai¢iui) vnt. 40 207-03-01 86,78 3471,2
Bendrojo naudojimo patalpy apsvietimas m2 470 207-05-01 11,67 54849
16 |Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas m. 186 kalkuliacija 34,28 6376,08
17 |Geriamojo vandens vamzdyno keitimas m. 254 kalkuliacija 37.57| 9542,78
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 6657,97
Sieny remontas su daZymu 516 301-16-02 7,80 | 4024,8
18 |Luby remontas su dazymu - 156 301-16-03 9,42 1469,52
Laipty remontas su dazymu s 125 | 301-16-04 7,85 | 981,25
Turékly remontas 40 301-16-07 4,56 | 182.4
B paketas
Eil. Mato . .. | Normatyvo/d | Kaina Eur | Suma Eur
Nr. EPRRIRI vnt. Tiils okumentfo Nr.| be PVM be PVM
Sildymo sistemos pertvarkymas | 9370,05
i ilumos punkto modernizavimas vnt. | rinkos 7776.86 7776.86
cirkuliacinis siurblys vit. 1 duomenys 537,19 537,19
uzdaromosios armatiros keitimas stovuose vnt. 24 211-02-01 44,00 | 1056
§ildymo sistemos pertvarkymas 57387,76
balansiniy ventiliy montavimas vnt, 27 211-01-01 201,61 5443,47
magistraliniy vamzdyny izoliavimas m. 272 211-05-02 16,72 454784
2 |8ildymo stovy keitimas m. 782 211-06-01 16,96 13262,72
radiatoriy keitimas vnt. 123 211-09-01 82,13 | 10101,99
termostatiniy ventiliy montavimas vnt. 123 211-08-05 76,55 9415,65
dalikliy (individualiai apskaitai) montavimas vnt. 123 210-01-01 118,83 14616,09
Karsto vandens sistemos pertvarkymas ‘ 16203,76
termobalansiniai ventiliai vnt. 8 kalkuliacija 197,52 1580,16
3 |kei¢iami k/v magistraliniai m. 136 208-01-01 2235 | 3039.,6
keiéiami k/v stovai m. 224 208-02-01 40,35 9038.4
gyvatukai vnt. 40 211-05-02 63,64 2545,6
Védinimo sistemos pertvarkymas 1 28001,2
4 |Kanaly iSvalymas (buty skai¢iui) - 40 212-01-01 88,46 35384
Minirekuperatoriy jrengimas ' 40 kalkuliacija 611.57 24462,8
5 |Stogo ¥iltinimas m2 564,00 151-12-02 75,47 42565,08
6 |ISorés sieny Siltinimas m2 1677,00 122-12-05 97,31 163188,87
Cokolio Siltinimas 240,00 | 2117964
7 |AntZeminé dalis m2 92,00 115-21-09 111,54 10261,68
Pozeminé dalis 148,00 113-21-05 1377 | 10917,96
8 |Nuogrinda m2 123,20 504-01-01 38,30 | 4718,56
9 |Balkony ar lodzijy stiklinimas m2 171,00 163-10-01 126,37 21609,27
10 Bendro naudojimo patalpy dury keitimas m2 6,48 | 1637,95
Tambiiro 6,48 162-31-09 252,77 1637,95
11 |Pandusai m2 7,5 301-03-01 114,99 862,43
1




Bendro naudojimo patalpy langy keitimas 4.44 1164,52
12 Isio langai M2 Traa | 161-11-01 | 262,28 1164,52
Buty langy ir balkony dury keitimas 54,32 8561,91
13 |Langai m2 41,20 161-11-02 157.62 6493,94
Balkony durys 13,12 161-11-02 157,62 2067,97
Elektros instaliacijos atnaujinimas | 13161,5
14 Magistraliniy kabeliy keitimas vnt. 15,00 207-04-01 280,36 4205.4
Automaty pakeitimas (buty skaiciui) vnt. 40,00 207-03-01 86,78 34712
Bendrojo naudojimo patalpy ap8vietimas m2 470,00 207-05-01 11,67 5484.9
15 |Buitiniy nuoteky vamzdyny keitimas m. 186 kalkuliacija 34,28/ 6376,08
16 |Geriamojo vandens vamzdyno keitimas m. 254 kalkuliacija 3757 9542,78
Bendrojo naudojimo laiptiniy remontas 6657,97
Sieny remontas su dazymu 516 301-16-02 7.80 4024,8
17 |Luby remontas su daZzymu 156 301-16-03 9,42 | 1469,52
Laipty remontas su dazymu a2 125 | 301-16-04 7,85 981,25
Turékly remontas 40 301-16-07 4,56 182,4

Literatuiros sarasas:

1. PASTATU ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) DARBY SKAICIUOJAMUJU KAINU

REKOMENDACIOS IX, pagal 2019 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas. Vilnius, 2019,
UAB ,,Sistela®.

2. SUSTAMBINTI STATYBOS DARBU KAINU APSKAICIAVIMAL XXXIV. Pagal 2019 m. kovo

skai¢iuojamasias resursy rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB .,Sistela®.

3. STATYBOS RESURSU SKAICIUOJAMOSIOS RINKOS KAINOS XXVIII, pagal 2019 m, darbo,
medZiagy, gaminiy, madiny ir mechanizmy eksplotacijos rinkos kainas. Vilnius, 2019, UAB ,,Sistela" ir
jkainiais, skelbiamais VS] CPO LT svetainéje.

4. STR1.14.01:1999, ,,Pastaty ploty ir tiiriy skai¢iavimo tvarka®.

Parengé:
IP rengimo vadovas

Kestutis Keliuotis




Individualiy investicijy paskirstymo lentelé

Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé A paketas
Keitiami langai Balkony
BUTAS | Plotas ; Balkono | Balkono suma Eur | stiklinimas Viso
o langas | durys el su PYM | iki pusés
1 50,43 0 1 1 3.90 743,81 871,57 1615.38
2 28,91 0 0 0 0.00 0,00 0.00 0.00
3 50.38 0 0 0 0,00 0.00 871,57 871,57
4 50.43 0 1 1 3.90 743,81 871,57 1615.38
5 28.91 0 0 0 0,00 0.00 0.00 0.00
6 50.43 1 1 1 9.68 1846.17 871,57 2717,75
7 50.43 1 1 1 9,68 1846,17 871,57 2717,75
8 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
9 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871.57 871.57
10 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
11 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0.00
12 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
13 50,43 0 0 0 0.00 0,00 371,57 871,57
14 28,91 0 0 0 0.00 0,00 0,00 0,00
15 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
16 50,43 0 0 ] 0,00 0,00 871,57 871,57
17 28,93 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0.00
18 50,43 0 0 ] 0,00 0,00 871,57 871,57
19 50.46 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
20 28.91 1 0 0 5,78 1102,36 0,00 1102.36
21 50.43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
22 50,43 0 0 ] 0,00 0.00 871,57 871.57
23 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
24 50.43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
25 50,43 0 1 1 3,90 743,81 871,57 161538
26 28.91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 0,00
27 50,43 0 1 1 3,90 743.81 871,57 1615.38
28 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
29 28,91 0 0 0 0,00 0.00 0,00 0,00
30 50,43 0 0 0 0,00 0.00 871,57 871,57
31 64.74 0 0 0 0,00 0,00 871.57 871,57
32 64,71 0 0 ] 0,00 0.00 871,57 871.57
33 64,74 0 0 0 0.00 0,00 871,57 871,57
34 64,71 0 0 0 0.00 0.00 871,57 871,57
35 64.74 0 0 0 0.00 0,00 871,57 871,57
36 64.71 1] 0 0 0.00 0.00 871,57 871,57
37 64,74 0 1 1 3.90 743.81 871,57 1615.38
38 64,71 0 0 0 0,00 0,00 871,57 871,57
39 64,74 0 0 0 0.00 0,00 871,57 871,57
40 63.27 1 1 1 9.68 1846,17 871,57 2717.75
1943.51 4 8 8 54,32 1035991 [26147.2167| 36507.13




Dariaus ir Giréno g. 39, Silalé

B paketas

Keitiami langai Balkony n
= e Minirekupe .
BUTAS| Plotas Virtuvé Balkono | Balkono - suma Eur su stilklimlmas N - Viso
langas durys PVM iki pusés
1 50,43 0 1 1 3,90 743.81 871.57 740,00 2355.38
2 28,91 0 0 0 0,00 0.00 0,00 740,00 740,00
3 50,38 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
4 50,43 0 1 1 3.90 743,81 871,57 740,00 2355.38
5 2891 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00
6 50,43 1 1 1 9,68 1846,17 871.57 740,00 345775
7 50,43 1 1 1 9,68 1846,17 871,57 740,00 345775
8 28.91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00
9 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
10 50.43 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740.00 1611.57
11 28.91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740,00 740.00
12 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740.00 1611.57
13 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740.00 1611.57
14 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740.00 740.00
15 50.43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611.57
16 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611.57
17 28,93 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740.00 740,00
18 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
19 50.46 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611.57
20 28,91 1 0 0 5,78 1102,36 0,00 740,00 1842.36
21 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740.00 1611.57
22 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740.00 1611.57
23 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740,00 740,00
24 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 161157
25 50.43 0 1 1 3,90 743,81 871.57 740.00 235538
26 28,91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740.00 740,00
27 50,43 0 1 | 3,90 743.81 871.57 740.00 235538
28 50.43 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740.00 1611,57
29 28.91 0 0 0 0,00 0,00 0,00 740.00 740,00
30 50,43 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611.57
31 64.74 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611.57
32 64,71 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611.57
33 64.74 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
34 64.71 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
35 64,74 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
36 64,71 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740,00 1611,57
37 64,74 0 1 1 3,90 743,81 871,57 740,00 2355,38
38 64,71 0 0 0 0,00 0,00 871.57 740,00 1611,57
39 64,74 0 0 0 0,00 0,00 871,57 740.00 1611,57
40 63,27 1 1 | 9,68 1846.17 871,57 740,00 345775
1943.51 4 8 8 54,32 10359.91 26147,217 | 29599988 | 66107,12
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