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I. AISKINAMASIS RASTAS

Pastato, Maironio g. 19, Silaléje atnaujinimo (modernizavimo) investicijy planas parengtas pagal
2021 m. spalio mén. 18 d. sutartj Nr. CPO182879. Prie investicijy plano pridétas pastato energinio
naudingumo sertifikas Nr. KG-0505-00239, pastato energinio naudingumo klase - F.

Investicijy planas yra ekonominé projekto dalis, kurios uZdavinys - pagal namo energinio
naudingumo sertifikato ir namo fizinés bikleés tyrimo ir/ar vertinimo duomenis pagristi namo atnaujinimo
(modernizavimo) priemones, nustatant jy energinj ir ekonominj efektyvumg, investicijy dydj ir jy
paskirstymg buty ir kity patalpy savininkams ir nustatyti pagrindines techninés uZduoties salygas kitoms
projekto dalims parengti. Buty ir kity patalpy savininkams nustatyta tvarka patvirtinus Investicijy plang ir
gavus preliminary finansuotojo sutikimg dél Projekto finansavimo ir/ar kredito suteikimo, kitos Projekto
dalys rengiamos vadovaujantis Statybos jstatymu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
LSTATINIO PROJEKTAVIMAS, PROJEKTO EKSPERTIZE* 11 priedo nuostatomis.

Projektavimo ar statybos darbus vykdancios jmonés turi atlikti reikalingus (patikslintus) pastato
matavimus ar skai¢iavimus. Investicijy plane pateikti skaiciavimai ir kiekiai gali skirtis nuo realiy rodikliy
deél: 1) energijos taupymo ir kity pastato atnaujinimo priemoniy pasirinkimo; 2) dél skirtingy atnaujinimo
priemoniy numatomy projektiniy sprendiniy; 3) dél pastato atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy
jdiegimo parengiamuoju laikotarpiu. Rengiant techninj darbo projekta ir planuojant rangos darbus, kiekius
biitina tikslinti. Darbams reikalingas techninis darbo projektas ir statybos leidimas.

1.1 Priemoniy paketai 2, I ir IL.

1.2 Statinio projektas: Netipinis.

1.3 Kasmetiniy ir neeiliniy daugiabucio namo apzitry aktai:

Kasmetinés apZiiiros akto Nr. , Data 2021-09-19.

1.4 Investicijy plano rengéjo vizualinés apzitiros ar natiriniy matavimy atlikimo aktai:

Vizualinés apZitiros akto Nr. PEK-VA-21-10-18/2, data 2021-10-18,

Natiiriniy matavimy aktas Nr. PEK-MA-21-10-18/2, data 2021-10-18.

1.5 Investicinio plano rengimo vadovas: Rimvydas Puzas kvalif. atestato nr. INV 0073 / 2016-05-26,
El p. info@pekas.lt, tel. nr. 8 686 20401

II. TECHNINIAI EKONOMINIAI SPRENDINIAI IR RODIKLIAI
1. Daugiabucio gyvenamojo namo (toliau — namas) tipo apibiidinimas

1.1. namo konstrukcija (pagal sieny medziagas) — plyty miiras;

1.2. auksty skaicius — 4;

1.3. statybos metai — 1973.

1.4. namo energinio naudingumo klasé F, sertifikato Nr. KG-0505-00239, i8davimo data 2021-10-20;
1.5. namui priskirto zemeés sklypo plotas - ;

1.6 atkuriamoji namo verteé,  tukst. Eur (pagal Nekilnojamojo turto registro duomenis) ;
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2. Pagrindiniai namo techniniai rodikliai

(bendrasis) plotas (2.1.2+2.1.4

iSoriniy sieny plotas (atémus langy ir kity

1550,55

1 lentele
Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
vnt.
2
o m . o . . L

buty skaicius vnt.

buty naudingasis plotas m?

namo negyvenamosios paskirties patalpy

iy vnt. 2

skaicius*
214, |Mnamo ne_gyvenamosios paskirties patalpy m? 18111

bendrasis plotas
215 namo buty ir kity patalpy naudingasis 2

Pastato konstrukcijos tipas — plyty miras.

2.2.1. angy plots), jskaitant angokradtius m? 1398,93 U = 1,27 W/m:2K. Sieny Siluminé varza
’ netenkina §iuolaikiniy normu reikalavimy.
Sy s : Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
222, | 1POrm siehy ilumes perdayiog W/m?K 1,27 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . -
sertifikavimas®.
Cokolio tipas — G/B blokai.
2.2.3. | cokolio plotas m? 136,17 U = 0,42 W/m:K. Sieny Siluminé varza
netenkina $iuolaikiniy normy reikalavimy.
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.2.4. | cokolio Silumos perdavimo koeficientas W/m2K 0,42 energinio naudingumo projektavimas ir

Stogas sutapdintas, prilydoma danga.
Stogo varza U = 0,85 W/m:K. Stogo

perdavimo koeficientas

2
d:d. | staga danges ploms = S8l §iluminé varza netenkina Siuolaikiniy
normy reikalavimy.
o —_— Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.3.2. g P £0S pastoge) W/m?K 0,85 energinio naudingumo projektavimas ir

sertifikavimas®.

Mazesnioji dalis seni mediniai su dviem

GEL B stiklais nesandartis, fiziskai susidévéje,
&41: | langy skareus, 15y Vi 100 laidds Silumai ir S$al¢iui. Likusi dalis
plastikiniai su stiklo paketais.
Remiantis STR 2.01.09:2012 “Pastaty
langy, pakeisty j maZesnio §ilumos energinis naudingumas. Energinio
2.4.1.1. : e vnt. 93 2 . - ..
pralaidumo langus, skaiéius naudingumo sertifikavimas™, langy Silumos
perdavimo koeficientas 1,7 W/m:aK.
2.4.2. | langy plotas, i§ ju: m? 288,00
2491, Lang.u‘, pakeisty | mazesnio Silumos m? 270,90
pralaidumo langus, plotas
2.4.3. | balkony (lodzijy) dury skaicius, i$ ju: vnt 24
Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
balkony (lodzijy) dury, pakeisty } maZesnio energinio naudingumo projektavimas ir
2431 | _. i : e, vnt. 18 < oo g . .
Silumos pralaidumo duris,skaicius sertifikavimas®. langy Silumos perdavimo
koeficientas 1,7 W/m2K.
2.4.4. | balkony (lodZijy) dury plotas, i§ ju: m?
2441 ?_alkonq (lodzuq) dury, pakelstq } mazZesnio m?
Silumos pralaidumo duris,
imo pa
2.5.1. | langy skaicius, i$ ju
2511 langu, pakeilvs_tq I mazesnio Silumos laidumo stk 3
langus, skai€ius
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Eilés Pavadinimas Mato | Kiekis, vnt. Pastabos
Nr. vnt.
1 2 3 4 5
2.5.2 | langy plotas, i§ jy: m? 49,38
2591, langy, pakeisty j mazZesnio §ilumos laidumo i 45,60
langus, plotas
2.5.3. e e Keic¢iamos senos laiptinés, rosio bei
lauko dury skaicius, i3 jy vnt 10 ramili diirgs:
dury, pakeisty j maZesnio Silumos laidumo
2.5.3.1. | duris, skaicius vit 0
2.5.4. | lauko dury plotas, i3 jy m? 20,61
2541, durg, pakeisty j mazesnio §ilumos laidumo m? 0
duris, plotas
2.6.1 rlisio perdangos plotas .m h423,69 NeapSiltinta riisio perdanga.
citsio perdanecs Eilinios nerdaiime Remiantis STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
2.6.2. P © p W/m?K 0,71 energinio naudingumo projektavimas ir
koeficientas . N
sertifikavimas®.

*Prie negyvenamosios paskirties patalpy priskiriamos daugiabu&iame name esancios kitos paskirties (prekybos, paslaugy ir pan.) patalpos, jregistruotos
Nekilnojamojo turto registre, kaip atskiras nekilnojamasis daiktas. Nustatant suminj gyvenamujy ir negyvenamuyjy patalpy plota, sumuojamas gyvenamujy patalpy

(buty) naudingasis plotas ir negyvenamyjy patalpy bendrasis plotas (kadangi pagal Nekilnojamojo turto kadastriniy matavimy taisykles negyvenamosioms
patalpoms taikoma tik bendrojo ploto savoka).

3. Namo konstrukeijy ir inzineriniy sistemy fizinés-techninés biiklés jvertinimas

2 lentele
Eil. Nr. Vertinimo N I8samus biiklés apraSymas Ivertinimo pagrindai
objektas w @ (defektai, deformacijos, nusidévejimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
£ E apzitry, statybos tyrinéjimy
§ & ir vizualinés apzitiros akty
& = datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
Fasadinés sienos plyty miras, matosi jtrikimy ir
i§trupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
3.1 iSorinés sienos 3 drékinamos. Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty
energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.
Cokolis G/B bloky. Vietomis nuogrindos nuolydis |
32 pamatai 3 pastato pusg, drégmé patenka | pamatg. Neatitinka
STR 2.01.02:2016
Stogo danga sena, piisléeta. Ventiliaciniai kaminai
33 stogas 3 prastos  buklés. Papildomas termoizoliacinis Statinio vizualine .
o sluoksnis nejrengtas. Neatitinka STR 2.01.02:2016 tatinio vizualines apziuros
aktas Nr.
Didzioji dalis langy butuose pakeisti naujais, | PEK-VA-21-10-18/2, 2021~
buty ir kity mazesnio Silumos pralaidumo PVC langais. Dalis 10-18, apzitiros vadovas
3.4, patalpy langai ir | 3-4 | langy mediniai (seni) su dviem stiklais, langy rémai Rimvydas PuZzas
balkony durys fiziskai  susidévéje,  konstrukcija  nesandari.
Neatitinka STR 2.01.02:2016
balkony ar [stiklinta dalis balkony plastikiniais langais. Kiti
35 lodzijy 9.3 balkonai mediniy rémy arba iSvis nestiklinti.
e laikanciosios Aptvérimai prastos biklés. Neatitinka STR
konstrukcijos 2.01.02:2016
Fiziné Dbtklé patenkinama, taciau papildomas
16 riista perdanga 3 termoizoliacini_s sluoksnis nejrengtas.  Silumos
o © laidumo koeficientas neatitinka STR 2.01.02:2016
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Eil. Nr. Vertinimo [§samus buklés apraSymas [vertinimo pagrindai

objektas @ *g (defektai, deformacijos, nusidévéjimo lygis ir pan.) (kasmetiniy ir neeiliniy
:g E apiu.in], §tatybos Fyrméynm
o B ir vizualinés apzitiros akty
- 2 datos, registracijos
numeriai, vykdytojai)
bendrojo Laiptiniy langai pakeisti. Riisio seni, mediniai. Biikle
37 naudojimo 3.4 bloga. Laukinés, riisio ir tamblro durys senos.
o patalpy langai ir Neatitinka STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio
lauko durys naudingumo projektavimas ir sertifikavimas®.

Vidaus Sildymo sistema vienvamzdé, paskirstymo
buklé nepatenkinama, Silumos punktas senas,
reguliavimas nepatikimas, néra balansiniy ventiliy,
sistema nesubalansuota. Sildymo prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos
magistraliniy ~ vamzdyny izoliacija  pasenusi,
neatitinka "STR 2.09.02:2005 Sildymas, védinimas ir
oro kondicionavimas" reikalavimy.

Kar$to vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi, neatitinka "STR 2.09.02:2005

3.8. Sildymo sistema | 2-3

karsto vandens Sildymas, védinimas ir oro kondicionavimas"
3.9. ; 2-3 . ; y i e g o S . v
sistema reikalavimy. Karsto vandentiekio sistema su atskirais | Statinio vizualinés apZifiros
cirkuliacijos stovais, gyvatukai seni. Balansiniai aktas Nr.
ventiliai ant stovy nejrengti, sistema nesubalansuota. | PEK-VA-21-10-18/2, 2021-
Surtidije, nesandariis $alto vandens vandentiekio 10-18, apZitiros vadovas
sistemos vamzdynai, neapsiltinti. Salto vandentiekio Rimvydas Puzas
3.10. vandentiekis 2-3 | sistema neatitinka "STR 2.07.01:2003 Vandentiekis

ir nuoteky 3alintuvas. Pastato inZinerinés sistemos.
Lauko inZineriniai tinklai".

Seni, nesandarlis buities nuoteky sistemos
vamzdynai. Nuoteky Salinimo sistema neatitinka

3.1, | nuoteky 2-3 | "STR = 2.07.01:2003 Vandentiekis ir nuoteky
Salinimo sistema .1 e .
Salintuvas. Pastato inZinerinés sistemos. Lauko
inzineriniai tinklai"
dini San. mazgai ir virtuvés védinami per ventiliacijos
3.12. » ?nmo 2-3 | kanalus. Vedinimas nepakankamas. Stogo vedinimo
SIER Sachtos prastos biiklés.
bendrieji Elektros skydai ir jy instaliacija paseng, neatitinka
313 clekFroF ir 2.3 reikalavimy. Kabeliai mazo skerspjﬁ.vio, izgliacij_a
o apSvietimo prastos biiklées. Risio patalpy Sviestuvai seni.
jrenginiai Zaibosauga nejrengta.

* Jvertinimo skalé: 4 — geras; 3 — patenkinamas; 2 — blogas (per artimiausius kelerius metus bitina remontuoti); 1 — labai blogas (biitina remontuoti
nedelsiant, egzistuoja pavojus Zmoniy gyvybei arba galimi dideli ekonominiai nuostoliai d¢l papildomy pastato pazeidimy).

4. Namo esamos padéties energinio naudingumo jvertinimas (sertifikavimas)

4.1. Silumineés energijos sanaudos pagal esamg padetj, 2018-2020 metai.

Namo esamos biiklés energinis naudingumas jvertinamas pagal namo energinio naudingumo
sertifikatg Nr. KG-0505-00239, parengtg vadovaujantis statybos techniniu reglamentu STR 2.01.09:2012
»Pastaty energinis naudingumas. Namas atitinka F energinio naudingumo klase, skai¢iuojamosios namo
Silumines energijos sgnaudos pagal esamos padéties energinio naudingumo sertifikato duomenis yra 247,31
k'Wh/m?/metus.

3 lenteléje pateikiamos faktinés Siluminés energijos sgnaudos namo patalpy Sildymui, pagal
paskutiniyjy 3-jy mety iki investicijy plano rengimo mety duomeny vidurkj ir nurodomos namo Siluminés
energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/metus ir kWh/m? namo naudingojo ploto/metus. Taip pat
pateikiama paskutiniyjy trejy mety Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy skaiéius (Saltinis
http://www.ena.lt/skaiciuokle/index.php) ir Siluminés energijos sgnaudos vienam dienolaipsniui.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas _ 5



3 lentele

Eilés Nr. Rodiklis Mato vnt. Kiekis Pastabos
1 2 3 4 5
4.1.1. skaiiuojamosios namo Siluminés energijos "
- - N . 383467

sanaudos patalpuy Sildymui ir kar§tam vandeniui kWh/metus 24731

ruosti pagal energinio naudingumo sertifikato kWh/m?/metus &

duomenis
4.1.2. namo energinio naudingumo klase klasé F
137 ks tomines rgios w7 s | 102

PARUENSIE UL PRE IR B0 IIYJY 5-J4 ! kWh/m?*/metus 70,96

projekto rengimo mety vidurkj
4.14 nurodyty Sildymo sezony vidutinis dienolaipsniy dienolaipsnis 3586

skaicius 7
4.1.5 Siluminés energijos sgnaudos patalpy Sildymui kWh/dienolaipsniui 30.68

vienam dienolaipsniui ’

4.2. pagrindinés Silumos nuostoliy prieZastys pagal namo esamos padéties energinio naudingumo
sertifikato duomenis (nurodyti):

Eil . o Skaiéjuojamosios
Nr Energijos sanaudy apibiidinimas energijos sagnaudos
: kWh/(m2xmetai)
1. Silumos nuostoliai per pastato sienas 70,44
2, Silumos nuostoliai per pastato stogg 24,64
3. - per grindis vir§ nesildomy védinamy risiy 11,61
4. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, §vieslangius ir kitas skaidrias atitvaras 33,51
5. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius 18,08
6. Silumos nuostoliai dél pastato védinimo 20,36
7. Sumines elektros energijos sanaudos pastate 34,16
8. Siluminés energijos sanaudos kar§tam vandeniui ruosti 67,89
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas 6
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6. Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy suminio
energinio naudingumo nustatymas

Numatomy jgyvendinti namo atnaujinimo (modernizavimo) priemoniy energinis naudingumas
nustatomas vadovaujantis Pastato energinio naudingumo jvertinimo metodika, pateikta statybos techniniame
reglamente STR 2.01.02:2016 Pastaty energinio naudingumo projektavimas". ISmetamo Siltnamio efekta
sukelian&iy dujy (toliau — (SESD) (CO») kiekio sumazéjimas apskai¢iuojamas pagal Tvarkos apra$o 2 priede
pateikta metodika.

5 lentele
. Mato Kiekis
bl Rodikliai et T oriemoni
Nr. it Esama padéis priemoniy priemoniy
paketas paketas
1 2 3 4 5 5
PROJEKTO RODIKLIAI
6.1. | pastato energinio naudingumo klasé klase F C B
skai¢iuojamosios Siluminés energijos KWh/metus 183467 159319 147814
6.2. | sanaudos patalpy Sildymui ir karStam
vandeniui ruosti KWh/m2/metus 24731 102,75 95,33

1§ jy pagal energija taupancias priemones:
Stogo $iltinimas, taip pat ir naujos dangos
ar naujo §laitinio stogo jrengimas (iSskyrus
6.2.1. | patalpy pastogeje jrengima) ir (ar) 24.64 3,05 2,87
perdangos po védinama $laitinio stogo
pastoge Siltinimas
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) kWh/m?/metus
6.2.2 Siltinimas, jskaitant sieny (cokolio)

konstrukcijos defekty paSalinima ir 70,44 6,99 6,58
nuogrindos sutvarkyma.
623, But}] ir !cltB patalpy langq keitimas j 33.51 22,1 19,64
mazesnio §ilumos pralaidumo langus.
62.4. Sllumm.e§ el]C\l:gl_]OS sgnaudos kar§tam 67.89 412 412
vandeniui ruoSti
Skai¢iuojamyjy Siluminés energijos
6.3. sqnaudl‘; patal}v)q' 51ldynv1.u.1. P KASIBm i ys procentais -- 58,45 61,45
vandeniui ruosti sumazejimas, palyginti su
esamos padéties duomenimis
6.4. 1smet511'110 SESD (COz) kiekio tony/metus -- 52,23 54,91
sumazejimas
e B klasé bus pasiekta atlikus namo sandarumo bandyma. Rodiklis maZesnis 1,5.
8. Projekto parengimo ir jgyvendinimo suvestiné kaina
7.1 lentele
I PRIEMONIU PAKETAS
Eil. o . Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr [5laidy pavadinimas Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i§ viso: 707272,10 456,14
8.1.1 |18 ju:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms RRIRE 72 426,50
8.2. .pl'OJektO' _parengiias (lsk.altant eksp_erﬂze;, jei butina, ir projekto 49509,05 31,93
jgyvendinimo priezidra, kuriag vykdo Projekto vadovas)
8.3. |statybos techniné prieziiira 14145,44 9,12
8.4. |projekto administravimas 6566,58 4,24
[§ viso: 777493,17 501,43
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas — 13



7.2 lentelé
IT PRIEMONIU PAKETAS
Eil. [¥laidu pavadinimas Preliminari kaina, | Santykiné kaina,
Nr. | pava Eur Eur/m?
1 2 3 4
8.1. |statybos darbai, i§ viso: 722663,31 466,07
8.1.1 |i§ jy:
statybos darbai, tenkantys energijos efektyvumg didinan¢ioms priemonéms 677314,93 436,82
8.2. |projekto parengimas (jskaitant ekspertizg, jei bitina, ir projekto
: ;. T G ; . 14453,27 9,32
igyvendinimo prieZitira, kurig vykdo Projekto vadovas)
8.3. |statybos techniné priezitira 6566,58 4,24
8.4. |projekto administravimas 6566,58 4,24
I8 viso: 794269,59 512,25

9. Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas

Investicijy ekonominis naudingumas nustatomas jvertinant investicijy paprastojo atsipirkimo laikg
pagal projekto parengimo ir jgyvendinimo suvesting kaing ir pagal projekto jgyvendinimo iSlaidas,
tenkanfias namo buto ir kity patalpy savininkams, atémus valstybés paramg. Taip pat jvertinamas
jgyvendinamy energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas:

8 lentele
Eil. Rodikliai Mato I priemoniy Il priemoniy Pastabos
Nr. vnt. paketas paketas
1 2 3 4 5 6
9.1. investicijy paprastojo atsipirkimo laikas:
9.1.1. pagal suvesting kaing metais 168 85
9.2. atémus valstybés parama metais 106 68
9.2. energija taupanéiy priemoniy atsipirkimo laikas:
9.2.1. pagal sumine kaing metais 87 60
9.2.2. atémus valstybés parama metais 43 33

Pastaba. Atsipirkimo laikas skaigiuojamas naudojant pastato naudingg plota ir skai€iuojamajj energijos sutaupyma pagal
energinio sertifikato duomenis.

[ paketas II paketas
o~ o
£ £
= 72,00 = 80,00
E 70,00 E 70,00
4 68,00 @ 60,00
£ 66,00 £ 5000
g 64,00 g 40,00
2 62,00 2 30,00
2 60,00 @ 20,00
£ 5800 £ 10,00
2 =]
Z 56,00 5 000
Pries Modernizavus Pries Modernizavus
modernizacija modernizacija
mSildymas  ® Investicijy iSmokejimas mSildymas  m Investicijy imokeéjimas

Investicijy ekonominio naudingumo jvertinimas pailiustruotas grafiskai, parodant santykinius Siluminés energijos
sgnaudy poky¢ius iki ir po projekto jgyvendinimo.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas
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11. Projekto finansavimo planas

10.1 lentele

I PAKETAS
Eil. Nr. Lesy 3altiniai Planuojamos 1éSos Pastabas
Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo Visos sumos
%
I 2 3 4 5
11.1. | planuojami lésy Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é3os Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
’ 707272,10 90,97% paltikanomis, paskola 20 mety
11.1.3 | valstybés paramos lé3os, kurios skiriamos
apm.ok.ant pl.'OJek'tO parengimo, jo 70221,07 9,03%
administravimo ir statybos technineés
priezitiros iSlaidas
11.1.4. | kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1€30s)
I§ viso:| 777493,17 100,00%
11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
skiriamos kompensuojant patirtas iSlaidas,| 277702,81 35,70%
igyvendinus projekts, iS ju:
11.2.1. |projekto parengimo iSlaidy kompensavimas 49509,05 100,00%
11.2.2. |statybos tec.hnmes prieziiiros iSlaidy 14145 44 100,00%
kompensavimas
11.2.3. ].DVI"O_]'BktO 1gyvend1n.1mo administravimo 6566,58 100,00%
i§laidy kompensavimas
11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvumg didinan¢ioms priemonéms
11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investiciju, Valstybés parama teikiama ';ﬂi
x: - ; 1 i pasickiama C energinio naudingumo
tenkanciy Vyllla.usybve.s nustz&tytoms. energinj 198577,12 30,00% Kiasé ir skaiiuojamosios Sluminés
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms energijos sgnaudos sumazinamos ne
maziau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy jgyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projekta daugiabuciame name
' l. " | irengiamas atskiras ar modernizuojamas 1810,16 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 keic¢iama §ildymo sistema, butuose ir kitose
' 2 " | patalpose jrengiant individualios Silumos 7094,46 10,00%
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius.
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10.2 lentelé

ITPAKETAS
Eil. Nr. Leésy Saltiniai Planuojamos 1é3os Pastabas
Suma, Eur Procentiné dalis-
nuo visos sumos
0/
1. 2 3 4 5
11.1.  |planuojami 1é8y Saltiniai projekto
parengimo ir jgyvendinimo laikotarpiu
11.1.1 |buty ir kity patalpy savininky nuosavos l€3os
11.1.2 | kreditas ar kitos skolintos finansuotojo 1é5os 722663.31 90.98% Lengvatinis kreditas, su 3% metinémis
? ? paliikanomis, paskola 20 mety
11.1.3 | valstybés paramos léSos, kurios skiriamos
apmf)k.ant pl.‘O_]ek'tO parengimo, jo 7160628 9,02%
administravimo ir statybos techninés
priezitros i8laidas
11.1.4. | kitos (ES paramos, savivaldybés ar kito
paramos tiekéjo 1é5os)
I8 viso:| 794269,59 100,00%
11.2. |valstybés paramos léSos, kurios bus
§k1r|amgs kompfznsumin.t patirtas iSlaidas, 283705.38 35.70%
jgyvendinus projekts, iS ju:
11.2.1. | projekto parengimo i§laidy kompensavimas 50586,43 100,00%
11.2.2. |statybos technuws priezitiros iSlaidy 1445327 100,00%
kompensavimas
11.2.3. ]_IJVI'OJ.thO ;gyvendm.lmo administravimo 6566.58 100,00%
islaidy kompensavimas
11.2.4 |valstybés parama, tenkanti energinj efektyvumg didinancioms priemonéms
11.2.4.1 | kompensuojant 30 proc. investiciju, Valstybés Pﬂcl'ﬂma teikiama 3”
< " : I pasiekiama C energinio naudingumo
telﬂfancm Vyl_la.usybfs nusteitytoms- energiny 203194,48 30,00% klasé ir skai¢iuojamosios Siluminés
efektyvuma didinan¢ioms priemonéms energijos sgnaudos sumaZinamos ne
maziau kaip 40 %
11.2.4.2 | papildoma valstybés parama kompensuojant 10 proc. Siy priemoniy jgyvendinimo kainos
valstybés paramos dydis kai jgyvendinant
11242 atnaujinimo projekta daugiabuc¢iame name
' 1' " | irengiamas atskiras ar modernizuojamas 1810,16 10,00%
esamas neautomatizuotas Silumos punktas,
jrengiami balansiniai ventiliai ant stovy .
valstybés paramos dydis kai pertvarkoma ar
11242 kei¢iama $ildymo sistema, butuose ir kitose
'“2' " | patalpose jrengiant individualios Silumos 7094,46 10,00%
apskaitos prietaisus ar dalikliy sistema ir (ar)
termostatinius ventilius.

Pastaba: j valstybés parama nejskaitoma parama nepasiturintiems gyventojams, kuri teikiama pagal Piniginés socialinés paramos

nepasiturintiems gyventojams jstatyma, apmokant kredita ir palikanas, susijusias su namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto
igyvendinimu.
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13. DidZiausios leistinos ménesinés jmokos dydis:
13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paltikany)
jgyvendinus daugiabuéio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projekta: 2,10 Eur/m2/mén.

[ paketas:
I=((Ee-Ep)xKe/12) x K x Kp x Ka=((247,31-102,75)x0,0507/12)x2,2x1,2x1,3 = 2,10 Eur/m*mén;

13.1. ménesinés jmokos dydis, investicijy apmokéjimui (nejskaitant lengvatinio kredito paliikany)
igyvendinus daugiabuéio namo atnaujinimo-(modernizavimo) projektg: 2,20 Eur/m2/men.,

II paketas:
[=((Ee-Ep)xKe/12) x K x Kp x Ka = ((247,31-95,33)x0,0507/12)x2,2x1,2x1,3 = 2,20 Eur/m*/mén,;

I - didZiausia daugiabuéio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto jgyvendinimo jmoka (Eur/m-
2 per meénesj);

Ee - skaiCiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus prie§ daugiabucio namo atnaujinimo
(modernizavimo) projekto jgyvendinimg (kWh/m-2 per metus);

Ep - skaifiuojamosios Siluminés energijos sgnaudos per metus, igyvendinus daugiabucio namo
atnaujinimo (modernizavimo) projekta (kWh/m-2 per metus);

Ke - siluminés energijos kainos tarifas, fiksuotas konkrecioje vietovéje Investicijy plano rengimo dieng
(Eur/kWh);

12 - meénesiy skaicius per metus (mén.);

Kp - Siluminés energijos sutaupymo, Siluminés energijos kainos pokycio jvertinimo paklaidos
koeficientas — 2,2;

K - koeficientas, jvertinantis investicijy dalj, nesusijusig su energijg taupanciomis atnaujinimo
(modernizavimo) priemonémis, atsizvelgiant | Programos, priedo pastabos 4 punkta, - 1,2;

Ka — koeficientas taikomas, kai jgyvendinant projektg jrengiami atsinaujinantys energijos Saltiniai
(saulés, vejo, geoterminés energijos, biokuro ir panasiai) — 1.3.

Sios jmokos dydis galioja visam atnaujinimo (modernizavimo) projekto investicijy i¥mokéjimo

laikotarpiui (i8skyrus tuos atvejus, kai didesnei jmokai rastu pritaria buto ar kity patalpy savininkas).

14. Preliminarus kredito grazinimo terminas 20 mety (240 mén).
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17. Literatiiros sgrasas

1. Lietuvos Respublikos valstybés paramos bistui jsigyti ar iSsinuomoti ir daugiabuiams namams
atnaujinti (modernizuoti) jstatymas (Zin.,1992,Nr.14-378;2000,Nr.56-1639;2002,Nr.116-5188; 2010, Nr.
125-6378);

2. Lietuvos Respublikos statybos jstatymas (Zin.,l996,N1‘.32—788;2000,Nr.84-2533;2001 JNr.101-3597
Nr. XII-2573, 2016-06-30);

3. Daugiabu¢iy namy atnayjinimo (modernizavimo) programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos
Vyriausybés 2004 m. rugséjo 23 d. nutarimu Nr.1213 (Zin.,2004,Nr.143—5232;2005,Nr.78—283 9; 2008, Nr.
36-1282; 2009, Nr. 112-4776; 2012, Nr. 1-1);

4. Valstybés parama daugiabu¢iams namams atnaujinti (modernizuoti) teikimo taisyklés, patvirtintos
Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. gruodZio 16 d. nutarimu Nr. 1725 (Zin.,2009,Nr.156-7024);
5. Daugiabu¢iy namy atnaujinimo (modernizavimo) projekto rengimo tvarkos apraSas, patvirtintas Lietuvos
Respublikos aplinkos ministro 2009 m. lapkri¢io 10 d. [sakymu Nr. D1-677 (Zin,.2009,Nr. 136-5963; 2011,
Nr. 139-6563; 2014, Nr. D1-365, Nr. D1-620; 2016, Suvestiné redakcija nuo 2017-11-01 Jsakymas
paskelbtas: Zin. 2009, Nr. 136-5963);

7. STR 1.14.01:2014 ,,Pastaty ploty ir tiriy skai¢iavimo tvarka“

8. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.02:2016 ,,Pastaty energinio naudingumo projektavimas ir
sertifikavimas®.“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkric¢io 11 d. jsakymu Nr. D1-754
(Jsakymas paskelbtas: TAR 2016-12-01, i. k. 2016-27896);,

9. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.03:2003 ,,Statybiniy medziagy ir gaminiy Siluminiy techniniy
dydziy deklaruojamosios ir projektinés vertés®, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003
m. liepos 14 d. jsakymu Nr. 372 (Zin., 2003, Nr. 80- 3670);

10. Lietuvos higienos norma HN 42:2009 ,,Gyvenamyjy ir vieSojo naudojimo pastaty mikroklimatas®,
patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gruodzio 29 d. jsakymu Nr.V-1081;
11. Pastaty atnaujinimo (modernizavimo) darby skai¢iuojamyjy kainy rekomendacijos II (pagal 2021 m.
kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas), UAB ,,Sistela;

12. Kiti susije teises aktai.
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PRIEDAI

Priedas Nr. 1 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai I paketas

PRIEMONE

[kainis Eur,

Suma Eur,

Priemonés apraSymas Mato vnt Kickis be Pvm su PVM
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo _ 2 572 100 69212.00
$laitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy Bas SU pars) - -
pastogéje jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama Stogeliy vir§ jéjimy - 11 150 1996.50
§laitinio stogo pastoge Siltinimas. atnaujinimas i
Balkony vidaus Siltinimas m2 373 90 40619,70
Sienos su angokrasciais
Fasado sieny (taip pat ir cokolio) Siltinimas, ventiliuojamas md 1232 140 208700,80
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty Cokolis po Zeme m2 149 95 17127.55
§ i i i i d g . [s :
pafalinims Ir AUPRHRdGS STk Cokolis vir§ Zemés m2 137 110 18234,70
Nuogrindos sutvarkymas m2 75 45 4083,75
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, Metalinés durys m2 15.21 450 8281.85
jskaitant susijusius apdailos darbus, j¢jimo laipty ’ ’
remonta ir pritaikymg nejgaliyjy poreikiams Plastikinés durys m2 5,40 320 2090,88
Saulés elektrines Fotovoltiniai saulés moduliai kW 3 2170 7877,10
Buty langy keitimas j 1]1:1112;15:10 Silumos pralaidumo Plastilkiniak bute lsngi ir durys m2 80,46 180,00 17524.19
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balkony ar lod2ijy konstukeljos sustiprinimg It (00) | gy ticnined oA blokad 279,36 180 6084461
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengimg pagal m2
vieng projekta
Kity patalpy langy l_(eitimas j maZesnio Silumos Plastikinial #0si langai i3 3.78 280 1280,66
pralaidumo langus
Silumos punktas Silumos punktas kW 340 44 18101,60
Balansiniai ventiliai vnt 28 250 8470,00
§S Uzdaromoji armatiira vnt 56 50 3388,00
Nauji radiatoriai su termostatais vnt 103 105 13086,15
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas Dalikline sistema vt 100 120 14520,00
Sildymo magistralés m 280 22,5 7623,00
Sildymo stovai m 861 22,9 2385745
Suma: 70944,60
Karsto vandens magistralés m 188 29 6596,92
Karsto vandens stovai m 364 35 1541540
) . Termobalansiniai ventiliai vnt 14 250 4235,00
Karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas
Ranksluosc¢iy dziovintuvai vnt 28 180 6098,40
KV Uzdaromoji armattira vnt 28 50 1694,00
Suma: 34039,72
ST Lo Ventiliacijos valymas butas 28 150 5082,00
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Relcaneratoria it kanal
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. SKHpSrdtTiol i Kandly butas 28 1450 49126,00
valymas
Elektra butams butas 28 250 8470,00
Bendro naudojimo elektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinése L:}i]:::;:: 12 350 5082,00
Elektra riisyje m2 424 13 6669.52
Buitini o si - Nuoteky magistrales m 108 52 6795,36
t te e timas.
uitiniy nuoteky sistemos keitimas Nuoteky stovai " 224 35 9486.40
Pandusas Panduso Im2 m2 27 200 6534,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas Salto vandens magistralés m 98 3 4150,30
ar pertvarkymas. Salto vandens stovai m 182 52 1145144
Laiptiniy sienos m2 467 12 6780,84
Lanti . Laiptiniy lubos m2 138 13 2170,74
Laiptiniy remontas — 2
pHI e Laiptiniy grindys m?2 138 15 2504.70
Turéklai m2 83 20 2008,60
Viso: 707272,10
* Tkainiai pagal 2021 m. kovo mén. statybos resursy skai¢iuojamasias kainas, UAB ,,Sistela ir
CPO.LT Rangos darby technines specifikacijas 2019 07 02
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Priedas Nr. 2 Pagrindiniai darby kiekiai ir jkainiai II paketas

PRIEMONE

Priemonés apraSymas

Mato vnt

Kickis

[kainis Eur,

Suma Eur,

be Pvin su PVM
Stogo Siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naujo Stogas su parapetais m2 572 100 69212,00
Slaitinio stogo jrengimas (i§skyrus patalpy pastogéje
jrengimg) ir (ar) perdangos po védinama §laitinio Stogeliy virs§ jejimy
stogo pastoge Siltinimas. atnaujinimas m2 1 = 199650
Balkony vidaus Siltinimas m2 373 90 40619,70
Si S kras¢iai
FFasado sieny (taip pat ir cokolio) iltinimas, lensz;:;lzixll:é;jc;n:zz(nals m2 1232 140 208700,80
jskaitant sieny (cokolio) konstrukcijos defekty - .
pasalinimg ir nuogrindos sutvarkyma Cokolis po Zeme w2 149 95 17127,55
Cokolis virs Zemeés m2 137 110 18234,70
Nuogrindos sutvarkymas m2 75 45 4083,75
Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, Metalinés durys m2 15,21 450 8281.85
jskaitant susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty
remonta ir pritaikyma nejgaliyjy poreikiams Plastikines durys m2 5,40 320 2090,88
Saulés elektrinés Fotovoltiniai saulés moduliai kW 3 2170 7877,10
Buty langy keitimas j lll;e:]’fgeussmo Silumos pralaidumo Plastikiniai buto langai ir durys m2 80,46 180,00 17524,19
Balkony ar lodZijy jstiklinimas, jskaitant esamos
balleony 2 lod#ijy kenstrulkeljos sustiprining it (ag Plastikiniai lodZijy blokai 279,36 180 60844,61
naujos jstiklinimo konstrukcijos jrengima pagal m2
vieng projekta
Kity patalpy langy l_(cmmas j maZesnio Silumos Plastikiniai risio langai m2 3,78 280 1280,66
pralaidumo langus
Silumos punktas Silumos punktas kW 340 44 18101,60
Balansiniai ventiliai vnt 28 250 8470,00
SS Uzdaromoji armatiira vnt 56 50 3388,00
- . I I Nauji radiatoriai su termostatais vnt 103 105 13086,15
Sildymo sistemos pertvarkymas ar keitimas
Dalikliné sistema vnt 100 120 14520,00
Sildymo magistralés m 280 225 7623.00
Sildymo stovai m 861 229 2385745
Suma: 70944,60
Karsto vandens magistralés m 188 29 6596,92
Karsto vandens stovai m 364 35 15415,40
Karsto vandens sistemy pertvarkymas ar keitimas Termobalansiniai ventiliai vnt 14 250 4235,00
Ranksluosciy dZiovintuvai vt 28 180 6098,40
KV Uzdaromoji armatira vit 28 50 1694,00
Suma: 34039,72
Rasio lubos _ Rigloluby Slntim | 4 424 30 15391,20
termoizoliacinémis plokSteémis
e L Ventiliacijos valymas butas 28 150 5082,00
Ventiliacijos ir rekuperacijos sistemy Rekuncratorial ir kanal
pertvarkymas, keitimas ar jrengimas. ¢ UPCI\?;?;E;: anaty butas 28 1450 49126,00
Elektra butams butas 28 250 8470,00
Bendro naudojimo clektros instaliacijos keitimas Elektra laiptinese ];11}:‘::::'11;: 12 350 5082,00
Elektra riisyje m2 424 13 6669,52
Buitini - keiti Nuoteky magistralés m 108 52 6795,36
litiniy nuoteky sistemos keitimas.
pitiniy nuoteky s s Nuoteky stovai m 224 35 9486,40
Pandusas Panduso 1m2 m2 27 200 6534,00
Geriamojo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar Salto vandens magistralés m 98 35 4150,30
pertvarkymas. Salto vandens stovai m 182 52 11451,44
Laiptiniy sienos m?2 467 12 6780,84
Laiotiniu remontas Laiptiniy lubos m2 138 13 2170,74
PN Laiptiniy grindys m2 138 15 2504,70
Tureéklai m2 83 20 2008,60
Viso: 722663,31
* Jkainiai pagal 2021 m. kovo mén. statybos resursy skaiciuojamasias kainas, UAB ,,Sistela ir
CPO.LT Rangos darby technines specifikacijas 2019 07 02
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Priedas Nr. 3 Energinio naudingumo sertifikatas prie§ modernizavimg

PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO

SERTIFIKATAS

Nr. KG-0605-00239

; 1lapas/ 2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 8797-3000-9016

Pastato adresas: Maironio g. 19, Silale, Silales r. sav.

Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)

Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m% 1687.83 Pastato statybos metai: 1973

Viso pastato sildomas plotas, m*. 1687.83

Pastato modernizavimo metai: -

Pastaty (jy daliy) energinio naudingumo kiasifikavimas j klases*:

* A++ klase yra laikoma auksciausia, ji nurodo energijos beveik nevartojantj pastatg,
G klasé nurodo energiskai neefektyvy pastatg

Skaic¢iuojamosios metinés rodikliy vertés vienam kvadratiniam metrui pastato (jo dalies) Sildomo ploto:

Nustatyta pastato (jo dalies)
energinio naudingumo
klase:

£ Normings pirminée energijos sgnaudas, kKWh/(m* matai):

reikalavimas netaikomas

226816

Skai¢iuojamosios pirmings energijos sgnaudos, kKWh/(m?-metai). 369.36
Metiniy atsinaujinan_éios__pirmipés e_nergijos sqnaydﬁgér’{tﬁfo su metinémis 260
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verté, vnt.: i
Siluminés energijos sgnaudos pastatui Sildyti, kWhl(ﬁwz-metai): 179.42
Siluminés energijos sgnaudos pastatui vésinti, kWh/(m? metai): 11.64
Silumines energijos sgnaudos karstam buitiniam vandeniui ruosti, kWh/(m?*-metai): 67.89
Sumines elektros energijos sgnaudos, kWh/(m?metai): 34.16
Elektros energijos sgnaudos patalpy apSvietimui, KWh/(m?* metai): 13.50
Pastato j aplinkg iSmetamas CO: kiekis, kgGCO2/(m* metai): 29.18
Pastato projektavimas ir (ar) statyba finansuojama Lietuvos Respublikos ir (ar) Europos Sgjungos
biudzeto léSomis: ne
Sertifikavimo eksperto pastabos: Investicinio plano parengimui.
Sertifikato iSdavimo data : 2021-10-20 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-10-20
Sertifikatg iSdaveé oo % = Atestata
ekspertas %ﬂ? Rimyynas Firas NF.0505
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PASTATO ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATAS
Nr. KG-0505-00239

2lapas /2 lapy
Pastato (jo dalies) unikalus pastato numeris: 8797-3000-9016
Pastato adresas: Maironio g. 19, Silale, Silalés r. sav.
Pastato (jo dalies) paskirtis: Kiti gyvenamieji pastatai (namai)
Pastato (jo dalies) Sildomas plotas, m% 1687.83
Viso pastato Sildomas plotas, m* 1687.83
Pastato (jo dalies) energinio naudingumo klase: F
METINES RODIKLIY VERTES VIENAM KVADRATINIAM METRUI PASTATO (JO DALIES) $ILDOMO PLOTO:
Pastato (jo dalies) pirminés energijos sgnaudos:

Normings pirmines energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): (1.00)
Skaiciuojamosios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m*metai): 369.36
Skaiciuojamosios neatsinaujinandéios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m* metai): 160.28
Skaiciuojamosios atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudos, kWh/(m?metai): 219.08
Skaigiucjamuyjy metiniy atsinaujinandios pirminés energijos sgnaudy santykio su metinémis 2,60
neatsinaujinancios pirminés energijos sgnaudomis verte, vnt.:
Energijos sanaudos pastatui (jo daliai) Sildyti: Normineés Atskaitinés Skaiciuocjamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos, kWh/(m? -metai): 85.56 115.87 52.03
Atsinaujinangios pirminés energijos, KWh/(m?-metai): - - 152.51
Siluminés energijos, KWh/(m?metai): 65.81 88.45 179.42
Energijos sgnaudos pastatui (jo daliai) vésinti: Norminés Atskaitings Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinan¢ios pirminés energijos, kWh/(m*-metai): 0 Q 9.56
Atsinaujinanéios pirminés energijos, KWh/(m* metai): - - 0.83
Silumines energijos, KWh/(m? metai): ] 0 11.64
Energijos sanaudos karStam buitiniam vandeniui ruosti: Norminés Atskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinan¢ios pirminés energijos, KWh/(m* metai): 57.99 107.05 19.69
Atsinaujinancios pirminés energijos, KWh/(m? metai): - - 59.75
Silumines energijos, KWh/(m? metai): 44.61 69.51 67.89
Elektros energijos sanaudos pastate (jo dalyje): Norminés Atskaitinés Skai¢iuojamosios
Neatsinaujinancios pirminés energijos suminés sanaudos, kWh/(m?* metai): 69.00 69.00 78.56
Atsinaujinanéios pirminés energijos suminés sgnaudos, kKWh/(m?*-metai): - - 6.83
Elektros energijos suminés sgnaudos, kWh/{m?*-metai): 30.00 30.00 34.16
Elektros energijos sgnaudos patalpy ap3vietimui, kWh/(m? metai): 13.50 13.50 13.50
Pastatui (jo daliai) Sildyti naudojami Silumos Saltinai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Silumos $altiniai: Sildomi plotai, m*
Sil jrenginys_1: Silumos tinklai + pastato $ilumos punktas 1687.83
Pastatui (jo daliai) vésinti naudojamy org Saldanciy jrenginiy tipai ir Sildomi plotal, kuriuose Jie naudojami:
Org $aldanéiy jrenginiy tipas: Sildomi plotai, m%
Pastatui (jo daliai) vadinti naudojamy védinimo sistemy tipai ir Sildomi plotal, kuriuose jos naudojamos:
Vedinimo sistemos tipas: Sildomi plotai, m=
Pastate (jo dalyse) karStam buitiniam vandeniui ruosti naudojamos jrangos tipai ir Sildomi plotai, kuriuose jie naudojami:
Karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos jrangos tipas: Sildomi plotai, m?
Sil.jfrenginys_1: Silumos tinklai + pastato Silumos punktas 1687.83
Pastato j aplinkg ismetamas COz kiekis (kgCOz/(m* metai): 29.18
Pastato (jo dalies) sandarumo skaiéiavimo duomenys, kartai per valanda: 3.28
Nuorodos i§samesnei informacijai gauti apie pastato (jo dalies) www.bstalt It;
ekonomidkai efektyvy energinio naudingumo gerinima: www.atnaujinkbusta.lt
www.ena.lt
Sertifikato iSdavimo data: 2021-10-20 Sertifikato galiojimo terminas: 2031-10-20

Sertifikatg iSdave 2 x Atestato
ekspertas "_’/“:’__P MR P Nr.0505
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Pastato energijos sanaudy skai¢iavimo rezultatai

1 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00239

Eil. Energijos sgnaudy apibudinimas Skaiciuojamosios energijos
Nr. sgnaudos kvadratiniame metre
pastato Sildomo ploto
per metus, kWh/(m?-metai)

15 Silumos nuostoliai per pastato sienas* 70.44
25 Silumos nuostoliai per pastato stogg* 24.64
3. Silumos nuostoliai per pastato perdangas, kurios ribojasi su iSore* 0.00
4. Silumos nuostoliai per atitvaras, kurios ribojasi su gruntu*:
4.1 - per grindis ant grunto* 0.00
42 - per horizontaliai pakras&iuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.3 - per vertikaliai pakraSciuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.4 - per vertikaliai ir horizontaliai pakrag&iuose apsiltintas grindis ant grunto* 0.00
4.5 - per Sildomo rasio atitvaras, kurios ribojasi su gruntu* 0.00
4.6 - per grindis vir§ védinamy pogrindziy* 0.00
4.7 - per grindis vir$ neSildomy védinamy rasiy* 11.61
5. Silumos nuostoliai per pastato langus, stoglangius, Svieslangius ir kitas 33.51
skaidrias atitvaras*
6. Silumos nuostoliai per pastato iSorines duris ir vartus, nejskaitant nuostoliy 0.77
dél dury varstymo*
7. Silumos nuostoliai per pastato ilginius Siluminius tiltelius® 18.08
8. Silumos nuostoliai del pastato védinimo* 20.36
9. Silumos nuostoliai dél vir$norminés igorés oro infiltracijos* 0.00
10. Silumos pritekejimai i iSorés pastato (jo dalies) sildymo laikotarpiu 80.52
1. Vidiniai Silumos i$siskyrimai pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 57.14
12. Silumos nuostoliai, kuriuos pastato (jo dalies) Sildymo laikotarpiu 78.32
kompensuoja Silumos pritekejimai i$ iSorés ir vidiniai Silumos igsiskyrimai
13. Suminés elektros energijos sgnaudos pastate 34.16
14. Elektros energijos sgnaudos patalpy apsvietimui 13.50
15.  Silumineés energijos sgnaudos karstam vandeniui ruosti 67.89
16.  Siluminés energijos sanaudos pastatui Sildyti 179.42
17. Siluminés energijos sgnaudos pastatui vesinti 11.64

* Silumines energijos, sunaudotos pastatui Sildyti, nuostoliai.

Pastaty energinio naudingumo T : ¢ Atestato
sertifikavimo ekspertas ,4,_:,.(__/’> Rimvydas Puzas Nr.0505
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Eil.
Nr.

10.

1.

12.

13.

14,

15.

Pastato (jo dalies) energinio naudingumo gerinimo rekomendacijos

2 priedas prie sertifikato Nr. KG-0505-00239

Priemonés pastato (jo dalies) energiniam
naudingumui gerinti

Pastato sieny apsiltinimas, kad visy sieny Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastato stogy ap3iltinimas, kad visy stogy Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C klases pastatui

Pastato perdangy, kurios ribojasi su iSore, apsiltinimas, kad visy
perdangy, Kurios ribojasi su i$ore, Silumos perdavimo
koeficientas atitikty reikalavimus C kiasés pastatui

Pastato grindy ant grunto apsiltinimas, kad jy Silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Horizontaliai pakrasgiuose ap$iltinty grindy ant grunto
apsiltinimas, kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty
reikalavimus C klasés pastatui

Vertikaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant grunto apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Vertikaliai ir horizontaliai pakrasciuose apsiltinty grindy ant
grunto apsiltinimas, kad jy Silumas perdavimo koeficientas
atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Sildomo rasio atitvary, kurios ribojasi su gruntu, apsiltinimas,
kad jy Silumos perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C
klasés pastatui

Grindy vir§ védinamy pogrindziy apéiltinimas, kad jy silumos
perdavimo koeficientas atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Grindy vir§ nesildomy vedinamy rasiy apsiltinimas, kad jy
Silumos perdavimo koeficientas atitikiy reikalavimus C klasés
pastatui

Pastato langy keitimas langais, atitinkanciais reikalavimus C
klasés pastatui

Pastato iSoriniy jéjimo dury keitimas j durimis, atitinkanciomis
reikalavimus C klasés pastatui

Pastato karsto buitinio vandens ruo$imo sistemos
rekonstravimas, kad Siluminés energijos sgnaudos kar§tam
vandeniui ruosti atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Energijos sanaudy Sildymui sutaupymas, jei pastato Sildymo
sistema baty jrengta pagal reikalavimus C klasés pastatui

Minimalus $iluminés energijos pastatui $ildyti sutaupymas, jeigu
pastatas atitikty) C energinio naudingumo klase ir jo Sildymo
sistema atitikty reikalavimus C klasés pastatui

Pastaty energinio naudingumo

sertifikavimo ekspertas ﬁ Rimvydas Puzas

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas

Siluminés energijos
kiekis, kurj galima
sutaupytl pastato
(jo dalies) Sildomao

ploto kvadratiniame
metre per metus,
jdiegus priemone,

kWh/(m?-metai)

61.88
21.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

7.49

9.98

0.34

23.28

3.99

113.60

Siluminés energijos
dalis nuo dabartiniu
metu pastato
(jo dalies) suvartojamo
energijos kiekio, kurig
galima sutaupyti
jdiegus priemone

0.34
0.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.04

0.086

0.00

0.13

0.02

0.63

Atestato
Nr.0505

28



Priedas Nr. 4 Statinio apZitiros aktas

STATINIO KASMETINES APZIDROS AKTAS
2021 m. Rugséjo 19 d.

BENDRIEN DUOMENYS

Statinio adresas Maironio g. 19, Silalé

Unikalus Nr. 8797-3000-9016

Statybos metai 1973

Bendras plotas 1954,21 m2

Statinio paskirtis gyvenamoji (6.3 punktas STR 1.01.03:2017) B
Apiitros vadovas Techninis inZinierius Jonas Mosiejauskas :

Apfiitros kategorija periodiné (kasmeting) :

Apliiiros pagrindas UAB ,Mano biistas Vakarai “ techninés priefidros apimtyje (STR 1.07.03:2017 E
reikalavimais)

Apiilros metodas vizualus

Pastato apiiuros data 2021-08-17

PASTATO FASADO FRAGMENTAI

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas 29
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APZIUROS DUOMENYS

Eil. ApliGrima
Nr, dalis

l Apiitras nuotrauka

Pastabos / Rekomendacijos

1. Laikancios konstrukeijos / iforés atitvaros

1.1. | Perdangos
/ Grindys

ApZitros metu defekty (jtrikimy, deformacijy)

1.2. | Sienos

nenustatyta (laiptinés, patalpy). )
= ;

1.3. | Balkonat

Rekomendacija: vykdyti
tolimesnius prieZitiros darbus.

Pastaba: Fasadas neapdiltintas,
silikatiniy plyty sieny stovis
patenkinamas, vietomis paZeistos
erozijos, pradéjusios irti. Kai
kurios langy saramos pradéjusios
irti, matosi armatlra paZeista
korozijos.

Rekomendacija:

Remontuoti suirusias fasado miiro
ir langy sgramy vietas padengiant
spec. miSiniais. Tikslinga vykdyti
viso fasado apgiltinimo darbus.
Vykdyti priezitiros darbus .

Pastaba:  Pastato  balkonai |
suprojektuoti atviro tipo. Vizualios
apZiliros metu pastebéti keliy
balkony plokseiy defektai.
Plokités  paZeistos  erozijos,
pradéjusios irti  ties balkony
jstiklinimu, matosi armatiira.

Rekomendacijos: Vykdyti
balkony ploksgiy remonto darbus.
|pareigoti gyventojus  pateikti
balkony jstiklinimo projektus.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZzas —




1.4. | Cokolis/
Nuogrida

1.5. | Stogas

Pastaba : Pastato cokolis prastos ;
biiklés, vietomis nukritgs, jtrikes !
tinkas. Pastato nuogrinda prastos
biklés, neturi tinkamo nuolydzio,
nesandari, kai kur nejrengta.
Rekomendacijos: Atlikei
nuogrindos ir cokolio tinko
remonto darbus jrengiant sandaria
nuoprinda,  turin¢ia  tinkama
nuolydj.  Vykdyti tolimesnius
prieZitiros darbus .

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZzas

Pastaba: Stogo danga yra
nepatenkinamos biukles.
Ventiliacijos kaminéliai
apgriuve, parapetiné skarda
vietomis  nesandari,  Stogo
danga suskilusi, kai kur
remontuota.

Rekomendacija: Keisti stogo
dangg nauja, su apiiltinimu,




1.6. | Langai/
durys

Pastaba : Laiptiniy langai
jrengti nauji PVC, geros bikles, |
sandariis. Risiy langai seni, |
mediniai. Lauko durys jrengtos
naujos, metalinés.

Rekomenduojama: Keisti
tisiy langus naujais PVC,
Vykdyti tolimesnius stebéjimus. |

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas
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Pastaba : Laiptiniy sieny biiklé
prasta, dazai nusilupg.
Rekomendacijos:  Tikslinga

vykdyti  laiptiniy kosmetinji

remonta. Vykdyti tolimesnius
stebéjimus.

sistemos

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas

1.7. | Laiptinés

2. InZinerinés

2.1. | Sildymo
sistema

3.2. | Vandentie
kis

Pastaba: Sildymo sistema
dalinai modernizuota, yra
nepriklausoma. Vamzdyny
izoliacija susidéveéjusi, sistema
nesubalansuota, vietomis
vamzdynai paZeisti korozijos.
Rekomendacija: Atlikti
likusios $ildymo sistemos
modernizavima. [rengti
balansinius ventilius ir keisti
buty Sildymo jrenginius
naujais.

Pastaba: Salto ir karsto
vandens vamzdynai seni,
paveikti korozijos, vietomis
néra izoliacijos. Kai kur
uzsukimo armatiira
nefunkcionuojanti, kitur
pakeista nauja su drenavimo
funkcija.

Rekomendacija:

Keisti karSto ir 3alto vandens
vamzdynus naujais, jrengti
izoliacijg ir  drenaZinius
uzsukimo ventilius.

LI

(U]



3.3. | Elektros i Pastaba: Laiptiniy elektros |
sistema : instaliacija atnaujinta, atitinka
‘ ElIT  reikalavimus.  Risio
elektros instaliacija sena, laidai
aliuminiai.
Rekomendacija: Atlikti
likusios elektros instaliacijos
modemizavima pakeiciant
laidus ir jrenginius atitinkantius
E[IT reikalavimus.

3.4. | Nuoteky
vamzdynai

Pastabos: Nuoteky
magistraliniai  ketaus  stovai
: nekeisti, seni ir nesandaris.

i ! | Rekomendacija:  Atnaujinti |
nuoteky  stovy  vamzdynus
keitiant naujais PYC.

BENDROS 13VADOS / REKOMENDACIIOS

1. | Atlikus pastato apziiirg pagr. laikantiose konstrukcijose deformacijy, paZeidimy , susilpninimy ar gridties |
pavojy néra. Esamos hiklés statinio lalkantios konstrukcijos atitinka esminius statinio reikalavimus ir yra
patikimos toliau eksploatuoti.

2. | pastato konstrukcijy (daliy) tyrinéjimui poreikio néra.

Pastate iorés atitvary (sieny, stogy, pamaty) drégme izoliuojantys sluoksniai (izoliacija, drenaiiniai
sluoksniai ir kita) turi pazaidy.

4. | Pavirfinio vandens pasalinimui nuo stogo(-y) nuvedimo elementai (jlajos, latakai, stovai, jvadai) yra
patenkinamos btiklés,

Nuolatiniy stebéjimy dazninti, nei numatyta STR 1,07.03:2017 92 punkte, néra poreikio.

Tikslinga atlikti vamzdyny inZineriniy sistemy modernizavimg.

7. | Visi remonty darbai turi biiti atliekami laikantis statybos techniniy reglamenty reikalavimais, statybos
taisykliy nuostatomis ir gamintojy rekomendacijomis.

g, | Visi kiekiai, darby apimtys tikslinami darby suderinamumo eigoje.

‘ wag_i_gpli_m%s nuolatinius priezidros darbus (STR 01.07.03:2017 92 punktu).

APZITROS DALYVIAL e A
Techninis inZigienus ti‘;: f""“/ Fopten
Jonas Mosicjauskas N\ ?“({ / CE
CRCEEaS, et as, navacddl 3 P ARBaTN 7S
Pastaty prieziiros vy ]
inZinigrius L -
Likas Pollens So—— A\t ﬁ/
IR, ViTGDs, pevardi SV s
2EGT, G3G B LI iy =i
aoriia {parpbasy
Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas e, 34



Priedas Nr. 5 Vizualinés apZiuros aktas

STATINIO VIZUALINES APZIUROS AKTAS

2021-10-18 Nr. PEK-VA-21-10-18/2
(data)
Silalé
(sudarymo vieta)

Statinio adresas: Maironio g. 19, Silalé

Apzitiros tikslas: statinio techninés buklés jvertinimas investicinio plano parengimui.

Eil. ApZiaros tikslas Pastebéti defektai, deformacijos, gedimai
Nr.
1 2 3
1. |Statinio  techninés biiklés|Fasadinés sienos plyty miiras, matosi jirikimy ir
jvertinimas investicinio |iStrupéjimy. Pastato iSorinés konstrukcijos nuolatos
plano parengimui drékinamos.

Cokolis G/B bloky. Vietomis nuogrindos nuolydis j
pastato puse, drégmé patenka | pamatq.

Stogo danga sena, piisléta. Ventiliaciniai kaminai
prastos biklés. Papildomas termoizoliacinis sluoksnis
nejrengtas.

Karsto vandens sistemos magistraliniy vamzdyny
izoliacija pasenusi. Kar$to vandentiekio sistema su
atskirais  cirkuliacijos  stovais, gyvatukai seni.
Balansiniai ventiliai ant stovy nejrengti, sistema
nesubalansuota.

Salto vandens vandentiekio sistemos vamzdynai
suridije, nesandaris, neapsiltinti.

Vidaus Sildymo sistema vienvamzde, paskirstymo
biikle  nepatenkinama, Silumos punktas  senas,
reguliavimas nepatikimas, néra balansiniy ventiliy,
sistema nesubalansuota. Sildymo prietaisai seni, be
termostatiniy ventiliy. Sildymo sistemos magistraliniy
vamzdyny izoliacija pasenusi.

Buities nuoteky sistemos vamzdynai seni, nesandariis.
Elektros skydai ir jy instaliacija pasenusi. Kabeliai
mazo skerspjitvio, izoliacija prastos bitklés, riisio
patalpy §viestuvai seni. Zaibosauga nejrengta.

o
Direktorius : gf““ Rimvydas Puzas

(apzitiros vadovo pareigos) (parasas) (vardas, pavarde)

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas PuZzas 35




Priedas Nr. 6 Natiiriniy matavimy atlikimo aktas

NATURINIU MATAVIMU ATLIKIMO AKTAS
2021-10-18 Nr. f’EK—;\{/I—ZI—IO-]S/Z
Silale

Statinio adresas: Maironio g. 19, Silale
Natiirinis matavimas: Dél darby kiekiy nustatymo Investicijy plano rengimui.
Statinio planuojamus statybos darby kiekius nustaté: Rimvydas Puzas
Investicijy plano renggjas: Rimvydas Puzas

Eil. Pavadinimas Mato Kiekis
Nr. vat.
Pagrindiniai Planuojami darbu kiekiai, nustatyti
daugiabucio atliekant
gyvenamojo matavimus vietoje*
namo rodikliai
1 2 3 4 5
I |ENERGIN] EFEKTYVUMA DIDINANCIOS
PRIEMONES*
1. |Fasado sieny Siltinimas, jskaitant sieny konstritkcijos m? 1398,93 m2 |Apsiltinamy sieny plotas su
defekty pasalinimgq. angokrasciais ~ 1232 m2;
Apsiltinamy balkony vidaus sieny plotas
su angokra§ciais ~ 373 m2.
2. | Cokolio sieny Siltinimas, jskaitant cokolio sieny m? 136,17 m2 | Apsiltinamo cokolio plotas Zemiau
konstrukcijos defekty pasalinimq ir nuogrindos nuogrindos ~ 149 m2;
sutvarkymaq. Apsiltinamo cokolio-plotas virs
nuogrindos ~ 137 m2;
Nuogrindos tvarkymas —75 m2.
3. |Stogo siltinimas, taip pat ir naujos dangos ar naijo m? 571,91 m2 | Siltinamo stogo plotas su parapetais
Slaitinio stogo jrengimas (iSskyrus patalpy pastogéje ~572 m2;
Jjrengimq) ir (ar) perdangos po védinama $laitinio stogo Stogeliy vir§ j¢jimy plotas ~ 11 m2.
pastoge Siltinimas, ir (ar) laipty j statomo naujo §laitinio
stogo pastoge jrengimas energinj efektyvumq didinandiy
priemoniy jrangai eksploatuoti; jeigu pastogéje
montuojami energinj efektyvumg didinanciy priemoniy
elementai
4. |Langy ir balkony dury butuose ir kitose patalpose m? Naujy plastikiniy buty langy plotas ~
keitimas j mazesnio §ilumos pralaidumo langus 80,46 m2;
Naujy plastikiniy rsio langu plotas ~
3,78 m2.
5. |Balkony ar lodzijy jstiklinimas, jskaitant esamos m? Naujy plastikiniy balkony bloky plotas
laikanciosios konstrukcijos sustiprinimg ir (ar) naujos ~279,36 m2.
jstiklinimo konstrukcijos jrengimq pagal vieng projektq

6. |Laiptiniy lauko dury ir tambiiro dury keitimas, jskaitant m? Naujy metaliniy laiptinés ir riisio dury

susijusius apdailos darbus, jéjimo laipty remontq ir plotas ~ 15,21 m2;

pritaikymq nejgaliyjy poreikiams Naujy plastikiniy tambiiro dury plotas
~ 5,40 m2;
Pandusas ~27 m2.

7. |Vedinimo sistemos sutvarkymas arba pertvarkymas vnt Ventiliacijos atnaujinimas ~ 28 butai
Rekuperatoriy ar kitos papildomos
védinimo jrangos jrengimas ~ 28 butai

8. |Sildymo ir karsto vandens sistemy pertvarkymas ar

keitimas:
8.1 |Siltmos punkto ar katilinés (individualiy katily) ir karsto val Atnaujinimo $ilumos punkto kiekis
vandens ruosimo jrenginiy keitimas ar pertvarkymas, taip 1 kompl. (340 kW)
pat ir atsinaujinanciy energijos Saltiniy (saulés, véjo,
geolermines energijos, biokuro ir panasiai) jrengimas
8.2 |balansiniy ventiliy ant stovy jrengimas vnt Irengiamy &ildymo sistemos balansiniy

ventiliy kiekis ~28 vnt:;

Jrengiamy kar$to vandens sistemos
termobalansiniy ventiliy kiekis ~ 14 vnt,;
Uzdaromosios armatiiros jrengimas
kiekis ~ 84 vnt.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas




1 2 3 4 5
8.3 |vamzdyny silumines izoliacijos gerinimas m Montuojamy $ildymo sistemos
magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 280 m.;
Montuojamy $ildymo sistemos stovy ilgis
~861 m.;
Montuojamy karSto vandens magistraliy
ilgis ~ 188 m.;
Montuojamy kar$to vandens stovy ilgis
~364 m.;
Gyvatukai ~28 vnt.
8.4 |sildymo prietaisy ir vamzdyny keitimas Vnt Montuojamy naujy su termostatiniais
ventiliais radiatoriy skai¢ius ~103 vnt.
8.5 |Individualios Silumos apskaitos prietaisy ar dalikliy Vnt Montuojamy dalikliy skaicius ~ 100 vnt.
sistemos ir (ar) termostatiniy ventiliy jrengimas butuose ir
kitose patalpose
9. |Bendro naudajimo elektros instaliacijos keitimas Atnaujinama elektra ~ 28 butai;
Atnaujinama laiptiniy apSvietimas
~ 12 aiksteliy;
Atnaujinama riisio ap$vietimo elektra
~ 424 m2.
10. |Atsinaujinanciy Saltiniy jrengimas Saulés elektrinés elektros gamybai
~ 3 kW.
11. | Risio luby Siltinimas 423,69 m2  [Rasio luby Siltinimas ~ 424 m2.
IL [KITOS NAMO ATNAUJINIMO
(MODERNIZAVIMO) PRIEMONES*
12. | Nuoteky Salinimo inZinerinés sistemos m Montuojamy buitiniy nuoteky sistemos
magistraliniy vamzdyny ilgis ~ 108 m.;
Nuoteky sistemos stovy ilgis ~ 224 m.
13. | Geriamajo vandens sistemos ir jrenginiy keitimas ar m Montuojamy Salto vandens magistraliy

pertvarkymas.

i}gis ~98 m.;
Salto vandens stovy ilgis ~ 182 m.

Investicinio plano rengimo vadovas Rimvydas Puzas

e Matavimy vietoje fasado, stogo ir cokolio kiekiai padidéja dé] atnaujinto pastato padidéjusiy matmeny (parapeto

pakélimas, sieny paaukstéjimas ir t.t.)

Natiirinius matavimus atliko:

MB , Pekas* direktorius

(paraias)

ms

Rimvydas Puzas




Priedas Nr. 7 Fotofiksaciné medZiaga
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Priedas Nr. 8 Tipinio auksto planas
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