Trumpas darby aprasas

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Silumos punkty
modernizavimas, keiciant
esamus jrenginius i 2
kontury modulinius
irenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia nuo 300kW iki
400kW.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Siulomos pastato atnaujinimo priemones, 1 Variantas

Papildomas
Techniné specifikacija darbams ir gaminiams darby
aprasymas

Mato
vnt.

Energini efektyvuma didinan¢ios priemonés
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagu

sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly

valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo butas
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis

apdorojimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge
grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3.

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas
prie stovo.

vnt.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos

punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens

ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo kw
sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemuy. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo

ir reguliavimo armaturos demontavimas; 2. Naujo ventilio ir Sildymo - 14
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy vnt, KV - 8 vnt.
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos irangos

izoliavimas.

Darby
kiekis

20

20

360

22

Ikainis

150 €

250 €

50 €

310€

Kaina,
be
PVM

3000 €

5000 €

18000 €

6820 €

Kaina, su
PVM

3630 €

6050 €

21780 €

8252.2 €



UZdaromosios armatiiros
magistraléms keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy vamzdyny
keitimas i dvivamzdeés
sistemos stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas

naujais Sildymo radiatoriais.

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos iki 100 Silumos
dalikliy su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu
irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo §

armatlros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros Sildymo - 28
sumontavimas; 3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas vnt, KV - 16 vnt.
arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis vnt.

iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny

demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny m
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno

nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy

ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy m
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny

gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje

iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy

L . o : ) . Su
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, .
vy, . . . . . termostatinem kw
iSneSimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i galvom

paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Sildymo ir karitojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisy ir irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy
iregistravimas.

Silumos
daliklis

Kars$tojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

44

228

519

99

65

70 €

55 €

50 €

140 €

14435 €

3080 €

12540 €

25950 €

13860 €

9382.75
€

3726.8 €

15173.4 €

313995 €

16770.6 €

11353.13
€



Magistraliniy karstojo
vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

KarsStojo vandentiekio
sistemos tiekiamujy stovy
keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

Ranksluosciy dZiovintuvy
keitimas

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir rasio
patalpy apSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisy,
Sviestuvy keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Uzdaromosios armatiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
karsto vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
ranksSluosciy dZiovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy
demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2.
Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir ranksluosciy
dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,
praplovimas, dezinfekcija.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidu,
Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy
montavimas. 3. Sujungimu, atSaky ir pravady dézuciy montavimas.
4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
rusio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6.
Varzy matavimas.

m 102
m 256
vnt 20
mZ
ruasio 241
ploto

60 €

70 €

258 €

22 €

6120 €

17920 €

5160 €

5302 €

7405.2 €

21683.2 €

6243.6 €

641542 €



Tvadiniy paskirstymo skydy
IPS modernizavimas, kai
skaic¢iuojamoiji galia daugiau
50 iki 75 kW.

Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy profiliy
blokus

Bendrojo naudojimo patalpy
esamy langy keitimas
plastikiniais langais. Lango
plotas iki 0,5 m? Plastikiniy
langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>Uz=1,1
W/(m?K)

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas iki 2,0 m?. Metaliniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4
W/(m?K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury
plotas iki 2,0 m?. Plastikiniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamu)
aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie
aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy
paruoSimas ijungimui.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokrasciy
paruoSimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokrasciy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky jstatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandiry
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Visu auksciy.
Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,20

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,30

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,60

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,50

vnt.

1

411.2

272

6.27

2.1

2000 €

300 €

420 €

590 €

480 €

2000 €

123360
€

1142.4

3699.3

1008 €

2420 €

149265.6
€

13823 €

4476.15 €

1219.68 €



Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0
m?. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Sutapdinty stogy Siltinimas,
kei¢iant esama dangag
termoizoliacinémis
plokStémis, irengiant ritinine
(bitumine arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolastminéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?K)

Risio luby Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis, padengtomis
gruntu. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U=0,36 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandury tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokrasciy apdaila.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,
iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo
aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo
izoliacijos jrengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis
plokStémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos irengimas; 8. Ilajuy, ventiliacijos kaminéliy irengimas;
9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas; 11. ZaibolaidZiy jirengimas; 12. Seny kopéciy ir /
arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo.

Riisio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus
paruosimas; 2. Termoizoliacijos ploks iy klijavimas; 3. Dazymas.

Sieny Siltinimas

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,10, 3 stiklai.

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,15. Téjimo
stogelis - 5 m2.
Su pilnulietaus
nuvedimo
sistemos
vamzdyny
keitimu,

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,40, 6 cm vata
gruntuota.

57.36

340

241

320 €

18355.2
€

150€ 51000 €

52 €

12532 €

22209.79
€

61710 €

15163.72
€



Pastaty sieny Siltinimas is$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis-
neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18
W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, irengiant
védinama fasadj ir aptaisant
apdailos plokStémis.
Termoizoliacinis sluoksnis-
mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,18>U=0,12
W/(m?K)

Pastaty cokoliy igilinamosios
i grunta dalies Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m?2K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruoSimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6.
Ploks iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokras iy
aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinklel;
9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sieny pavir$iaus paruoSimas;
perforuoto cokolinio profilio irengimas; 3. Lauko palangiy ir stogeliy
skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy demontavimas ir naujy jirengimas
po apSiltinimo; 5. Parapety skardos nuémimas ir naujas
apskardinimas po apsiltinimo; 6. Metaliniy profiliy karkaso sistemos
irengimas; 7. Sieny Siltinimas, pritvirtinant termoizoliacines
plokStes; 8. Véjo izoliacijos irengimas; 9. Apdailiniy ploks¢iy
tvirtinimas; 10. Kampy ir angokra$¢iy sutvarkymas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (jiskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruosimas; 4. Hidroizoliacijos jrengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
ploks iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Silumos

perdavimo
koeficientas - m
0,24, sienos
balkonuose.

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,18

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,22.

523

939

119

130 €

200 €

135€

67990 €

187800

16065 €

82267.9 €

227238 €

19438.65
€



Pastaty cokoliy Siltinimas is
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokStémis, tinkuojant
armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, irengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Nuogrindos sutvarkymas

Pandusy su turéklais
irengimas (m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus Eilumos

paruosimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy perdavimo

ploksS iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. Koeficientas - m?
ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy 0.22

angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus o

aptaisymas apdailos plytelémis.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

vnt
Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy mo

ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruoSimu.

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés ,

- . . . " m
paruoSimas. 2. Pagrindo jirengimas. 3. Panduso konstrukcijos
irengimas. 4.Turékly sumontavimas.
[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]
Kiti bendrieji statybos darbai
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy m2

pasalinimas. 2. Pavirsiy gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4.
PavirSiy dazymas.

48

60

10

260

180 €

1850 €

70 €

300 €

25€

8640€ 104544 €
1850 € 22385 €
4200 € 5082 €
3000 € 3630 €
. . 768079.74
IS viso:

€
6500 € 7865 €



Bendrojo naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty paprastasis
remontas su pavirSiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
luby paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
laipty turékly paprastasis
remontas.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos
stovy keitimas, pastatuose iki
5 aukstuy.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PaZeisty viety Epoksidinés
iSkirtimas. 2. ISmusSy uztaisymas. 3. PavirSiy paruoSimas dazymui. grindys

4. PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy
nuplovimas. 2. PavirSiy gruntavimas. 3. Pavirsiy glaistymas. 4.
PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo
pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surudijusiy
viety nuvalymas ir padengimas rudziy risikliu. 4. Nuvalyty viety
gruntavimas. 5. PavirSiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas
naujais.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armaturos montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
VamzdZziy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

88

88

45

51

128

45 €

22 €

50 €

50 €

60 €

3960 €

1936 €

2250 €

2550 €

7680 €

4791.6 €

2342.56 €

2722.5€

3085.5€

9292.8 €



Pastato buitinio nuotakyno
rasio vamzdyny keitimas, kai

vamzdziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jiskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos risyje
iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. VamzdZziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas virs
stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

61

152

100 €

80 €

6100 €

12160 €

IS viso:

7381 €

14713.6 €

52194.56
€



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

e

Pastato Inicijuojamos

o Inicijuojamos Siluminés I Inicijuojamos Siluminés Skaic¢iuojamas Siluminés energijos ISmetamo
I energinio Y. . Siluminés sgnaudos N o o .
Rodikliai , sgnaudos patalpy Sildymui ir .. ) sgnaudos patalpy karStam sanaudy sumazéjimas palyginti su sesd c02 kiekio
naudingumo . . .. patalpy Sildymui - Y, .. . ...
. karStam vandeniui ruosti v vandeniui ruosti esamos padéties duomenimis sumazeéjimas
klasé ruosti
Naudingumo kwh per kwh m2 per Tony per
v g_u Whp W P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais up
klasé metus metus metus
Esami
o F 395968.77 359.71 262.91 96.8
rodikliai
Paketo
B 113151.23 102.79 55.33 47.46 71 65.9

rodikliai



Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai i viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilira

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

820274.3 €
1S ju:

768079.74 €
106635.66 €
16405.49 €
6252.03 €
IS viso: 949567.48 €
164054.86 €

Santykiné kaina Eur/m2

809.64 €

758.13 €

809.64 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés parama
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§mé

76
59

54
31

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Lésy Saltiniai

Planuojami lésy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos léSos

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo l1&é3os

Valstybés paramos lé5os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés
prieziuros iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos léSos

IS viso:

Valstybés paramos lésos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas

Statybos techninés priezilros iSlaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinancioms priemonéms, Eur i$ jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma,
EUR

129293.18

0
129293.18

106635.66
16405.49
6252.03
259181.45
230423.92
28757.53

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos

sumos

100

100

Pastabos



Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Investicijy suma EUR .
M Valstybés

Buty ir kit .. Investicij
Lt | 4 patal Energini efektyvuma parama M preliminarus
pata pu‘ atalpu didinan¢ioms energini_ SL_Jma men.
numeris ar Patalpy bendras priemonéms ) efektvvum atémus i mokos
. _— Kitoms . . yvuma . 1
kitas paskirtis plotas, ) ) 1% viso: didi .. valstybés dvdis EUR
identifikavimo m2 Bendros Individualios ~Priemonems ' .|nanC|.oms parama, y '52
pozymis investicijos,  investicijos, prleércjoRnems Eur m
Eur Eur
Gyvenamosios paskirties patalpos
6091.14
Buto/patalpos Visy
numeris: 20 Gyvenamoji balkony
8798-8001- (buty) 33.24 19577.57 stiklinimo 1712.45 27381.16 8644.12 18737.04 2.35
0010:0014 kaina, Eur:
6091.14
5989.5
Buto/patalpos Visy
numeris: 19 Gyvenamoji balkonu
8798-8001- (buty) 52.86 31133.28 stiklinimo 2723.2 39845.98 12637.26  27208.72 2.14
0010:0010 kaina, Eur:
5989.5
11681.34
Buto/patalpos Visy
numeris: 18 Gyvenamoji balkony
8798-8001 (buty) 66.03 38890.1 stiklinimo 3401.73 53973.17 17045.68 36927.49 2.33
0010:0006 kaina, Eur:

11681.34

Preliminarus
meén.
imokos
dydis
iSskaiciavus
numatoma
rezervg EUR
m2

2.82

2.57

2.8

Pastabos



Buto/patalpos
numeris: 17
8798-8001-
0010:0009

Buto/patalpos
numeris: 16
8798-8001-
0010:0015

Buto/patalpos
numeris: 15
8798-8001-
0010:0018

Buto/patalpos
numeris: 14
8798-8001-
0010:0019

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

49.17

34.69

52.46

67.45

28959.96

20431.58

30897.69

39726.45

6811.33
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6709.69
Patalpoje
kei€iamy

langu
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

11681.34
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

2533.11

1787.14

38304.4

28309.86

2702.63 40310.01

3474.85

54882.64

12127.07

8941.49

12771.28

17336.89

26177.33

19368.37

27538.73

37545.75

2.22

2.33

2.19

2.32

2.66

2.8

2.63

2.78



Buto/patalpos
numeris: 13
8798-8001-
0010:0020

Buto/patalpos
numeris: 12
8798-8001-
0010:0007

Buto/patalpos
numeris: 11
8798-8001-
0010:0004

Buto/patalpos
numeris: 10
8798-8001-
0010:0005

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

49.27

33.29

52.95

67.3

29018.86

19607.02

31186.29

39638.1

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

5989.5
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

11681.34
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

2538.27

1715.01

2727.84

3467.13

37648.27

27413.17

39903.63

54786.57

11931.52

8654.38

12655.71

17306.13

25716.75

18758.79

27247.92

37480.44

2.17

2.35

2.14

2.32

2.6

2.82

2.57

2.78



Buto/patalpos
numeris: 9
8798-8001-
0010:0008

Buto/patalpos
numeris: 8
8798-8001-
0010:0002

Buto/patalpos
numeris: 7
8798-8001-
0010:0011

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

8251.72
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

2160.58

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6091.14
Visy
balkonu
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

9687.26
Patalpoje
kei¢iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

2536.19 39783.21



Buto/patalpos
numeris: 6
8798-8001-
0010:0017

Buto/patalpos
numeris: 5
8798-8001-
0010:0003

Buto/patalpos
numeris: 3
8798-8001-
0010:0016

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

Gyvenamoji
(buty)

66.54

49.3

52.36

39190.48

29036.53

30838.79

16211.58
Patalpoje
kei€iamy
langy
bendra
kaina, Eur:
4530.24
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

6811.33
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

9687.26
Patalpoje
keic¢iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkonu
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

3427.98 58830.04

2539.84

38387.7

2697.47 43223.52

18509.35

12153.73

13644.05

40320.69

26233.97

29579.47

2.52

2.22

2.35

3.02

2.66

2.82



Buto/patalpos
numeris: 2
8798-8001-
0010:0012

Buto/patalpos
numeris: 1
8798-8001-
0010:0001

Buto/patalpos
numeris: 4
8798-8001-
0010:0013

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Paslaugu

IS viso:

66.07

48.4

36.4

1013.13

38913.66

28506.45

21438.73

596709.47

15379.1
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

8251.72
Patalpoje
kei¢iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

2160.58

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

171370.85

3403.76  57696.52

2493.44 39251.61

1875.25 29405.12

52193.98 820274.3

18163.21

12401.28

9292.17

259181.62

39533.31

26850.33

20112.95

561092.68

2.49

2.31

23

46.05

2.99

2.77

2.76

55.25



Trumpas darby aprasas

Naturalios ventiliacijos
sistemos atnaujinimas.

Stoginiy deflektoriy iki 250mm
skersmens irengimas.

Silumos punkty
modernizavimas, keiliant
esamus irenginius i 2
kontury modulinius
jrenginius, kai skirtomujy
irenginiy galia nuo 300kW iki
400kW.

Automatiniy
balansavimo/srauto
reguliavimo ventiliy irengimas
pastatuose iki 5 auksty.

Siulomos pastato atnaujinimo priemones, 2 Variantas

Papildomas Mato
Techniné specifikacija darbams ir gaminiams darby vnt
aprasymas ’
Energini efektyvuma didinancios priemonés
Ventiliacijos atnaujinimas (modernizavimas)
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Védinimo kanaly
valymas, sandarinimas. 2. Védinimo groteliy keitimas. 3. Védinimo butas
kanaly dalies vir$ stogo remontas. 4. Védinimo kanaly biocheminis
apdorojimas.
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angos stoge
grezimas. 2. Stovo istatymas i anga ir pritvirtinimas. 3. wnt

Deflektoriaus montavimas ant stogo. 4. Deflektoriaus jungties su
stogu aptaisymas ritinine danga. 5. Ventiliacijos sistemos prijungimas
prie stovo.

Sildymo sistemos remontas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy Silumos

punkty demontavimas. 2. Naujy Silumos mazgy su karsto vandens

ruoSimu montavimas. 3. Prijungimas prie vandens tiekimo, Sildymo kw
sistemos, Silumos tinkly ir karsto, ir Salto vandens sistemuy. 4.

Padengimas antikorozine danga ir izoliavimas folija padengtais

kevalais. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo
ir reguliavimo armatiros demontavimas; 2. Naujo ventilio ir
balansiniy ventiliy montavimas; 3. Sildymo sistemos stovy
reguliavimas ir pridavimas eksploatacijai; 4. Sumontuotos jrangos
izoliavimas.

Sildymo - 14
vnt, KV - 8 vnt.

Darby
kiekis

20

20

360

22

Ikainis

150 €

250 €

50 €

310€

Kaina,
be
PVM

3000 €

5000 €

18000 €

6820 €

Kaina, su
PVM

3630 €

6050 €

21780 €

8252.2 €



UZdaromosios armatiiros
magistraléms keitimas
pastatuose iki 5 aukstuy.

Magistraliniy Sildymo
sistemos vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

Vienvamzdés Sildymo
sistemos stovy vamzdyny
keitimas i dvivamzdeés
sistemos stovy vamzdynus
pastatuose iki 5 auksty (m
stovy).

Sildymo radiatoriy pakeitimas

naujais Sildymo radiatoriais.

Sildymo daliklinés apskaitos
sistemos iki 100 Silumos
dalikliy su nuotoliniu
duomeny nuskaitymu
irengimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos uzdarymo §

armatlros demontavimas; 2. Naujos uzdarymo armatiros Sildymo - 28
sumontavimas; 3. Seny drenaZo ir nuorinimo ventiliy pakeitimas vnt, KV - 16 vnt.
arba naujy sumontavimas; 4. Magistraliniy vamzdyny hidraulinis vnt.

iSbandymas; 5. Sumontuotos irangos izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny

demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Vamzdyny m
dazymas korozijai atspariais dazais. 4. Vamzdyny izoliavimas. 5.

Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Stovy vamzdyno

nuo magistraliniy iki Sildymo prietaisy demontavimas. 2. Naujy stovy

ir prijungiamujy vamzdyny montavimas. 3. Sildymo prietaisy m
prijungimas prie naujai sumontuoty stovy. 4. Naujy vamzdyny

gruntavimas, dazymas. 5. Vamzdyny hidraulinis bandymas. 6. Risyje

iki perdangos vamzdyno izoliavimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Radiatoriy

L . o : ) . Su
atjungimas, atsukant ilgasriegius. 2. Esamy radiatoriy nuémimas, .
vy, . . . . . termostatinem kW
iSneSimas ir pakrovimas i transporto priemones arba sudéjimas i galvom

paketus. 3. Radiatoriy laikikliy tvirtinimas. 4. Naujy radiatoriy
pakabinimas ant laikikliy. 5. Radiatoriy prijungimas prie vamzdyno.

Sildymo ir karitojo vandens apskaitos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Silumos dalikliy
montavimas. 2. Nuotolinio duomeny nuskaitymo, kaupimo ir
perdavimo prietaisy ir irenginiy montavimas. 3. Nuotolinio
duomeny nuskaitymo apskaitos sistemos derinimas ir adresy
iregistravimas.

Silumos
daliklis

Kars$tojo vandentiekio sistemos vamzdynuy ir irenginiy keitimas

44

228

519

99

65

70 €

55 €

50 €

140 €

14435 €

3080 €

12540 €

25950 €

13860 €

9382.75
€

3726.8 €

15173.4 €

313995 €

16770.6 €

11353.13
€



Magistraliniy karstojo
vandentiekio sistemos
vamzdyny keitimas
pastatuose iki 5 auksty.

KarsStojo vandentiekio
sistemos tiekiamujy stovy
keitimas sanitariniame mazge
pastatuose iki 5 auksty (m
stovo).

RanksSluosciy dZiovintuvy
keitimas

Horizontalios instaliacijos
magistraliniy kabeliy ir rusio
patalpy apsSvietimo
instaliacijos kabeliy, prietaisuy,
Sviestuvy keitimas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio magistraliniy vamzdyny demontavimas. 2. Naujy
vamzdyny montavimas. 3. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4.
Uzdaromosios armatiros montavimas. 5. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy karstojo
vandentiekio stovy demontavimas. 2. Naujy karstojo vandentiekio
stovy ir atSaky i butus (iki skaitikliy) montavimas, jskaitant stovy ir
atSaky atjungiamosius bei stovy vandens iSleidimo ¢iaupus. 3.
Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 4. Stovy prijungimas prie esamy
kar§to vandens tinkly butuose. 5. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uztaisymas. 6. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy
ranksSluosciy dZiovintuvy ir privedamujy vamzdyny iki stovy
demontavimas, iSneSimas ir pakrovimas i trasporto priemones. 2.
Naujy privedamuyjy vamzdyny apvedimo linijy ir ranksluosciy
dziovintuvy su termostatais montavimas. 3. Hidraulinis bandymas,
praplovimas, dezinfekcija.

Elektros instaliacijos modernizavimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy laidu,
Sviestuvy, jungikliy demontavimas. 2. Elektros instaliaciniy vamzdZziy
montavimas. 3. Sujungimu, atSaky ir pravady dézuciy montavimas.
4. Elektros kabeliy montavimas. 5. Jungikliy ir Sviestuvy montavimas
rusio bendrojo naudojimo patalpose ir gyventojy sandéliukuose. 6.
Varzy matavimas.

vnt

rusio
ploto

102

256

20

241

60 €

70 €

258 €

22 €

6120 €

17920 €

5160 €

5302 €

7405.2 €

21683.2 €

6243.6 €

641542 €



Tvadiniy paskirstymo skydy
IPS modernizavimas, kai
skaic¢iuojamoiji galia daugiau
50 iki 75 kW.

Balkono stiklinimas,
naudojant plastikiniy profiliy
blokus

Bendrojo naudojimo patalpy
esamy langy keitimas
plastikiniais langais. Lango
plotas iki 0,5 m? Plastikiniy
langy Silumos perdavimo
koeficientas - 1,3>Uz=1,1
W/(m?K)

Esamy dury keitimas
metalinémis durimis. Dury
plotas iki 2,0 m?. Metaliniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,7>U=1,4
W/(m?2K)

Esamy dury keitimas
plastikinémis durimis. Dury
plotas iki 2,0 m2. Plastikiniy
dury Silumos perdavimo
koeficientas - 1,6>U=1,3
W/(m?-K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy (kei¢iamu)
aparaty demontavimas. 2. Naujy saugikliy-kirtikliy bloky ir tripoliy
automatiniy jungikliy montavimas. 3. Kabeliy (laidy) prijungimas prie
aparaty. 4. Varzy matavimas. 5. Ivadiniy paskirstymo skydy
paruoSimas ijungimui.

Langu, dury keitimas, balkony stiklinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medZziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Angokrasciy
paruoSimas balkony rémy konstrukcijos istatymui; 2. Balkono
apdailinés tvorelés stiprinimas; 3. Balkono stiklinimo bloko
istatymas, reguliavimas, tvirtinimas; 4. Sandury tarp sieny ir rémo
hermetizavimas; 5. Palangés irengimas ir tvirtinimas; 6. Angokras iy
apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jiskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Lauko
palangiy irengimas; 4. Sandury tarp stakty ir sieny hermetizavimas;
5. Angokrasciy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokras¢iy apdaila.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, jskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Naujy
montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir tvirtinimas; 3. Sandury
tarp stakty ir sieny hermetizavimas; 4. Spyny ir dury pritraukikliy
irengimas; 5. Angokrasciy apdaila.

Visu auksciy.
Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,20

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,30

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,60

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,50

vnt.

1

411.2

272

6.27

2.1

2000 €

300 €

420 €

590 €

480 €

2000 €

123360
€

1142.4

3699.3

1008 €

2420 €

149265.6
€

13823 €

4476.15 €

1219.68 €



Esamy langy keitimas
plastikiniais langais (su
varstymo funkcija). Lango
plotas daugiau 1,5 m? iki 3,0
m?. Plastikiniy langy Silumos
perdavimo koeficientas -
1,1>U=0,7 W/(m?K)

Sutapdinty stogy Siltinimas,
kei¢iant esama danga
termoizoliacinémis
plokStémis, irengiant ritinine
(bitumine arba sintetine)
danga. Termoizoliacinis
sluoksnis- puty
polistirolas+tminéraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,16>U=0,10
W/(m?K)

Rasio luby Siltinimas
termoizoliacinémis
plokStémis, padengtomis
gruntu. Termoizoliacinis
sluoksnis - mineraliné vata.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo

koeficientas - U=0,36 W/(m?K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny bloky
iSémimas i$ sienuy, iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Palangiy
iSémimas; 3. Naujy montuojamy bloky istatymas, reguliavimas ir
tvirtinimas; 4. Vidaus ir lauko palangiy irengimas; 5. Sandury tarp
stakty ir sieny hermetizavimas; 6. Angokras iy apdaila.

Stogy atnaujinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamos dangos,
iSlyginamojo sluoksnio ir Siltinamosios izoliacijos nuardymas,
iskaitant atlieky sutvarkyma; 2. Parapeto pakélimas ( iki reikiamo
aukscio); 3. Nuolydi formuojancio sluoksnio irengimas; 4. Garo
izoliacijos jrengimas; 5. Stogy Siltinimas termoizoliacinémis
plokStémis; 6. Papildomos Siltinamosios izoliacijos tvirtinimas; 7.
Stogo dangos irengimas; 8. Ilajuy, ventiliacijos kaminéliy irengimas;
9. Prieglaudy aptaisymas; 10. Parapety apskardinimas, apsauginés
tvorelés jrengimas; 11. ZaibolaidZiy jirengimas; 12. Seny kopéciy ir /
arba liuky pakeitimas ar paaukstinimas; 13. Anteny ir kt. ant stogo
sumontuoty irenginiy nuémimas ir atstatymas po apSiltinimo.

Riisio luby Siltinimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Luby pavirSiaus
paruosimas; 2. Termoizoliacijos ploks iy klijavimas; 3. Dazymas.

Sieny Siltinimas

Silumos
perdavimo
koeficientas -
1,10, 3 stiklai.

m? 57.36

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,15. Téjimo
stogelis - 5 m2.
Su pilnulietaus
nuvedimo
sistemos
vamzdyny
keitimu,

m? 340

Silumos

perdavimo

koeficientas - m? 241
0,40, 6 cm vata

gruntuota.

320 €

150 €

52 €

18355.2
€

51000 €

12532 €

22209.79
€

61710 €

15163.72
€



Pastaty sieny Siltinimas is$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis-
neoporas. Termoizoliaciniy
sluoksniy Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,18
W/(m?K)

Pastaty sieny Siltinimas i
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu plonasluoksniu
dekoratyviniu tinku.
Termoizoliacinis sluoksnis-
putu polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - 0,25>U=0,18
W/(m?2K)

Pastaty cokoliy igilinamosios
i grunta dalies Siltinimas i$
iSorés termoizoliacinémis
plokstémis ir padengimas
drenazine membrana.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas - U < 0,36
W/(m?3K)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jiskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruoSimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6.
Ploks iy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy
aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli;
9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio irengimas; 12. Dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sganaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pastoliy
sumontavimas ir iSmontavimas; 2. Sienos pavirsiaus paruoSimas; 3.
Lauko palangiy ir stogeliy skardinimas; 4. Gaisriniy kopéciy
demontavimas ir naujy irengimas po apsiltinimo; 5. Parapety
skardos nuémimas ir naujas apskardinimas po apSiltinimo; 6.
Ploksciy klijavimas ir tvirtinimas smeigémis; 7. Angokrasciy
aptaisymas; 8. I1Slyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli;
9. Kampy papildomas armavimas; 10. Gruntavimas; 11. Apdailinio
sluoksnio jrengimas; 12. Dazymas.

Cokoliy Siltinimo darbai

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sanaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos
pasalinimas; 2. Grunto atkasimas ir uzkasimas; 3. PavirSiaus
paruoSimas; 4. Hidroizoliacijos irengimas; 5. Termoizoliacinio
sluoksnio padengimas drenazine membrana; 6. Termoizoliaciniy
ploks¢iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 7.
Nuogrindos irengimas su pagrindo paruosimu.

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,24, sienos
balkonuose.

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,18

Silumos
perdavimo
koeficientas -
0,22.

523

939

119

130€ 67990 €

150 €

135€

140850
€

16065 €

82267.9 €

170428.5
€

19438.65
€



Pastaty cokoliy Siltinimas is
iSorés iki nuogrindos
termoizoliacinémis
plokstémis, tinkuojant
armuotu tinku ir aptaisant
apdailos plytelémis.
Termoizoliacinis sluoksnis -
ekstrudinis puty polistirenas.
Termoizoliaciniy sluoksniy
Silumos perdavimo
koeficientas- U < 0,36 W/(m?K)

Ventiliacijos sistemos
modernizavimas, irengiant
individualius mini
rekuperatorius butuose.

Nuogrindos sutvarkymas

Pandusy su turéklais
irengimas (m2 horizontalios
projekcijos ploto).

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. PavirSiaus Eilumos

paruosSimas; 2. Hidroizoliacijos irengimas; 3. Termoizoliaciniy perdavimo

ploksS iy tvirtinimas, klijuojant ir papildomai tvirtinant smeigémis; 4. Koeficientas - m
ISlyginamojo sluoksnio irengimas, tvirtinant tinkleli; 5. Langy 0.22

angokras iy aptaisymas apdailos plytelémis; 6.. PavirSiaus o

aptaisymas apdailos plytelémis.

Individualiy rekuperatoriy irengimas

vnt
Nuogrindos sutvarkymas
Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuogrindos dangy mo

ir pagrindy iSardymas. 2. NuolydZio suformavimas. 3. Nuogrindos
irengimas su pagrindo paruoSimu.

Iéjimo laipty remontas ir pritaikymas neigaliujy poreikiams (panduso irengimas)

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy

sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. AikStelés ,
paruoSimas. 2. Pagrindo irengimas. 3. Panduso konstrukcijos

irengimas. 4.Turékly sumontavimas.

[[iplans:view: kitos valstybes remiamos priemones]]

Kiti bendrieji statybos darbai

48

60

10

180 €

1850 €

70 €

300 €

8640€ 104544 €
1850 € 22385 €
4200 € 5082 €
3000 € 3630 €
.. 711270.24
IS viso: €



Bendrojo naudojimo laiptiniy
sieny paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
grindy ir laipty paprastasis
remontas su pavirsiaus
dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
luby paprastasis remontas su
pavirSiaus dazymu.

Bendrojo naudojimo laiptiniy
laipty turékly paprastasis
remontas.

Saltojo vandentiekio
magistraliniy ir gaisro
gesinimo sistemy vamzdyny
keitimas, pastatuose iki 5
auksty.

Saltojo vandentiekio sistemos
stovy keitimas, pastatuose iki
5 aukstuy.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy
pasalinimas. 2. PavirSiy gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4.
PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Pazeisty viety
iSkirtimas. 2. ISmusy uztaisymas. 3. PavirSiy paruoSimas dazymui.
4. PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Seny dazy
nuplovimas. 2. PavirSiy gruntavimas. 3. PavirSiy glaistymas. 4.
PavirSiy dazymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. NeSvarumy nuo
pavirSiaus nuvalymas. 2. Atstojusiy dazy nuvalymas. 3. Surudijusiy
viety nuvalymas ir padengimas rudziy riSikliu. 4. Nuvalyty viety
gruntavimas. 5. Pavirsiy dazymas. 6. Netinkamy porankiy keitimas
naujais.

Saltojo vandentiekio sistemos vamzdyny ir irenginiy keitimas

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy vamzdyny montavimas. 3. Uzdaromosios
armaturos montavimas. 4. Sumontuoty vamzdyny izoliavimas. 5.
VamzdZiy kirtimosi su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 6.
Vamzdyny praplovimas, dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamy vamzdyny
demontavimas. 2. Naujy stovy ir atSaky i butus, iskaitant stovy ir
atSaky atjungiamuosius bei stovy vandens iSleidimo Ciaupus,
montavimas ir prijungimas prie esamo tinklo butuose. 3. Sumontuoty
vamzdyny izoliavimas. 4. Vamzdziy kirtimosi su pastato
konstrukcijomis viety uZtaisymas. 5. Vamzdyny praplovimas,
dezinfekcija, hidraulinis bandymas.

Epoksidinés
grindys

Buitiniy nuoteky sistemos atnaujinimas ar keitimas

260

88

88

45

51

128

25€

45 €

22 €

50 €

50 €

60 €

6500 €

3960 €

1936 €

2250 €

2550 €

7680 €

7865 €

4791.6 €

2342.56 €

2722.5€

3085.5 €

92928 €



Pastato buitinio nuotakyno
rasio vamzdyny keitimas, kai

vamzdziy skersmuo 160 mm.

Pastato buitinio nuotakyno
stovy keitimas, kai vamzdziy
skersmuo 110 mm.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (jskaitant, bet neapsiribojant): 1. Nuoteky sistemos
esamy risio vamzdyny iSardymas. 2. Naujy plastikiniy vamzdziy ir
fasoniniy daliy bei jrangos montavimas nuo iSvado imovos risyje
iki imovos stovo pravalai (revizijai) prijungti. 3. Grindy ardymas ir
atstatymas vamzdziy klojimo vietose. 4. Vamzdziy kirtimosi su
pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 5. Hidraulinis bandymas.

Matavimo vienetas apima tokios sudéties statybos darby ir medziagy
sgnaudy visuma (iskaitant, bet neapsiribojant): 1. Esamo nuotakyno
stovy demontavimas. 2. Naujy plastikiniy stovy vamzdziy ir fasoniniy
daliy montavimas nuo Zemiausiai stove pastatytos pravalos
(revizijos) iki buto sistemos prijungimo jungties. 3. VamzdZziy kirtimosi
su pastato konstrukcijomis viety uztaisymas. 4. Stovo iSvedimas virs
stogo sistemai védinti. 5. Stovo védinamosios dalies hermetizavimas
stogo perdangoje. 6. Hidraulinis bandymas.

61

152

100 €

80 €

6100 €

12160 €

IS viso:

7381 €

14713.6 €

52194.56
€



Numatomy igyvendinti namo atnaujinimo priemoniy suminio energinio naudingumo nustatymas

e

Pastato Inicijuojamos

o Inicijluojamos Siluminés I Inicijuojamos Siluminés Skaic¢iuojamas Siluminés energijos ISmetamo
I energinio Y. . Siluminés sgnaudos N . o .
Rodikliai , sgnaudos patalpy Sildymui ir .. ) sgnaudos patalpy karStam sgnaudy sumazéjimas palyginti su sesd c02 kiekio
naudingumo . . .. patalpy Sildymui - .. . . ...
. karStam vandeniui ruosti Y. vandeniui ruosti esamos padéties duomenimis sumazéjimas
klasé ruosti
Naudingumo kwh per kwh m2 per Tony per
v g_u Whp W P kwh m2 per metus kwh m2 per metus Procentais up
klasé metus metus metus
Esami
o F 395968.77 359.71 262.91 96.8
rodikliai
Paketo
B 113151.23 102.79 55.33 47.46 71 65.9

rodikliai



Projekto parengimo ir igyvendinimo suvestiné kaina

ISlaidy pavadinimas

Statybos darbai iS viso

Statybos darbai tenkantys energijos efektyvuma didinan¢ioms priemonéms
Projekto parengimas, iskaitant ekspertize
Statybos techniné priezilira

Projekto administravimas

Rezervas

Preliminari kaina, EUR

763464.8 €
1S ju:

711270.24 €
99250.42 €
15269.3 €
6252.03 €
IS viso: 884236.55 €
152692.96 €

Santykiné kaina Eur/m2

753.57 €

702.05 €

753.57 €

Pastabos



Rodikliai
Investicijy paprastojo atsipirkimo laikas
Pagal suvestine kaing
Atémus valstybés paramg
Energija taupanciy priemoniy atsipirkimo laikas
Pagal sumine kaing

Atémus valstybés parama

Investicinio ekonominio naudingumo ivertinimas

Mato vnt.

Metais

Metais

Metais

Metais

Rodiklio reik§mé

72
57

52
29

Pastabos



Projekto finansavimo planas

Lésy Saltiniai

Planuojami lésy Saltiniai projekto parengimo ir igyvendinimo laikotarpiu

Buty ir kity patalpy savininky nuosavos lé3os

Kreditas ar kitos skolintos finansuotojo l1&é5os

Valstybés paramos lé5os, kurios skiriamos apmokant projekto parengimo, administravimo ir techninés
prieziuros iSlaidas

Kitos ES paramos savivaldybés ar kitos léSos

IS viso:

Valstybés paramos lésos, kurios bus skiriamos kompensuojant iSlaidas igyvendinus projekta
Projekto parengimo iSlaidy kompensavimas

Statybos techninés priezilros iSlaidy kompensavimas

Projekto igyvendinimo administravimo islaidy kompensavimas

Valstybés parama energini efektyvuma didinan€ioms priemonéms, Eur i$ jos:

Kompensuojant 30 procenty investicijy, tenkanciy energini efektyvuma didinancioms priemonéms

Kompensuojant 20 procenty investiciju, tenkanciy papildomoms valstybés finansuojamoms priemonéms

Suma,
EUR

120771.75

0
120771.75

99250.42
15269.3
6252.03

242138.6

213381.07

28757.53

Planuojamos léSos

Procentiné dalis nuo visos

sumos

100

100

Pastabos



Buty ir kity
patalpu
numeris ar
kitas

identifikavimo

pozymis

Buto/patalpos
numeris: 1
8798-8001-
0010:0001

Buto/patalpos
numeris: 2
8798-8001-
0010:0012

Gyvenamoji

Gyvenamoji

Preliminarus investicijy pasiskirstymas namo, buty ir kity patalpy savininkams

Patalpy
bendras
plotas,

m2

48.4

66.07

Investicijy suma EUR

Energini efektyvuma
didinancioms
priemonéms

Bendros
investicijos,
Eur

25792.5

35208.9

Individualios
investicijos,
Eur

priemonéms

Valstybés
parama
energini
efektyvuma
didinancioms
priemonéms

EUR

Gyvenamosios paskirties patalpos

8251.72
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

2160.58

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

15379.1
Patalpoje
keic¢iamy

langu
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

2493.44 36537.66

3403.76  53991.76

11587.09

17051.79

Investicijy
suma
atémus
valstybés
parama,

Eur

24950.57

36939.97

Preliminarus
meén.
imokos
dydis EUR
m2

2.15

2.33

Preliminarus
meén.
imokos
dydis
iSskaiciavus
numatoma
rezervg EUR
m2

2.58

2.8

Pastabos



Buto/patalpos
numeris: 3
8798-8001-
0010:0016

Buto/patalpos
numeris: 5
8798-8001-
0010:0003

Buto/patalpos
numeris: 6
8798-8001-
0010:0017

Gyvenamoji

(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

9687.26
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

6811.33
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

16211.58
Patalpoje
kei€iamy
langy
bendra
kaina, Eur:
4530.24
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

2697.47 40287.53

2539.84 35623.29

3427.98 55098.92



Buto/patalpos
numeris: 7
8798-8001-
0010:0011

Buto/patalpos
numeris: 8
8798-8001-
0010:0002

Buto/patalpos
numeris: 9
8798-8001-
0010:0008

Buto/patalpos
numeris: 10
8798-8001-
0010:0005

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

52.69

33.43

49.23

67.3

28078.66

17814.95

26234.81

35864.37

9687.26
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

3697.76

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

6091.14
Visy
balkonu
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

8251.72
Patalpoje
kei€iamy

langy
bendra
kaina, Eur:

2160.58

Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

11681.34
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

2714.48  40480.4

1722.21

25628.3

2536.19 37022.72

3467.13 51012.84

12825.37

8120.73

11743.34

16174.01

27655.03

17507.57

25279.38

34838.83

2.19

2.18

2.14

2.16

2.63

2.62

2.57

2.59



Buto/patalpos
numeris: 11
8798-8001-
0010:0004

Buto/patalpos
numeris: 12
8798-8001-
0010:0007

Buto/patalpos
numeris: 13
8798-8001-
0010:0020

Buto/patalpos
numeris: 14
8798-8001-
0010:0019

Buto/patalpos
numeris: 15
8798-8001-
0010:0018

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(butu)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

52.95 28217.21
33.29 17740.34
49.27 26256.13
67.45 35944.3
52.46 27956.09

5989.5

Visy

balkony

stiklinimo
kaina, Eur:

5989.5

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

11681.34
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

6709.69
Patalpoje
keic¢iamy

langy
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkonu
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

2727.84

1715.01

2538.27

3474.85

2702.63

36934.55

25546.49

34885.54

51100.49

37368.41

11764.99

8094.38

11102.7

16202.25

11888.8

25169.56

17452.11

23782.84

34898.24

25479.61

1.98

2.18

2.01

2.16

2.02

2.38

2.62

2.41

2.59

242



Buto/patalpos
numeris: 16
8798-8001-
0010:0015

Buto/patalpos
numeris: 17
8798-8001-
0010:0009

Buto/patalpos
numeris: 18
8798-8001-
0010:0006

Buto/patalpos
numeris: 19
8798-8001-
0010:0010

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

Gyvenamoji
(buty)

6091.14
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

6811.33
Patalpoje
keic¢iamy

langy
bendra
kaina, Eur:
720.19
Visy
balkonu
stiklinimo
kaina, Eur:
6091.14

11681.34
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
11681.34

5989.5
Visy
balkony
stiklinimo
kaina, Eur:
5989.5

1787.14 26364.68

3401.73  50270.65

2723.2 36881.95



6091.14

Buto/patalpos Visy
numeris: 20 Gyvenamoji balkony
33.24 17713.69 Lelimi 1712.45 25517.28 8084.96 17432.32 . .
8798-8001- (buty) stiklinimo 219 263
0010:0014 kaina, Eur:
6091.14
6091.14
Buto/patalpos Visy
numeris: 4 balkony
Pasla 36.4 19397.67 1875.25 27364.06 8679.85 18684.21 2.14 2.57
8798-8001- ugt stiklinimo
0010:0013 kaina, Eur:
6091.14

IS viso: 1013.13 539899.97 171370.85 52193.98 763464.8 242138.77 521326.03 42.79 51.36
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